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1. GENERAL WARNINGS

«  Carefully read and follow the instructions contained in this instruction booklet.

«  After boiler installation, inform the user regarding its operation and give him this
manual, which is an integral and essential part of the product and must be kept with
care for future reference.

« Installation and maintenance must be carried out by professionally qualified person-
nel, in compliance with the current regulations and according to the manufacturer's
instructions. Do not carry out any operation on the sealed control parts.

* Incorrect installation or inadequate maintenance can result in damage or injury. The
Manufacturer declines any liability for damage due to errors in installation and use,
or failure to follow the instructions.

«  Before carrying out any cleaning or maintenance operation, disconnect the unit from
the electrical power supply using the switch and/or the special cut-off devices.

* In case of a fault and/or poor operation, deactivate the unit and do not try to repair
it or directly intervene. Contact professionally qualified personnel. Any repair/re-
placement of the products must only be carried out by qualified personnel using orig-
inal replacement parts. Failure to comply with the above could affect the safety of
the unit.

«  This unit must only be used for its intended purpose. Any other use is deemed im-
proper and therefore hazardous.

*  The packing materials are potentially hazardous and must not be left within the
reach of children.

«  The unit must not be used by people (including children) with limited physical, sen-
sory or mental abilities or without experience and knowledge of it, unless instructed
or supervised in its use by someone responsible for their safety.

«  The unit and its accessories must be appropriately disposed of, in compliance with
the current regulations.

«  The images given in this manual are a simplified representation of the product. In
this representation there may be slight and insignificant differences with respect to
the product supplied.

2. OPERATING INSTRUCTIONS
2.1 Introduction
Dear Customer,

DIVAtech D F is a high-efficiency sealed chamber heat generator for heating and hot
water production running on natural gas or LPG, and equipped with a microprocessor

control system.

2.2 Control panel
Panel
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fig. 1 - Control panel
Key of panel fig. 1

1 DHW temperature setting decrease button
2 DHW temperature setting increase button
3 Heating system temperature setting decrease button
4 Heating system temperature setting increase button
5 Display
6 "Sliding Temperature" Menu - Summer/Winter mode selection - Reset button
7 Unit On/Off - Economy/Comfort mode selection button
8 DHW symbol
9 DHW mode
10 Summer mode
1 Multifunction
12 Eco (Economy) mode
13 Heating
14 Heating symbol
15 Burner lit and actual power level (flashing during combustion fault function)
16 Service Tool connection
17
Water gauge

Indication during operation
Heating

A heating demand (generated by the Room Thermostat or Remote Timer Control) is in-
dicated by flashing of the hot air above the radiator on the display.

The display (detail 11 - fig. 1) shows the actual heating delivery temperature and, during
heating standby time, the message “d2”.

In the event of continuous "d2" messages, reduce parameter P01 (ignition power - “tS”
- Transparent Parameters Menu” on page 8) to a minimum of 9.

Domestic hot water (DHW)

A DHW demand (generated by drawing domestic hot water) is indicated by flashing of
the hot water under the tap on the display.

The display (detail 11 - fig. 1) shows the actual DHW outlet temperature and, during
DHW standby time, the message “d1“.

Comfort

A Comfort demand (reinstatement of temperature inside the boiler) is indicated by flash-
ing of the water under the tap on the display. The display (detail 11 - fig. 1) shows the
actual temperature of the water in the boiler.

Fault

In case of a fault (see cap. 4.4) the display shows the fault code (detail 11 - fig. 1) and

during safety pause times the messages “d3”, “d4” and “d5”.

2.3 Lighting and shutdown

Connection to the power supply

«  During the first 5 seconds the display will also show the card software release.

*  Open the gas cock ahead of the boiler.

«  The boiler is now ready to function automatically whenever domestic hot water is
drawn or in case of a heating demand (generated by Room Thermostat or Remote
Temperature Control).

Turning the boiler off and on

Press the on/off button (detail 7 - fig. 1) for 5 seconds.

fig. 2 - Turning the boiler off

When the boiler is turned off, the circuit board is still powered. Domestic hot water and
heating are disabled. The frost protection system remains activated. To relight the boiler,
press the on/off button (detail 7 fig. 1) again for 5 seconds.

fig. 3

The boiler will be immediately ready to work whenever domestic hot water is drawn or in
case of a heating demand (generated by the Room Thermostat or the Remote Timer
control).

The frost protection system does not work when the power and/or gas to the
unit are turned off. To avoid damage caused by freezing during long shutdowns
in winter, it is advisable to drain all water from the boiler, the DHW circuit and
the heating system water; or drain just the DHW circuit and add a suitable an-
tifreeze to the heating system, as prescribed in sec. 3.3.

2.4 Adjustments
Summer/Winter Switchover
Press the summer/winter button (detail 6 - fig. 1) for 2 seconds.

The display activates the Summer symbol (detail 10 - fig. 1): the boiler will only deliver
domestic hot water. The antifreeze system remains activated.

To deactivate the Summer mode, press the summer/winter button (detail 6 - fig. 1)
again for 2 seconds.

Heating temperature adjustment

Use the heating buttons (details 3 and 4 - fig. 1) to adjust the temperature from a min. of
30°C to a max. of 80°C; in any case, it is advisable not to operate the boiler below 45°C.

fig. 4
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DHW temperature adjustment

Use the DHW buttons (details 1 and 2 - fig. 1) to adjust the temperature from a min. of
40°C to a max. of 55°C.

fig. 5
Room temperature adjustment (with optional room thermostat)

Using the room thermostat, set the temperature required in the rooms. If the room ther-
mostat is not installed, the boiler will keep the system at the set system delivery setpoint
temperature.

Room temperature adjustment (with optional remote timer control)

Using the remote timer control, set the required temperature in the rooms. The boiler will
adjust the system water according to the required room temperature. For operation with
remote timer control, please refer to the relevant instruction manual.

ECO/COMFORT selection

The unit has a function that ensures a high domestic hot water delivery speed and max-
imum comfort for the user. When the device is activated (COMFORT mode), the water
contained in the boiler is kept hot, thereby ensuring immediate availability of hot water
on opening the tap, without waiting times.

The user can deactivate the device (ECO mode) by pressing the eco/comfort button
(detail 7 - fig. 1). In ECO mode the display activates the ECO symbol (detail 12 - fig. 1).
To activate the COMFORT mode, press the eco/comfort button (detail 7 - fig. 1) again.

Sliding Temperature

When the optional external probe is installed the boiler adjustment system works with
"Sliding Temperature". In this mode, the heating system temperature is regulated ac-
cording to weather conditions, to ensure the high comfort and energy efficiency through-
out the year. In particular, as the outside temperature increases the system delivery
temperature decreases according to a specific "compensation curve".

With the Sliding Temperature adjustment, the temperature set with the heating buttons
(detail 3 - fig. 1) becomes the maximum system delivery temperature. It is advisable to
set a maximum value to allow system adjustment throughout its useful operating range.

The boiler must be adjusted at the time of installation by qualified personnel. However,
the user can make any further adjustments necessary to optimise comfort levels.

Compensation curve and curve offset

Press the reset button (detail 6 - fig. 1) for 5 seconds to access the “Sliding temperature”
menu; the display shows “CU” flashing.

Use the DHW buttons (detail 1 - fig. 1) to adjust the desired curve from 1 to 10 according
to the characteristic (fig. 6). By setting the curve to 0, the sliding temperature adjustment
is disabled.

Press the heating buttons (detail 3 - fig. 1) to access parallel curve offset; the display
shows “OF” flashing. Use the DHW buttons (detail 1 - fig. 1) to adjust parallel curve offset
according to the characteristic (fig. 7).

Press the reset button (detail 6 - fig. 1) again for 5 seconds to exit the "Sliding Temper-
ature” menu.

If the room temperature is lower than the required value, it is advisable to set a higher
order curve and vice versa. Proceed by increasing or decreasing in steps of one and
check the result in the room.
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fig. 6 - Compensation curves
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fig. 7 - Example of compensation parallel curve offset

Adjustments from Remote Timer Control

If the Remote Timer Control (optional) is connected to the boiler, the above ad-
justments are managed according to that given in table 1.

Table. 1

Adjustment can be made from the Remote Timer Control menu

Heating temperature setting and the boiler control panel.

Adjustment can be made from the Remote Timer Control menu

DHW temperature adjustment and the boiler control panel.

Summer mode has priority over a possible Remote Timer Control

Summer/Winter Switchover "
heating demand.
On disabling DHW from the Remote Timer Control menu, the
boiler selects the Economy mode. In this condition, the eco/com-
fort button (detail 7 - fig. 1) on the boiler panel is disabled.
Eco/Comfort selection

On enabling DHW from the Remote Timer Control menu, the
boiler selects the Comfort mode. In this condition it is possible
select one of the two modes with the eco/comfort button (detail 7
- fig. 1) on the boiler panel.

Both the Remote Timer Control and the boiler card manage Slid-
ing Temperature adjustment: the boiler card Sliding Temperature
has priority.

Sliding Temperature

System water pressure adjustment

The filling pressure read on the boiler water gauge (detail 2 - fig. 8) with system cold must
be approx 1.0 bar. If the system pressure falls below minimum values, the boiler stops
and fault F37 is displayed. Pull out the filling knob (detail 1 - fig. 8) and turn it anticlock-
wise to return it to the initial value. Always close it afterwards.

Once the system pressure is restored, the boiler will activate the 300-second air venting
cycle indicated on the display by Fh.

To prevent boiler shutdown, it is advisable to periodically check the pressure on the
gauge with system cold. In case of a pressure below 0.8 bar, it is advisable to restore it.

TUUIg]
1y, B

fig. 8- Filling knob
System draining
The drain faucet ring nut is located under the safety valve inside the boiler.

To drain the system, turn the ring (ref. 1 - fig. 9) counter-clockwise to open the faucet. Do
not use any tools; use hands only.

To drain only the water in the boiler, first close the shut-off valves between the system
and boiler before turning the ring.

fig. 9- Safety valve with drain faucet
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3. INSTALLATION
3.1 General Instructions

BOILER INSTALLATION MUST ONLY BE PERFORMED BY QUALIFIED PERSON-
NEL, INACCORDANCE WITH ALL THE INSTRUCTIONS GIVEN IN THIS TECHNICAL
MANUAL, THE PROVISIONS OF CURRENT LAW, THE PRESCRIPTIONS OF NA-
TIONAL AND LOCAL STANDARDS AND THE RULES OF PROPER WORKMANSHIP.

3.2 Place of installation

The combustion circuit is sealed with respect to the place of installation
and therefore the unit can be installed in any room except in a garage. The
place of installation must be sufficiently ventilated to prevent the creation
of dangerous conditions in case of even small gas leaks. Otherwise there
may be a risk of suffocation and intoxication or explosion and fire. This
safety precaution is required by EEC Directive No. 2009/142 for all gas
units, including so-called sealed chamber units.

The unit is designed to operate in a partially protected place, with a minimum tempera-
ture of -5°C. If provided with the special antifreeze kit, it can be used with a minimum tem-
perature down to -15°C. The boiler must be installed in a sheltered place, for instance
under the slope of a roof, inside a balcony or in a protected recess.

The place of installation must be free of flammable materials, objects and dusts or cor-
rosive gases.

The boiler is arranged for wall mounting and comes as standard with a hooking bracket.
Wall fixing must ensure stable and effective support for the generator.

If the unit is enclosed in a cabinet or mounted alongside, there must be suffi-
cient space for removing the casing and for normal maintenance activities

3.3 Plumbing connections
Important

The safety valve outlet must be connected to a funnel or collection pipe to pre-
vent water spurting onto the floor in case of overpressure in the heating circuit.
Otherwise, if the discharge valve cuts in and floods the room, the boiler manu-
facturer cannot be held liable.

Before making the connection, check that the unit is arranged for operation with
the type of fuel available and carefully clean all the system pipes.

Carry out the relevant connections according to the diagram in fig. 2.3 and the symbols
on the unit.

Note: The unit is equipped with an internal bypass in the heating circuit.
Water system characteristics

In the presence of water harder than 25° Fr (1°F = 10ppm CaCO,), use suitably treated
water in order to avoid possible scaling in the boiler.

Antifreeze system, antifreeze fluids, additives and inhibitors

When necessary, antifreeze fluids, additives and inhibitors can be used only if the man-
ufacturer of such fluids or additives guarantees that they are suitable and do not cause
damage to the exchanger or other components and/or materials of the boiler and system.
Do not use generic antifreeze fluids, additives or inhibitors that are not specific for use in
heating systems and compatible with the materials of the boiler and system.

3.4 Gas connection

The gas must be connected to the relevant connection (see fig. 2.3) in conformity with
the current standards, using a rigid metal pipe or a continuous surface flexible s/steel
tube and installing a gas cock between the system and boiler. Make sure all the gas con-
nections are tight.

3.5 Electrical connections
IMPORTANT

BEFORE CARRYING OUT ANY OPERATION THAT REQUIRES REMOVING
THE CASING, DISCONNECT THE BOILER FROM THE ELECTRIC MAINS
WITH THE MAIN SWITCH.

NEVER TOUCH THE ELECTRICAL COMPONENTS OR CONTACTS WITH
THE MAIN SWITCH TURNED ON! DANGER OF ELECTRIC SHOCK WITH
RISK OF INJURY OR DEATH!

The unit must be connected to an efficient grounding system in accordance with
applicable safety regulations. Have the efficiency and suitability of the ground-
ing system checked by professionally qualified personnel; the Manufacturer de-
clines any liability for damage caused by failure to earth the system.

The boiler is prewired and provided with a three-pole cable, without a plug, for
connection to the electric line. The connections to the grid must be made with
a permanent connection and equipped with a bipolar switch whose contacts
have a minimum opening of at least 3 mm, interposing fuses of max. 3A be-
tween the boiler and the line. Make sure to respect the polarities (LINE: brown
wire / NEUTRAL: blue wire / GROUND: yellow-green wire) in the connections
to the electric line.

The unit's supply cable MUST NOT BE REPLACED BY THE USER . If the ca-
ble gets damaged, turn the unit off and have the cable replaced only by
professionally qualified personnel. In case of replacement, only use cable
“HAR HO05 VV-F” 3x0.75 mm2 with max. external diameter of 8 mm.

Room thermostat (optional)

IMPORTANT: THE ROOM THERMOSTAT MUST HAVE VOLTAGE-FREE
CONTACTS. CONNECTING 230 V TO THE ROOM THERMOSTAT TERMI-
NALS WILL PERMANENTLY DAMAGE THE ELECTRONIC BOARD.

When connecting time controls or a timer, do not take the power supply for
these devices from their breaking contacts Their power supply must be by
means of direct connection from the mains or with batteries, depending on the
kind of device.

Accessing the electrical terminal block

The electrical terminal block can be accessed after removing the casing. The layout of
the terminals for the various connections is also given in the wiring diagram in fig. 31.

YA

fig. 10 - Accessing the terminal block
3.6 Fume ducts
Important

The unitis a "C type" with sealed chamber and forced draught, the air inlet and fume out-
let must be connected to one of the following extraction/suction systems. The unit is ap-
proved for operation with all the Cny flue configurations given on the dataplate. Some
configurations may be expressly limited or not permitted by law, standards or local reg-
ulations. Before installation, check and carefully follow the instructions. Also, comply with
the instructions on the positioning of wall and/or roof terminals and the minimum distanc-
es from windows, walls, ventilation openings, etc.

Baffles

Boiler operation requires fitting the baffles supplied with the unit. Make sure boiler is
properly fitted with the correct baffle (if to be used).

A Baffle replacement with boiler not installed
B Baffle replacement with boiler and fume ducts already installed

4 | EN |
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Connection with coaxial pipes
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fig. 11 - Examples of connection with coaxial pipes (I:> = Air / B> = Fumes)

Table. 2 - Typology

Type Description
C1X Wall horizontal exhaust and inlet
C3X Roof vertical exhaust and inlet

For coaxial connection, fit the unit with one of the following starting accessories. For the
wall hole dimensions, refer to the figure on the cover.

2126 ‘

2100

@60
@130

010018X0

010007X0

fig. 12 - Starting accessory for coaxial ducts

Table. 3- Baffles for coaxial ducts

Coaxial 60/100

Coaxial 80/125

DIVAtech D F24=5m

Max. permissible length DIVAtech D F32 =5 m 10m
Reduction factor 90° bend 1m 05m
Reduction factor 45° bend 05m 025m
0+2m DIVAtech D F24 = @43 0+3m DIVAtech D F24 = @43
Baffle to use ) DIVAtech D F32 = @45 ’ DIVAtech D F32 = @45
2+5m no baffle 3+10m no baffle

Table. 4- Baffles for coaxial ducts

Coaxial 60/100

Coaxial 80/125

Max. permissible length DIVAtechDF37=4m 10m
Reduction factor 90° bend im 05m
Reduction factor 45° bend 05m 025m
0+2m | DIVAtechDF37=@50 | 0+3m | DIVAtech D F37 = @50
Baffle to use
2+4m no baffle 3+10m no baffle

Connection with separate pipes

max 50 cm

fig. 13 - Examples of connection with separate pipes (|:> = Air / B> = Fumes)

Table. 5 - Typology

Type Description

C1X Wall horizontal exhaust and intake. The inlet/outlet terminals must be concentric or close enough to be
undergo similar wind conditions (within 50 cm)

C3X Roof vertical exhaust and intake. Inlet/outlet terminals like for C12

C5X Wall or roof exhaust and intake separate or in any case in areas with different pressures. The exhaust
and intake must not be positioned on opposite walls.

C6X Intake and exhaust with separately certified pipes (EN 1856/1)

B2X Intake from installation room and wall or roof exhaust
/\ IMPORTANT - THE ROOM MUST BE PROVIDED WITH APPROPRIATE VENTILATION

For the connection of separate ducts, fit the unit with the following starting accessory:

120

@82

136

|

fig. 14 - Starting accessory for separate ducts code 010031X0

Before installation, check the baffle to use and that the maximum permissible length is
not exceeded, by means of a simple calculation:

1. Establish the layout of the system of split flues, including accessories and outlet ter-
minals.

2. Consult table 6 and identify the losses in m__ (equivalent meters) of every compo-
nent, according to the installation position.

3. Check that the sum total of losses is less than or equal to the maximum permissible
length in table 6.

Table. 6- Baffles for separate ducts

DIVAtech D F24 DIVAtech D F32 DIVAtech D F37

Max. permissible length 60 Meq 48 Meq 40 Meq

0-20meq @43 0-15meq @45 0-10meq @47

20-45 Meg @47 15-35 Meg @50 10-20 Meg @50
Baffle to use

45-60m, Nobaffle | 35-48m No baffle | 20-30m @52

q eq eq
30-40 Meq No baffle

cod. 3541P562 - Rev. 00 - 02/2021
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Table. 7 - Accessories

Connection to collective flues

cod. 3541P562 - Rev. 00 - 02/2021
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Losses in Megq FE T %
A R h N I —— — — — — | l\uuuuu\\\\\ I i)
ir ume exhaus 5] &
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nlet [ Vertical | Horizontal | <"\ WPE (F— ¥
¥ 1
PIPE { 0.5 m M/F 1KWMA38A 05 0.5 1.0 1 1 [« FE T [ N
1'mMF 1KWMA83A 1.0 1.0 2.0 P % Cax
c S c
2mMIF 1KWMAOBK 20 20 40 8X ] - 2X
BEND | 45° F/F 1KWMAQ1K 1.9 29 ﬂ %
i RAGER |73 9 R i !
90° FIF 1KWMAO02K 20 3.0 N
90° M/F 1KWMA82A 15 25
80 90° M/F + Test point 1KWMA70U 15 25 iy
PIPE SECTION | with test point 1KWMA16U 0.2 0.2 ,\\\
for condensate drain 1KWMAS5U - 3.0 }
TEE | for condensate drain 1KWMAO5K - 7.0 mu
TERMINAL | air, wall 1KWMAB85A 20 - % \
fumes’ Wa“th antiwind 1KWMA86A - 50 TTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTT
FLUE | Split air/fumes 80/80 1KWMA84U - 12.0 : ] —
Fume outlet only @80 1KWMA83U + - 40 ([ g ]
1KWMA86U . I} .
mn mn
REDUCTION | from @80 to @100 1KWMAO3U 0.0 0.0 Cos ms| Co3 |
from @100 to @80 15 30 % %
PIPE |1 m MF 1KWMAOBK 0.4 04 0.8 M M
5 | m
2100 BEND (45° M/F 1KWMAO3K 0.6 1.0 i i
90° M/F 1KWMAOQ4K 08 1.3 I I
TERMINAL | air, wall 1KWMA14K 15 - fig. 15 - Examples of connection to collective flues (C_ > = Air / l> = Fumes)
fumes, wall with antiwind 1KWMA29K - 3.0
PIPE [ 1 m M/F 010028X0 - 20 6.0 Table. 8 - Typology
360 BEND | 90° M/F 010029X0 - 6.0 Type Description
REDUCTION | 80 - 60 010030X0 B 80 Cc2X Intake and exhaust in common flue (intake and exhaust in same flue)
TERMINAL | fumes, wall 1KWMAS0A - 70 cax Intake and exhaust in common and separate flues, but undergoing similar wind conditions
ATTENTION: CONSIDER THE HIGH PRESSURE LOSSES OF @60 ACCESSORIES; e :
USE THEM ONLY IF NECESSARY AND AT THE LAST FUME EXHAUST SECTION. cax Exhaust n single or common flue and wal intake
B3X Intake from installation room by means of concentric duct (that encloses the exhaust) and exhaust in
common flue with natural draught
/\ IMPORTANT- THE ROOM MUST BE PROVIDED WITH APPROPRIATE VENTILATION
C93 Exhaust to a vertical terminal and intake from existing flue.
If the boiler is to be connected DIVAtech D F to a collective flue or to a single flue with
natural draught, the flue or chimney must be expressly designed by professionally qual-
ified technical personnel in conformity with the current regulations and be suitable for
sealed chamber units equipped with fan.
4. SERVICE AND MAINTENANCE
Important
All adjustment, conversion, commissioning and maintenance operations
described below must only be carried out by Qualified Personnel (meet-
ing the professional technical requirements of current regulations) such
as the personnel of the Local After-Sales Technical Service.
FERROLI declines any liability for damage and/or injury caused by un-
qualified and unauthorized persons tampering with the unit.
6 | EN
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4.1 Adjustments
Gas conversion

ALL COMPONENTS DAMAGED DURING CONVERSION OPERATIONS
MUST BE REPLACED.

The unit can operate on natural gas or LPG and is factory-set for use with one of these
two gases, as clearly shown on the packing and on the data plate. Whenever a gas dif-
ferent from that for which the unit is arranged has to be used, the special conversion kit
will be required, proceeding as follows:

1. Disconnect the boiler power supply and close the gas cock.

2. Replace the nozzles at the main burner, fitting the nozzles specified in the technical
data table in cap. 5, according to the type of gas used

3. Switch the boiler power on and open the gas cock.

4. Modify the parameter for the type of gas:

«  put the boiler in standby mode

«  pressthe DHW buttons details 1 and 2 - fig. 1 for 10 seconds: the display shows
“b01* flashing.

*  press the DHW buttons details 1 and 2 - fig. 1 to set the parameter 00 (for nat-
ural gas operation) or 01 (for LPG operation).

*  press the DHW buttons details 1 and 2 - fig. 1 for 10 seconds.

« the boiler will return to standby mode

5. Adjust the minimum and maximum pressures at the burner (ref. relevant para-
graph), setting the values given in the technical data table for the type of gas used

6. Apply the sticker contained in the conversion kit, near the data plate as proof of the
conversion.

Activation of Auto-setting function for gas valve calibration

THIS PROCEDURE MUST ONLY BE CARRIED OUT IN THE FOLLOWING CASES:
GAS VALVE REPLACEMENT, CARD REPLACEMENT, CONVERSION FOR GAS
CHANGE.

The B&P Gas Valve (with integrated modulating operator) does not provide for mechan-

ical calibration: the minimum and maximum power adjustments are therefore electroni-
cally done via two parameters:

Contents | Description Natural Gas Propane Gas
q01 Absolute minimum current offset 0+100 0+150
q02 Absolute maximum current offset 0+100 0-150

Gas valve pre-calibration

1. Connect a pressure gauge to monitor the gas valve outlet pressure.

2. Enable the Auto-setting function (Parameter b12=1).

3. Activate the calibration procedure by pressing the heating + button and Eco/Comfort
button together for 5 seconds. The message "Au-to" immediately appears (in two
successive flashes) and the burner is lit. Within 8 seconds (natural gas and LPG)
the boiler finds the ignition point. The ignition point, absolute minimum current Offset
(Parameter q01) and absolute maximum current Offset (Parameter q02) values are
stored by the card.

Gas valve calibration

1. The display will show "q02" flashing; the modulation current is forced to the pre-cal-
ibration value of the absolute maximum current Offset parameter (Parameter q02).

2. Press the DHW buttons to adjust the parameter "q02" until the maximum nominal
pressure minus 1mbar is reached on the pressure gauge. Wait 10 seconds for the
pressure to stabilise.

3. Press the DHW “+” button to set the parameter “q02” until the maximum nominal
pressure is reached on the pressure gauge. Wait 10 seconds for the pressure to sta-
bilise.

4. If the pressure read on the pressure gauge is different from the maximum nominal pres-
sure, proceed in increments of 1 or 2 units of the parameter "q02" by pressing the DHW
“+” putton: after each change, wait 10 seconds for the pressure to stabilise.

5.  When the pressure read on the pressure gauge is equal to the maximum nominal
pressure (the newly calibrated value of the parameter "q02" is automatically saved),
press the heating “~” button: the display will show "q01" flashing; the modulation
current is forced to the pre-calibration value of the absolute minimum current Offset
parameter (Parameter q01).

6. Press the DHW buttons to adjust the parameter "q01" until the minimum nominal
pressure plus 0.5mbar is reached on the pressure gauge. Wait 10 seconds for the
pressure to stabilise.

7. Press the DHW “-” button to adjust the parameter "q01" until the minimum nominal pres-
sure is reached on the pressure gauge. Wait 10 seconds for the pressure to stabilise.

8. If the pressure read on the pressure gauge is different from the minimum nominal
pressure, proceed in decrements of 1 or 2 units of the parameter “q01” by pressing
the DHW “-” button: after each change, wait 10 seconds for the pressure to stabilise.

9.  When the pressure read on the pressure gauge is equal to the minimum nominal
pressure (the newly calibrated value of the parameter "q01" is automatically saved.),
recheck both adjustments by pressing the heating buttons and correct them if nec-
essary by repeating the procedure described above.

10. The calibration procedure ends automatically after 15 minutes or by pressing the
heating “+” and Eco/Comfort buttons together for 5 seconds.

Checking of gas pressure values and adjustment with limited range

«  Check that the supply pressure complies with that indicated in the technical data table.

«  Connect a suitable pressure gauge to the pressure sampling point “B” located
downstream from the gas valve.

« Activate the TEST mode and follow the instructions for checking the gas pressures
at maximum power and minimum power (see next par.).

If the maximum and/or minimum nominal pressures read on the pressure gauge are dif-
ferent from those indicated in the technical data table, proceed with the next sequence.

*  Press the Eco/Comfort button for 2 seconds to go to the gas valve Calibration with
limited range mode.

*  The card goes to the setting “q02”; displaying the currently saved value by pressing
the DHW buttons.

« Ifthe maximum pressure read on the pressure gauge is different from the nominal
one, proceed in increments/decrements of 1 or 2 units of the parameter “q02” by
pressing the DHW buttons: after each change, the value is stored; wait 10 seconds
for the pressure to stabilise.

*  Press the heating “-” button (ref. 3 - fig. 1).

«  The card goes to the setting “q01”; displaying the currently saved value by pressing
the DHW buttons.

+  If the minimum pressure read on the pressure gauge is different from the nominal
one, proceed in increments/decrements of 1 or 2 units of the parameter “q01” by
pressing the DHW buttons: after each change, the value is stored; wait 10 seconds
for the pressure to stabilise.

* Recheck both settings by pressing the heating buttons and if necessary correct
them by repeating the procedure described above.

*  Pressing the Eco/Comfort button for 2 seconds returns to TEST mode.

*  Deactivate TEST mode (see next par.).

«  Disconnect the pressure gauge.

A - Upstream pressure point

B - Downstream pressure point

| - Gas valve electrical connection
R - Gas outlet

S - Gasinlet

~ 24Q ~65Q

fig. 17 - Gas valve connection

TYPE SGV100
Pi max 65 mbar
24 Vdc - class B+A

fig. 16 - Gas valve

TEST mode activation

Press the heating buttons (details 3 and 4 - fig. 1) together for 5 seconds to activate the
TEST mode. The boiler lights at the maximum heating power set as described in the fol-
lowing section.

The heating and DHW symbols (fig. 18) flash on the display; the heating power will ap-
pear alongside.

fig. 18 - TEST mode (heating power = 100%)

Press the heating buttons (details 3 and 4 - fig. 1) to increase or decrease the power
(Min.=0%, Max.=100%).

By pressing the DHW “-” button (detail 1 - fig. 1), boiler output is immediately adjusted
to min. (0%). By pressing the DHW “+” button (detail 2 - fig. 1), boiler output is immedi-
ately adjusted to max. (100%).

If the TEST mode is activated and enough hot water is drawn to activate the DHW mode,
the boiler remains in TEST mode but the 3-way valve goes to DHW.

To deactivate the TEST mode, press the heating buttons (details 3 and 4 - fig. 1) together
for 5 seconds.

The TEST mode is automatically deactivated in any case after 15 minutes or on stopping
of hot water drawing (if enough hot water has been drawn to activate the DHW mode).

Heating power adjustment

To adjust the heating power, switch the boiler to TEST mode (see sec. 4.1). Press the
heating buttons detail 3 - fig. 1 to increase or decrease the power (min. = 00 - max. =
100). Press the reset button within 5 seconds and the max. power will remain that just

cod. 3541P562 - Rev. 00 - 02/2021
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Configuration Menu

The configuration Menu is accessed by pressing the DHW buttons together for 10 sec-
onds. 12 parameters, indicated by the letter "b” and not modifiable from Remote Timer
Control, are available.

Press the Heating buttons to scroll the list of parameters in increasing or decreasing or-
der. Press the DHW buttons to view or modify the value of a parameter: the change will
be automatically saved.

Contents [Description Range Parameter

. 0=Natural Gas
b01  [Gas type selection 0
1=LPG

1=Bithermal instantaneous

2=Monothermal instantaneous

b02 (Boiler type selection -
3=Heating only (3-way valve)

4=Heating only (circulating pump)

0=Sealed Chamber combustion
control
(without fume pressure switch)

1=Open Chamber (with fume ther-
mostat)

2=Sealed Chamber (with fume
pressure switch)

b03  [Combustion chamber type selection 3=Stea||ed Chamber Combustion |
control

(with fume thermostat on recuper-
ator)

4=LOW NOx Sealed Chamber
Combustion control

(without fume pressure switch)
5=LOW NOx Open Chamber
(with fume thermostat)

4 (for model F24)
b04  (Primary Exchanger type selection 0+13 5 (for model F32)
6 (for model F37)

0 = External gas valve
1 = System filling solenoid valve
2 = Solar 3-way valve

Variable output relay operation selection 3 = Supply indicator with fault  |NOT AVAILABLE FOR

(b02=1) present THIS MODEL
05 4 = Supply indicator without fault
present
5 = External circulating pump (dur-
ing demand and post circulation)
No effect on adjustment (b02=2) - 0
No effect on adjustment (b02=3) -
No effect on adjustment (b02=4) -
. 0=50Hz
b06 |Mains Voltage Frequency 0
1=60Hz
Comfort burner on time
(b02=1) 0-20 seconds
po7  |No effect on adjustment (b02=2) - 5
No effect on adjustment (b02=3) -
No effect on adjustment (b02=4) -
b08  (Gas valve driver 0 = Standard, 1 0

0 = Flow switch

1 = Flowmeter (190 imp/l)
2 = Flowmeter (450 imp/l)
3 = Flowmeter (700 imp/l)

0 = Deactivated
1+ 10=seconds

b09 |DHW demand type selection

Flowmeter timing (b02=1)

0=Deactivated
1-10=seconds

No effect on adjustment (b02=3) -
No effect on adjustment (b02=4)
DHW mode activation flow rate (h02=1) 10 = 100 L/min/10
DHW mode activation flow rate (b02=2) 10 =100 L/min/10 15
)
)

b10 |Flowmeter timing (b02=2)

b11
No effect on adjustment (b02=3 -
No effect on adjustment (b02=4 -
. 0 = Disabled
b12  [Enable Auto-Settings procedure 1= Enabled 0
Notes:

1. Parameters with more than one description vary their function and/or range in rela-
tion to the setting of the parameter given in brackets.

2. Parameters with more than one description are reset to the default value if the pa-
rameter given in brackets is modified.

To exit the configuration Menu press the DHW buttons together for 10 seconds, or exiting
occurs automatically after 2 minutes.

Service menu

The card Service Menu is accessed by pressing the Reset button for 20 seconds. 4 sub-
menus are available: press the Heating buttons to select, in increasing or decreasing or-
der, "tS", "In", "Hi" or "rE". "tS" means Transparent Parameters Menu, "In" means
Information Menu, "Hi" means History Menu: after selecting the submenu, press the Re-
set button again to access it; "rE" means History Menu Reset: see description.

“tS” - Transparent Parameters Menu

21 parameters indicated by the letter "P” are available, which are also modifiable from
Remote Timer Control.

Press the Heating buttons to scroll the list of parameters in increasing or decreasing or-
der. Press the DHW buttons to view or modify the value of a parameter: the change will
be automatically saved.

Contents |Description Range DIV[I;\ tFech
P01 Ignition ramp Offset 9+19 15
P02 Heating ramp 1+ 20°C/minute 5
P03 Heating standby time 0+ 10 minutes 2
P04 Heating Post-Circulation 0+ 20 minutes 6
P05  [Heating user max. setpoint 31+85°C 80
P06 Max. output in heating 0+100% 100

0=Fixed
1=Linked to set point
Burner shutdown in DHW (b02=1) 2=Solar
3=DONOT USE
4=DO NOT USE
PO7 0=F.ixed .
1=Linked to set point
Burner shutdown in DHW (b02=2) 2=Solar 0
3=DO NOT USE
4=DO NOT USE
Hot water tank hysteresis (002=3) 0 (do not use) 1-2-3-4°C
Hot water tank hysteresis (h02=4) 0 (do not use) 1-2-3-4°C
DHW standby time (b02=1) 0-60 seconds
PO DHW standby time (02=2) 0-60 seconds 30
DHW standby time (02=3) 0-60 seconds
DHW standby time (b02=4) 0-60 seconds
DHW user max. setpoint (b02=1) 50-65°C
- DHW user max. setpoint (002=2) 50-65°C 50
DHW user max. setpoint (b02=3) 50-65°C
DHW user max. setpoint (h02=4) 50-65°C
Anti-inertia function temperature (b02=1) 5-85°C
P10 No effect on adjustment (b02=2) - 0
Delivery temperature in DHW (b02=3) 70-85°C
Delivery temperature in DHW (b02=4) 70-85°C
Anti-inertia function Post-Circulation (b02=1) 0-10 Seconds
P11 DHW Post-Circulation (b02=2) 0-60 Seconds 30
DHW Post-Circulation (b02=3) 0-60 Seconds
DHW Post-Circulation (b02=4) 0-60 Seconds
P12 [Max. output in DHW 0-100% 100
P13 |Absolute min. power 0-100% 0
P14 Post-Ventilation O=Defaul 0
1=50 seconds
CO2 limit Offset (603=0) gé“("“',rl‘a”)‘:l”m”l]%)
No effect on adjustment (b03=1) -
No effect on adjustment (b03=2) -
P15 lcoz imit Ofset (b03=3) 5 Wy 20
CO2 limit Offset (b03=4) go(“(ﬂnlAna”;uanzn)
No effect on adjustment (b03=5) -
P16 |Exchanger protection activation 0=NoF43 10
1-15=1-15°C/second
P17 Modulating pump max. speed - absolute Opgrating at‘1 00%: 100
Adjustable with optional cable.
P18 Modulating pump max. speed - post circulation 0-100% not opergting. 60
Always at 100% in this model
Solar deactivation temperature (b02=1) 0+20°C
P19 Solar deactivation temperature (b02=2) 0+20°C 10
No effect on adjustment (b02=3) -
No effect on adjustment (b02=4) -
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Contents |Description DF

Range

0+20°C
Solar ignition temperature (b02=2) 0+20°C
P20 : 10
No effect on adjustment (b02=3) -

No effect on adjustment (b02=4) -

Solar ignition temperature (b02=1)

Solar standby time (b02=1) 0-20 seconds
P21 Solar standby time (b02=2) 0-20 seconds 10
No effect on adjustment (b02=3) -

No effect on adjustment (b02=4) -

Notes:

1. Parameters with more than one description vary their function and/or range in rela-
tion to the setting of the parameter given in brackets.

2. Parameters with more than one description are reset to the default value if the pa-
rameter given in brackets is modified.

3. The Maximum Heating Power parameter can also be modified in Test Mode.

Press the Reset button to return to the Service Menu. Press the Reset button for 20 sec-
onds to exit the card Service Menu, or exiting occurs automatically after 15 minutes.

“In” - Information Menu
PAR_INFO pieces of information are available.

Press the Heating buttons to scroll the list of information in increasing or decreasing or-
der. Press the DHW buttons to display the value.

4.2 Commissioning
Before lighting the boiler

¢ Check the seal of the gas system.

*  Check correct prefilling of the expansion tank.

«  Fill the water system and make sure all air contained in the boiler and the system
has been vented.

Make sure there are no water leaks in the system, DHW circuits, connections or boiler.
Check correct connection of the electrical system and efficiency of the earthing system.
Make sure the gas pressure for heating is that required.

Make sure there are no flammable liquids or materials in the immediate vicinity of
the boiler

RISK OF SUFFOCATION OR POISONING DUE TO GAS OR FUMES ES-
CAPING; DANGER OF FIRE OR EXPLOSION. ALSO, THERE MAY BE A
RISK OF ELECTRIC SHOCK OR FLOODING THE ROOM.

Checks during operation

ff IF THE ABOVE INSTRUCTIONS ARE NOT OBSERVED THERE MAY BE

«  Switch the unit on.

*  Check the tightness of the fuel circuit and water systems.

*  Check the efficiency of the flue and air/fume ducts while the boiler is working.

*  Make sure the water is circulating properly between the boiler and the systems.

«  Make sure the gas valve modulates correctly in the heating and domestic hot water
production stages.

*  Check correct boiler lighting by performing various tests, turning it on and off with
the room thermostat or remote control.

*  Make sure the fuel consumption indicated on the meter matches that given in the
technical data table in cap. 5.

«  Make sure that with no demand for heating, the burner lights correctly on opening a
hot water tap. Check that in heating mode, on opening a hot water tap, the heating
circulating pump stops and there is regular production of hot water.

¢ Make sure the parameters are programmed correctly and carry out any required
customisation (compensation curve, power, temperatures, etc.).

4.3 Maintenance
IMPORTANT

ALL MAINTENANCE WORK AND REPLACEMENTS MUST BE CARRIED
OUT BY SKILLED QUALIFIED PERSONNEL.

Contents | Description Range

t01 NTC Heating sensor (°C) between 05 and 125°C

t02 NTC Safety sensor (°C) between 05 and 125°C

t03 NTC DHW sensor (°C) between 05 and 125°C

t04 NTC External sensor (°C) between -30 and 70°C (negative values flash)Without
NTC =--

L05 Actual burner power (%) 00%=Min., 100%=Max. ﬁ\

F06 Actual Flame resistance (kOhm) 00-99 kOhm (-- = burner off)

St07 Fan step (Number) 0=0ff, 1=Min, 2=Med, 3=Max

F08 Actual DHW drawing (L min/10) L min/10 over 99 flashing 3 figures

PP09 Actual modulating pump speed (%) 00-100% not working in this model

Notes:

1. In case of damaged sensor, the card displays hyphens.

Press the Reset button to return to the Service Menu. Press the Reset button for 20 sec-
onds to exit the card Service Menu or exiting occurs automatically after 15 minutes.

"Hi" - History Menu

The card can store the last 11 faults: the History datum item H1: represents the most re-
cent fault that occurred; the History datum item H10: represents the least recent fault that
occurred.

The codes of the faults saved are also displayed in the corresponding menu of the Re-
mote Timer Control.

Press the Heating buttons to scroll the list of faults in increasing or decreasing order.
Press the DHW buttons to display the value.

Press the Reset button to return to the Service Menu. Press the Reset button for 20 sec-
onds to exit the card Service Menu, or exiting occurs automatically after 15 minutes.

"rE" - History Reset

Press the Eco/Comfort button for 3 seconds to delete all the faults stored in the History
Menu: the card will automatically exit the Service Menu, in order to confirm the operation.

Press the Reset button for 20 seconds to exit the card Service Menu, or exiting occurs
automatically after 15 minutes.

Before carrying out any operation inside the boiler, disconnect the power
and close the gas cock upstream. Otherwise there may be a danger of ex-
plosion, electric shock, suffocation or poisoning.

Periodical inspection

To ensure proper operation of the unit over time, have qualified personnel carry out a
yearly inspection, providing for the following checks:

«  The control and safety devices (gas valve, flow switch, thermostats, etc.) must func-
tion correctly.

*  The fume exhaust circuit must be perfectly efficient.
(Sealed chamber boiler: fan, pressure switch, etc. - The sealed chamber must be
tight: seals, cable glands, etc.)
(Open chamber boiler: anti-backflow device, fume thermostat, etc.)

*  The air/fume terminal and ducts must be free of obstructions and leaks

*  The burner and exchanger must be clean and free of deposits. Do not use chemical
products or wire brushes to clean.

*  The electrode must be properly positioned and free of deposits.

fig. 19 - Electrode positioning

*  The gas and water systems must be tight.

*  The pressure of the water in the system when cold must be approx. 1 bar; otherwise,
bring it to that value.

*  The circulating pump must not be blocked.

*  The expansion tank must be filled.

*  The gas flow and pressure must match that given in the respective tables.
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4.4 Troubleshooting
Diagnostics

The boiler has an advanced self-diagnosis system. In case of a boiler fault, the display
will flash together with the fault symbol (detail 11 - fig. 1) indicating the fault code.

There are faults that cause permanent shutdowns (marked with the letter "A"): to restore
operation, press the RESET button (detail 6 - fig. 1) for 1 second or RESET on the op-
tional remote timer control if installed. At this point the display will show “d4” for about
30 seconds or “d5” for about 5 minutes which indicates the waiting time after which the
boiler will resume normal operation. if the boiler fails to restart, it is necessary to eliminate

the fault.

Other faults cause temporary shutdowns (marked with the letter “F”) which are automat-
ically reset as soon as the value returns within the boiler's normal working range.

List of faults

Table. 9
Code "
fault Fault Possible cause Cure
Check the regular gas flow to the boiler
No gas and that the air has been eliminated

A01 No burner ignition

from the pipes

Code .
fault Fault Possible cause Cure
Probe damaged or wiring shorted|Check the wiring or replace the sensor
F39  |External probe fault Probe disconnected after activat- [Reconnect the external sensor or disa-
ing the sliding temperature ble the sliding temperature
s - Delivery sensor or DHW sensor  |Check the correct positioning and
ensor positioning f .
At detached from the pipe operation of the sensors
Not increase the flow tem- Failed complete burner ignition Increase parameter P1 up to a maxi-
perature P 9 mum of 19
F42 Heating sensor fault Sensor damaged Replace the sensor
e No H,0 system circulation Check the circulating pump
F43 Exchanger protection trips.
Air in the system Vent the system
Modulating Operator wiring dis- Check the wiring
connected
F50 Gas valve fault —
Check the gas valve and replace it if
Faulty gas valve
necessary
A51 Poor combustion fault Inlet/exhaust flue obstruction Check the flue

Ignition/detection electrode fault

Check the wiring of the electrode and
that it is correctly positioned and free
of any deposits

Faulty gas valve

Check the gas valve and replace it if
necessary

Gas valve wiring disconnected

Check the wiring

Ignition power too low

Adjust the ignition power

activation

A0 Flame present signal with ~ |Electrode fault Check the ionisation electrode wiring
burner off Card fault Check the card
" Check the correct positioning and
Heating sensor damaged . )
! operation of the heating sensor
A03 Overtemperature protection No water circulation in the sys-

tem

Check the circulating pump

Air in the system

Vent the system

F04 Card parameter fault

Wrong card parameter setting

Check the card parameter and modify
it if necessary

Card parameter fault

Wrong card parameter setting

Check the card parameter and modify
it if necessary

phase

FO5 Wiring disconnected Check the wiring
Fan fault Defective fan Check the fan
Card fault Check the card
AGG No flame after the ignition ~|Low pressure in the gas system |Check the gas pressure

Burner minimum pressure setting

Check the pressures

F07 Card parameter fault

Wrong card parameter setting

Check the card parameter and modify
it if necessary

Wiring disconnected

Check the wiring

A09 Gas valve fault Faulty gas valve g:ce::s:]; gas valve and replace it if
Sensor damaged

F10 Delivery sensor 1 fault Wiring shorted Check the wiring or replace the sensor
Wiring disconnected
Sensor damaged

F11 DHW sensor fault Wiring shorted Check the wiring or replace the sensor
Wiring disconnected
Sensor damaged

F14 Delivery sensor 2 fault Wiring shorted Check the wiring or replace the sensor

Wiring disconnected

F20 Combustion control fault

Wiring disconnected Check the wiring
A16  |Gas valve fault Check the gas valve and replace it if
Faulty gas valve
necessary
Fan fault Check the fan and fan wiring
Faulty baffle Check the baffle and replace it if nec-

essary

Flue not correctly sized or
obstructed

Check the flue

A21 Poor combustion fault

Fault F20 generated 6 times in
the last 10 minutes

See fault F20

A23 Card parameter fault

Wrong card parameter setting

Check the card parameter and modify
it if necessary

A24 Card parameter fault

Wrong card parameter setting

Check the card parameter and modify
it if necessary

F34 Supply voltage under 180V.

Electric mains trouble

Check the electrical system

F35 Faulty mains frequency

Electric mains trouble

Check the electrical system

F37
sure

Pressure too low

Fill the system

Incorrect system water pres-

Water pressure switch damaged

or not connected

Check the sensor

10
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5. TECHNICAL DATA AND CHARACTERISTICS
5.1 Dimensions and connections

Ferroli
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fig. 20- Front view

fig. 21- Side view
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7 Gas inlet - @ 3/4”
8 DHW outlet - @ 1/2”
9 Cold water inlet - @ 1/2”
10 System delivery - & 3/4”
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System return - & 3/4”
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5.2 General view and main components
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fig. 28- General view - DIVAtech D F32
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Table. 10- Legend, fig. 27, fig. 28, fig. 29 and fig. 30

29 187
k\ ) 5 Sealed chamber 37 Cold water inlet filter
T s T 8 DHW outlet - @ 1/2" 42 DHW temperature sensor
' \ Q= 7 9 DHW inlet - @ 1/2” 44 Gasvalve
— 28 10 System delivery - @ 3/4” 56 Expansion vessel
5—|
® 11 System return - @ 3/4” 74 System filling faucet
14 Safety valve 81 Ignition and detection electrode
56 16 Fan 95 Diverter valve
19 Combustion chamber 114 Water pressure switch
7 22 Burner 136 Flowmeter
_— 27 .
27 Copper exchanger for heating and DHW 137 Pressure sensor
== 28 Fume manifold 187 Fume baffle
A 29 Fume outlet collar 194 DHW exchanger
81— ﬁ ) 32 Heating circulating pump 241 Automatic bypass
B 36 Automatic air vent 278 Double sensor (Safety + heating)

5.4 Technical data table

Data Unit DIVI;&;:h D DWI:t;zch D DIVIlk:t;;;:h D
Max. heating capacity kw 25.8 344 39.7 Q)
Min. heating capacity kw 83 15 14.0 Q)
Max. Heat Output in heating kw 24.0 320 37.0 P)
Min. Heat Output in heating kW 72 9.9 129 P)
Max. Heat Output in DHW kW 24.0 320 37.0
Min. Heat Output in DHW kw 72 9.9 12.9
Efficiency Pmax (80-60°C) % 93.0 93.1 932
Efficiency 30% % 90.5 91.0 91.0
Efficiency class Directive 92/42 EEC - Y % %
NOx emissions class - 3 (<150 mg/kWh) (NOx)
44 74 37 136 32 Burner nozzles G20 no.x@l 11x135 15x1.35 17x1.35
137 Gas supply pressure G20 mbar|  20.0 20.0 200
fig. 29- General view - DIVAtech D F37 Max. gas pressure at burner (G20) mbar 12.0 12.0 12.0
Min. gas pressure at burner (G20) mbar 15 15 15
5.3 Hydraulic circuit Max. gas flow G20 m3h 273 3.64 420
Min. gas flow G20 m3h 0.88 1.22 148
Burner nozzles G31 no.x@| 11x0.79 15x0.79 17x0.79
Gas supply pressure G31 mbar 37 37 37
Max. gas pressure at burner (G31) mbar 35.0 35.0 35.0
Min. gas pressure at burner (G31) mbar 5.0 5.0 5.0
Max. gas flow G31 kg/h 2.00 2.69 3.10
Min. gas flow G31 kg/h 0.65 0.90 1.10
Max. working pressure in heating bar 3 3 3 (PMS)
Min. working pressure in heating bar 08 0.8 08
Max. heating temperature °C 90 90 90 (tmax)
Heating water content liters: 1.0 1.2 15
Heating expansion vessel capacity liters: 8 10 10
Heating expansion vessel precharge pressure bar 1 1 1
Max. working pressure in DHW bar 9 9 9 (PMW)
Min. working pressure in DHW bar 0.25 0.25 0.25
DHW flow rate At 25°C I/min 13.7 18.3 211
DHW flow rate At 30°C I/min 1.4 15.2 176 (D)
Protection rating IP X5D X5D X5D
Power supply voltage VIHz 230V/50Hz
7\ Electrical power input W 10 135 135
Electrical power input in DHW W 110 135 135
‘ ‘ f f Empty weight = % 37
Type of unit C1zCagCayCyyCoyCorCraCarBio

fig. 30- Heating circuit
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5.5 Diagrams Circulating pump head / pressure losses DIVAtech D F32
Pressure - power diagrams DIVAtech D F24
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5.6 Wiring diagram
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fig. 31- Wiring diagram

NL L

230V
50 Hz

n@ Attention: Remove the jumper on the terminal block before connecting the room thermostat or the remote timer control.
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Fan

Heating circulating pump

DHW temperature sensor

Gas valve

Room thermostat (optional)
Ignition/detection electrode
Diverter valve

Water pressure switch
Flowmeter

External probe (optional)
Remote timer control (optional)
Double sensor (Safety + heating)
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1. GENERALITES

+  Lire attentivement les avertissements contenus dans le présent livret d'instructions

+  Apres linstallation de la chaudiére, linstallateur doit informer ['utilisateur sur son fonctionnement et
lui remettre le présent livret qui fait partie intégrante et essentielle du produit ; en outre, il doit étre
conservé avec soin pour toute consultation future

+  L'installation et la manutention doivent étre effectuées conformément aux normes en vigueur, se-
lon les instructions du constructeur et par un personnel professionnel qualifié Toute opération sur
les organes de réglage scellés est interdite

+  Une installation incorrecte ou un entretien impropre peuvent entrainer des dommages a des per-
sonnes, a des animaux ou a des choses Le constructeur n'assume aucune responsabilité pour les
dommages causés par des erreurs d'installation et d'utilisation et, dans tous les cas, en cas de non
observance des instructions

+  Avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou d'entretien, isoler I'appareil du réseau d'alimen-
tation électrique en actionnant I'interrupteur de [l'installation et/ou au moyen des dispositifs d'isole-
ment prévus

. Désactiver I'appareil en cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement en s'abstenant de toute
tentative de réparation ou d'intervention directe S'adresser uniquementa un personnel profession-
nel qualifié Les éventuelles réparations ou remplacements de composants devront étre effectués
uniquement par du personnel professionnel qualifié en n'utilisant que des piéces de rechange d'ori-
gine La non observance de ce qui précéde compromet les conditions de sécurité de 'appareil

+  Cet appareil ne peut servir que dans le cadre des utilisations pour lesquelles il a été congu Tout
autre usage doit étre considéré comme impropre et donc dangereux

+  Les éléments du conditionnement ne peuvent étre laissés a la portée des enfants étant donné
qu'ils pourraient étre la source potentielle de dangers

+  Cet appareil n'est pas prévu pour étre utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les
capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dépourvues
d’expérience ou des connaissances nécessaires, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire
d’'une personne responsable de leur sécurité, d’'une surveillance ou d'instructions préalables con-
cernant ['utilisation de I'appareil.

+  Mettre 'appareil et ses accessoires au rebut conformément aux normes en vigueur.

. Les images contenues dans ce manuel ne sont qu'une représentation simplifiée du produit Cette
représentation peut présenter de légéres différences, non significatives, par rapport au produit

2. INSTRUCTIONS D’UTILISATION
2.1 Introduction
Cher Client,

DIVAtech D F est un générateur thermique a chambre étanche pour le chauffage et la
production d'eau chaude sanitaire, a trés haut rendement, fonctionnant au gaz naturel
ou GPL et doté d'un systeme de contrdle a microprocesseur.

2.2 Tableau des commandes

// F/\w
| L( </"‘;*/y)

14 3 413 16 6

fig. 1 - Panneau de contréle
Légende tableau fig. 1

1 Touche pour diminuer le réglage de la température de I'eau chaude sanitaire

2 Touche pour augmenter le réglage de I'eau chaude sanitaire

3 Touche pour diminuer le réglage de la température de l'installation de chauffage

4 Touche pour augmenter le réglage de la température de l'installation de chauffage

5 Afficheur

6 Touche Réarmement - sélection du mode Eté/Hiver - Menu "Température évolutive"

7 Touche de sélection mode Eco/Confort - on/off appareil

8 Symbole eau chaude sanitaire

9 Indication du fonctionnement eau chaude sanitaire

10 Indication fonction Eté

1 Indication multifonctions

12 Indication fonction Eco (Economy)

13 Indication fonction chauffage

14 Symbole chauffage

15 Indication brdleur allumé et niveau de puissance actuelle (clignotant pendant
la fonction anomalie combustion)

16 Raccordement Service Tool

17 Hydrométre

Indication durant le fonctionnement
chauffage

la demande chauffage (engendrée par le thermostat d'ambiance ou chronocommande a
distance) est indiquée par le clignotement de I'air chaud au-dessus du radiateur sur I'af-
ficheur.

I'afficheur (rep. 11 - fig. 1) visualise la température actuelle du départ du chauffage et
pendant le temps d'attente, l'indication “d2”.

En cas de messages continus « d2 » réduire le paramétre P01 (puissance d’allumage -
“« tS » = Menu parametres transparents” a la page 22) jusqu’a un minimum de 9.

sanitaire

la demande d'eau chaude sanitaire (engendrée par I'ouverture d'un robinet d'eau chaude
sanitaire) est indiquée par le clignotement de I'eau chaude sous le robinet sur I'afficheur.

I'afficheur (rep. 11 - fig. 1) visualise la température actuelle de sortie de I'eau chaude
sanitaire et pendant le temps d'attente I'indication “d1*“.

Confort

La demande Confort (rétablissement de la température interne de la chaudiére) est indi-
quée par le clignotement de I'eau sous le robinet sur I'afficheur. L'afficheur (rep. 11 -
fig. 1) visualise la température actuelle de I'eau contenue dans la chaudiére.

Anomalie

En cas d'anomalie (voir cap. 4.4), I'afficheur visualise le code d'erreur (rep. 11 - fig. 1) et,
durant les temps d'attente de sécurité, les indications « d3 », « d4 » et « d5 ».

2.3 Allumage et extinction
Raccordement au réseau électrique

+  Pendant les 5 premiéres secondes, I'afficheur visualise la version logicielle de la carte.

¢ Ouvrir le robinet du gaz en amont de la chaudiere.

« Lachaudiére est préte a fonctionner automatiquement chaque fois que I'on préléve
de I'eau chaude sanitaire ou en présence d'une demande de chauffage (de la part
du thermostat ambiant ou de la chronocommande a distance).

Extinction et allumage de la chaudiere
Appuyer sur la touche onloff (rep. 7 - fig. 1) et garder le doigt dessus pendant 5 secondes.

fig. 2 - Extinction de la chaudiére

Au moment ou I'on éteint la chaudiére, la carte électronique reste encore sous tension.
Le fonctionnement eau sanitaire et chauffage est désactivé. Le systéme antigel reste ac-
tif. Pour rallumer la chaudiere, rappuyer sur la touche on/off (rep. 7 - fig. 1) pendant 5
secondes.

fig. 3

La chaudiere est préte a fonctionner immédiatement lorsque I'on puise de I'eau chaude

sanitaire ou en présence d'une demande de chauffage (provenant du thermostat d'am-

biance ou de la chronocommande a distance).
En cas de coupure de la tension d'alimentation de I'appareil et/ou de coupure
de l'arrivée de gaz, le systeme antigel ne fonctionne pas. Pour les longues
périodes d'arrét en hiver et afin d'éviter les dommages causés par le gel, il est
conseillé d'éliminer toute I'eau contenue dans la chaudiére, dans le circuit sa-
nitaire et dans l'installation ou bien de ne vider que I'eau sanitaire et de verser
I'antigel approprié dans l'installation de chauffage, en respectant les prescrip-
tions au sez. 3.3.

2.4 Réglages
Commutation Eté/Hiver
Appuyer sur la touche été/hiver (rep. 6 - fig. 1) pendant 2 secondes.

L'afficheur montre le symbole Eté (rep. 10 - fig. 1) : la chaudiére ne fournira que de l'eau
chaude sanitaire. Le systéme antigel reste actif.

Pour désactiver le mode Eté, appuyer a nouveau sur la touche été/hiver (rep. 6 - fig. 1)
pendant 2 secondes.

Réglage de la température de chauffage

Appuyer sur les touches chauffage (rep. 3 et 4 - fig. 1) pour régler la température d'un
minimum de 30°C a un maximum de 80°C. Toutefois, il est conseillé de ne pas faire fon-
ctionner la chaudiére en dessous de 45°C.

fig. 4

s N

cod. 3541P562 - Rev. 00 - 02/2021



DIVAtech D F

Ferroli

Réglage de la température d'eau chaude sanitaire

Appuyer sur les touches sanitaire (rep. 1 et 2 - fig. 1) pour régler la température entre
40°C (minimum) et 55°C (maximum).

fig. 5
Réglage de la température ambiante (avec thermostat d'ambiance en option)

Programmer a l'aide du thermostat d'ambiance la température souhaitée a l'intérieur des
piéces. Si le thermostat d'ambiance n'est pas monté, la chaudiere maintiendra l'installa-
tion a la température de consigne départ.

Régulation de la température ambiante (par chronocommande a distance en option)

Programmer a l'aide de la chronocommande a distance la température souhaitée a I'in-
térieur des piéces. La chaudiére réglera la température dans le circuit d'eau de l'instal-
lation en fonction de la température ambiante demandée. Pour le fonctionnement par
chronocommande a distance, se reporter au manuel d'utilisation spécifique.

Sélection Eco/Confort

L'appareil est doté d'une fonction qui garantit une vitesse élevée de débit d'ECS et un
confort optimal pour I'utilisateur. Lorsque le dispositif est en fonction (mode CONFORT),
I'eau contenue dans la chaudiere est maintenue en température, ce qui permet d'obtenir
immédiatement I'eau chaude a la sortie de la chaudiére, des I'ouverture du robinet.

Le dispositif peut étre désactivé par I'utilisateur (mode ECO) en appuyant sur la touche eco/
confort (7 - fig. 1). En mode ECO, I'afficheur active le symbole ECO (rep. 12 - fig. 1). Pour
activer le mode CONFORT, rappuyer sur la touche eco/confort (rep. 7 - fig. 1).

Température évolutive

Si la sonde extérieure (option) est montée, le systéme de réglage de la chaudiére travaillera en «
Température évolutive ». Dans ce mode, la température de l'installation chauffage est régulée en
fonction des conditions climatiques extérieures de maniere a garantir un confort élevé et une éco-
nomie d'énergie pendant toute I'année En particulier, lorsque la température extérieure augmente
la température de départ installation diminue selon une "courbe de compensation” donnée.

Avec le réglage évolutif, la température sélectionnée par les touches chauffage (rep. 3 - fig. 1) de-
vient la température maximum de refoulement de l'installation. Il est conseillé de régler la valeur
maximale pour permettre au systéme de réguler la température sur toute la plage utile de fonction-
nement

La chaudiere doit étre réglée au cours de l'installation par un professionnel qualifié Noter que I'uti-
lisateur pourra faire des adaptations ou ajustements éventuels pour améliorer le confort

Courbe de compensation et déplacement des courbes

Appuyer sur la touche reset (rep. 6 - fig. 1) pour accéder au menu « Température évolutive » ; «
CU » clignote 5 secondes sur I'afficheur.

Appuyer sur les touches sanitaire (rep. 1 - fig. 1) pour régler la courbe désirée de 1 a 10, selon la
caractéristique (fig. 6). Si la courbe est réglée sur 0, le réglage de la température évolutive est dé-
sactivé.

Appuyer sur les touches chauffage (rep. 3 - fig. 1) pour accéder au déplacement paralléle des
courbes ; « OF » clignote sur I'afficheur. Appuyer sur les touches sanitaire (rep. 1 - fig. 1) pour
régler le déplacement paralléle des courbes en fonction de la caractéristique (fig. 7).

Appuyer de nouveau sur la touche reset (rep. 6 - fig. 1) pendant 5 secondes pour quitter le menu
« Température évolutive ».

Si la température ambiante est inférieure a la valeur désirée, il est conseillé de définir une courbe
supérieure et vice versa Augmenter ou diminuer d'une unité et vérifier le résultat dans la piéce ou
le local
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fig. 6 - Courbes de compensation
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fig. 7 - Exemple de déplacement paralléle des courbes de compensation

Réglages a partir de la chronocommande a distance

I]g Si la chaudiére est reliée a la chronocommande a distance (option), les régla-
ges ci-dessus seront gérés comme indiqué dans le tableau 1.

Tableau 1

Le réglage peut étre exécuté tant depuis le menu de la chronocom-

Réglage de la température de chauffage mande a distance que du panneau de commande de la chaudiére.

Réglage de la température d'eau chaude sani-|Le réglage peut étre exécuté tant depuis le menu de la chronocom-
taire mande a distance que du panneau de commande de la chaudiére.

Le mode Eté a la priorité sur une éventuelle demande de chauf-

Commutation Eté/Hiver g
fage provenant de la chronocommande & distance.

En désactivant I'eau chaude sanitaire a partir du menu de la chro-
nocommande a distance, la chaudiére se place en mode Economy.
Dans cette condition, la touche ecolconfort (rep. 7 - fig. 1) sur le
panneau de la chaudiére est désactivée.

En activant I'eau chaude sanitaire & partir du menu de la chrono-
commande & distance, la chaudiére sélectionne le mode Confort.
Dans cette condition, il est possible de sélectionner I'un des deux
modes & l'aide de la touche ecolconfort (rep. 7 - fig. 1) sur le pan-
neau de la chaudiére.

Sélection Eco/Confort

La chronocommande a distance ainsi que la carte de la chaudere
gerent le réglage de la température évolutive : la température évo-
lutive de la carte de la chaudiére a la priorité.

Température évolutive

Réglage de la pression hydraulique de I'installation

La pression de remplissage installation a froid, lue sur I'hydrométre de la chaudiére (rep.
2 - fig. 8), doit correspondre environ a 1,0 bar. Si la pression de l'installation descend en
dessous de la valeur minimale, la chaudiére s'arréte et I'afficheur visualise I'anomalie
F37. Extraire le robinet de remplissage (rep. 1 - fig. 8) et le tourner dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre pour rétablir la valeur initiale. Toujours refermer le robinet une
fois I'opération terminée.

Apres le rétablissement de la pression de l'installation, la chaudiére activera le cycle de
purge de l'air pendant 300 secondes ; cette condition est signalée sur I'afficheur par I'in-
dication Fh.

Pour éviter le blocage de la chaudiére, Il est conseillé de vérifier périodiquement la pres-

sion lue sur le manomeétre avec I'installation a froid. Si la pression est inférieure a 0,8 bar,
rétablir la valeur normale.

fig. 8- Robinet de remplissage
Vidange installation

La bague du robinet de vidange est située sous la soupape de sécurité positionnée a
l'intérieur de la chaudiere.

Pour vidanger l'installation, tourner la bague (rep. 1 - fig. 9) dans le sens inverse des ai-
guilles d’'une montre pour ouvrir le robinet. Eviter d’utiliser un outil quelconque pour ef-
fectuer cette opération. Tourner la bague uniquement avec les mains.

Pour vidanger I'eau uniquement dans la chaudiére, fermer préalablement les vannes
d’arrét ou d’isolement entre l'installation et la chaudiére avant d’agir sur la bague.

fig. 9- Soupape de sécurité avec robinet de vidange
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3. INSTALLATION
3.1 Dispositions générales

L'INSTALLATION DE LA CHAUDIERE DOIT ETRE EFFECTUEE CONFORMEMENT AUX
TEXTES REGLEMENTAIRES ET REGLES DE L'ART EN VIGUEUR, SUIVANT LES IN-
STRUCTIONS DU CONSTRUCTEUR ET PAR UN PROFESSIONNEL QUALIFIE.

3.2 Emplacement

Le circuit de combustion de I'appareil est étanche par rapport au local d'in-

stallation : I'appareil peut donc étre installé dans n'importe quel local, a
I'exception de tous types de garage. Ce local devra cependant étre suffi-
samment aéré pour éviter de créer une condition de risque en cas de fuite
de gaz méme minime Le non-respect de cette consigne peut entrainer le ri-
sque d'asphyxie et d’intoxication, ou bien d’explosion et d’incendie. Cette
consigne de sécurité a été fixée par la directive CEE 2009/142 pour tous les
appareils a gaz, y compris les appareils a circuit de combustion étanche.

L’appareil peut fonctionner dans un endroit partiellement protégé ayant une température
minimum de -5 °C. S'il est équipé du kit hors-gel, il peut étre utilisé jusqu'a une tempéra-
ture minimale de -15 °C. Installer la chaudiére a I'abri, par exemple sous un auvent, a
I'intérieur d'un balcon ou dans une niche abritée.

Le lieu d'installation doit étre exempt de toute poussiére, d'objets ou de matériaux inflam-
mables ainsi que de gaz corrosifs.

La chaudiére peut étre accrochée au mur : elle est équipée en série d'un étrier de fixa-
tion. La fixation murale doit garantir un soutien stable et efficace du générateur.

Si I'appareil est monté interposé entre deux meubles ou en juxtaposition de
ceux-ci, prévoir de I'espace pour le démontage de I'habillage et pour I'entretien
normal

3.3 Raccordements hydrauliques

Avertissements

L'évacuation de la soupape de sireté doit étre raccordée a un entonnoir
d'écoulement, ou a une tuyauterie de récupération, pour éviter le dégorgement
d'eau au sol en cas de surpression dans le circuit de chauffage. Dans le cas
contraire, si la soupape de sireté se déclenche et provoque I'inondation du lo-
cal, le fabricant de la chaudiére ne sera pas tenu pour responsable des dégats
conséquents.

Avant d'effectuer le raccordement, veiller a ce que I'appareil soit préparé pour
fonctionner avec le type de combustible disponible et prendre soin de bien net-
toyer les conduites du circuit.

Effectuer les raccordements aux points prévus, comme indiqué sur le dessin fig. 23 et
conformément aux pictogrammes se trouvant sur I'appareil.

Remarque : I'appareil est équipé de déviation interne du circuit de chauffage.
Caractéristiques de I'eau de l'installation

En présence d'une eau ayant un degré de dureté supérieur a 25° Fr (1°F = 10ppm CaCO,),
il est recommandé d'utiliser une eau spécialement traitée afin d'éviter toute incrustation éven-
tuelle dans la chaudiére.

Systéme antigel, produits antigel, additifs et inhibiteurs

Si nécessaire, il est possible d'utiliser des liquides antigel, des additifs et des inhibiteurs, uni-
quement et exclusivement si le producteur de ces liquides ou additifs fournit une garantie qui
assure que ses produits sont appropriés a I'utilisation et ne provoquent pas de dommages a
I'échangeur de la chaudiere ou a d'autres composants et/ou matériaux de la chaudiére et de
I'installation. Il est interdit d'utiliser des liquides antigel, des additifs et des inhibiteurs non spé-
cifiquement prévus pour |'utilisation dans des circuits thermiques et compatibles avec les ma-
tériaux composant la chaudiére et le circuit.

3.4 Raccordement gaz

Le raccordement au gaz doit étre effectué au raccord prévu (voir fig. 23), conformément
aux normes en vigueur ; utiliser un tuyau métallique rigide ou flexible, a paroi continue
en acier inoxydable, en intercalant un robinet du gaz entre la chaudiére et le circuit Véri-
fier I'étanchéité de toutes les connexions du gaz

3.5 Branchements électriques
AVERTISSEMENTS
ﬁ AVANT TOUTE OPERATION PREVOYANT LE DEMONTAGE DE L'HABIL-

LAGE, DEBRANCHER LA 'CH'AUDIERE DU SECTEUR EN INTERVENANT
SUR L'INTERRUPTEUR GENERAL.

NE TOUCHER AUCUN COMPOSANT’EL’ECTRIQ’UE OU CONTACT SI L'IN-
TERRUPTEUR GENERAL N'A PAS ETE COUPE ! RISQUE DE BLESSU-
RES OU DE MORT PAR ELECTROCUTION !

La sécurité électrique de I'appareil ne peut étre assurée que lorsque celui-ci est cor-
rectement raccordé a une ligne de mise a la terre efficace conforme aux normes en
vigueur Faire vérifier par un professionnel qualifié I'efficacité et la conformité de la
connexion avec la mise a la terre. Le constructeur décline toute responsabilité pour
des dommages découlant de I'absence de connexion de mise a la terre ou de son
inefficacité et du non-respect des normes électriques en vigueur

A

La chaudiére est précablée ; le cable de raccordement au réseau électrique de
I'établissement (au secteur) est de type tripolaire sans fiche. Les connexions
au secteur doivent étre réalisées par raccordement fixe et prévoir un interrup-
teur bipolaire avec une distance entre les contacts d'ouverture d'au moins 3
mm et l'interposition de fusibles de 3A maxi entre la chaudiére et la ligne Il est
important de respecter la polarité (LIGNE : cable marron / NEUTRE : cable bleu
/ TERRE : cable jaune-vert) dans les raccordements au secteur.

Le cable d'alimentation de I'appareil NE DOIT PAS ETRE REMPLACE PAR
L’UTILISATEUR. En cas d'endommagement du cable, éteindre I'appareil.
Pour son remplacement, s'adresser exclusivement un professionnel qua-
lifié En cas de remplacement du céble électrique d'alimentation, utiliser exclu-
sivement un cable « HAR H05 VV-F » 3x0,75 mm2 avec diamétre extérieur
maximum de 8 mm.

Thermostat d'ambiance (optionnel)
ATTENTION : LE THERMOSTAT D'AMBIANCE DOIT ETRE A CONTACTS
PROPRES. EN RELIANT 230 V. AUX BORNES DU THERMOSTAT, LA CAR-
TE ELECTRONIQUE EST IRREMEDIABLEMENT DETERIOREE.
En raccordant une chronocommande ou un interrupteur horaire (minuterie),
éviter d'utiliser I'alimentation de ces dispositifs a partir de leur contact d'inter-
ruption. Leur alimentation doit se faire par raccordement direct au secteur ou
par piles selon le type de dispositif.

Acceés au bornier électrique

Apreés avoir retiré 'habillage, il est possible d'accéder au bornier électrique. La disposition des bar-
rettes pour les différentes connexions est reportée dans le schéma électrique au fig. 31.

LT

fig. 10 - Accés au bornier
3.6 Conduits de fumée
Avertissements

L'appareil est du type "C" a chambre étanche et tirage forcé, I'arrivée d'air et la sortie de
fumées doivent étre raccordées a un des systémes d'évacuation/aspiration indiqués ci-
apres. L'appareil est homologué pour fonctionner avec toutes les configurations de con-
duits Cny indiquées sur la présente notice d'instructions. Toutefois, il est possible que
certaines configurations de sortie soient expressément limitées ou interdites par les tex-
tes réglementaires et/ou la réglementation locale. Avant de procéder a l'installation, véri-
fier et respecter scrupuleusement les prescriptions qui s'y rapportent. En outre,
respecter le positionnement des terminaux muraux et/ou sur le toit et les distances mini-
males d'une fenétre adjacente, sous une bouche d'aération, d'un angle de I'édifice, etc.

Diaphragmes

Pour le fonctionnement de la chaudiére, monter les diaphragmes fournis avec I'appareil.
Vérifier que la chaudiére dispose du bon diaphragme (lorsque cela est nécessaire) et
que ce dernier est installé correctement.

A Remplacement du diaphragme, chaudiére non installée
B Remplacement du diaphragme, chaudiére et conduits de fumée déja installés

v NG
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Raccordement avec des tubes coaxiaux

l
DR

Cix [ | Cax

Csx

L

C1x

fig. 11 - Exemples de raccordement avec des conduits coaxiaux (I:> = Air / mp

Tableau 2 - Typologie

= Fumées)

Type Description
C1X Aspiration et évacuation horizontale murale
C3X Aspiration et évacuation verticale au toit.

Pour le raccordement avec des tubes coaxiaux, I'un des accessoires suivants doit étre
monté au départ de I'appareil. Pour les cotes de pergage des orifices dans le mur, voir

figure sur la page de couverture.

3126

010006X0

2100

@60
@130

010018X0

010007X0

fig. 12 - Accessoires de départ pour conduits coaxiaux

Tableau 3- Diaphragmes pour conduits coaxiaux

Coaxial 60/100

Coaxial 80/125

DIVAtechD F24=5m

Longueur maximale admissible DIVAtech D F32 =5 m 10m
Facteur de réduction coude 90° im 0.5m
Facteur de réduction coude 45° 05m 025m
0+2m DIVAtech D F24 = @43 0+3m DIVAtech D F24 = @43
Diaphragme 2 utiliser DIVAtech D F32 = @45 DIVAtech D F32 = @45
2+5m Pas de diaphragme 3+10m Pas de diaphragme

Tableau 4- Diaphragmes pour conduits coaxiaux

Coaxial 60/100

Coaxial 80/125

Longueur maximale admissible DIVAtechDF37=4m 10m
Facteur de réduction coude 90° im 05m
Facteur de réduction coude 45° 05m 025m
. 0+2m | DIVAtechDF37=@50 | 0+3m | DIVAtech D F37 = @50
Diaphragme a utiliser - -
2+4m Pas de diaphragme 3+10m Pas de diaphragme

Raccordement avec des conduits séparés

max 50 cm

fig. 13 - Exemples de raccordements avec des conduits séparés (|:> A|r /
= Fumées)

Tableau 5 - Typologie

Type Description

C1X Aspiration et évacuation horizontale murale. Les terminaux d'entrée/sortie doivent étre concentriques
ou assez proches pour recevoir les mémes conditions de vent (jusqu'a 50 cm)

C3X Aspiration et évacuation verticale sur le toit. Terminaux d'entrée/sortie identiques & C12

C5X Aspiration et évacuation séparées murales ou sur le toit et dans des zones ayant des pressions dif-
férentes. L'évacuation et I'aspiration ne doivent pas se trouver sur des parois opposées

C6X Aspiration et évacuation avec conduits certifiés séparément (EN 1856/1)

B2X Aspiration du local de la chaudiére et évacuation murale ou sur le toit
/\ IMPORTANT - LE LOCAL DOIT ETRE DOTE D'UN DISPOSITIF DE VENTILATION APPROPRIE

Pour le raccordement avec des conduits séparés, I'accessoire suivant doit étre monté au

départ de I'appareil :

120

®82

136

fig. 14 - Accessoire de départ pour conduits séparés réf. 010031X0

Avant de procéder a l'installation, vérifier le diaphragme a utiliser et ne pas dépasser la

longueur maximale admissible a I'aide d'un simple calcul :

1. Définir le schéma complet de l'installation & ventouse (conduit double paroi) concen-
trique, y compris les accessoires et les terminaux de sortie.
2. Consulter le tableau tableau 6 et repérer les pertes en Mg, (métres équivalents) de

chaque composant, suivant leur position d'installation.

3. Vérifier que la perte totale calculée est inférieure ou égale a la longueur maximum
admissible indiquée dans le tableau 6.

Tableau 6- Diaphragmes pour conduits séparés

DIVAtech D F24 DIVAtech D F32 DIVAtech D F37
Longueur maximale admissible 60 Meq 48 Meq 40 Meq
0-20méq @43 0-15méq a45 0-10méq 47
20-45 Mg @47 15-35 Mg @50 |[10-20 Mg @50
Diaphragme a utiliser 45-60 Mg Pasde | 35-48m, Pasde |[20-30 Mg @52
diaphragme diaphragme
30-40m, Pas de
q | .
diaphragme

cod. 3541P562 - Rev. 00 - 02/2021
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Tableau 7 - Accessoires

Raccordement des carneaux de fumées collectifs

cod. 3541P562 - Rev. 00 - 02/2021

i |
Pertes en Meq FE T %
= I s s s 1 1 s | 1 il
Aspiration Evacuation des 0 ; ‘ ‘
air fumées E 1 L{
T Q ¥ E (F—
Vertical | Horizontal ) ([ - ( NS
TUYAU(0,5 m M/IF 1KWMA3BA 0,5 05 1,0 § % Cax
1mMF 1KWMA83A 1,0 1,0 2,0 Csx § T Cax
2mMF 1KWMA0BK 2,0 20 4,0 g i
COUDE|45° FIF 1KWMAO1K 1,2 2,2 ] %
— — > > 71 ﬁ 1ﬂ
90° FIF 1KWMA02K 2,0 3,0
90° MIF 1KWMA82A 15 25
° i b
280 90° M/F + prise de test 1KWMA70U 1,5 25 L\\
MANCHETTE|avec prise de test 1KWMA16U 0,2 0,2 Ny
pour évacuation des condensats |1KWMA55U - 30 % L
TEE |pour évacuation des condensats | IKWMAO5K - 7,0 . A
- |
TERMINAL |air mural 1KWMAB5A 20 - I O
fumées mural avec mitron 1KWMABGA - 50 E —
CHEMINEE [Air/Fumée double conduit 80/80 [1KWMA84U - 12,0 ( [ I — 1T
Evacuation des fumées unique- |1KWMA83U + - 4,0 . t .
ment 280 1KWMA8BU == ==
: - Cos == Cos ==
REDUCTION |de @80 a @100 1KWMAO3U 0,0 0,0 | |
: | |
de @100 4 @80 15 30 = =
TUYAU|1 m MIF 1KWMAOBK 04 04 0,8 [ [
5 | |
100 COUDE45M/F 1KWMA03K 0'6 1’0 I A A A I A A A A
90" MF TKWMAG4K 08 13 fig. 15 - Exemples de raccordement aux carneaux de fumées (|:> = Air/mp =
TERMINAL air mural TKWMA14K 15 - Fumées)
fumées mural avec mitron 1KWMA29K - 3,0
TUYAU|1 m MIF 010028X0 - 2.0 6.0 Tableau 8 - Type
360 ' COUDE|90° MIF 010029X0 - 6.0 Type Description
REDUCTION(80 - 60 010030X0 ) 80 Cc2X Aspiration et évacuation par carneau commun (aspiration et évacuation dans le méme carneau)
TERMINAL |Fumées mural TKWMASDA N 0 C4X Aspiration et évacuation par carneaux communs séparés, mais recevant les mémes conditions de vent
ATTENTION : VU LES FORTES PERTES DE CHARGE DES ACCESSOIRES @60, LES : - —— —
UTILISER UNIQUEMENT S| NECESSAIRE ET AU NIVEAU DU DERNIER TRONGON c8X Evacuation par carneau individuel ou commun et aspiration murale
D'EVACUATION DES FUMEES. B3X Aspiration depuis le local de la chaudiére par conduit concentrique (renfermant I'évacuation) et évacua-
tion par carneau commun a tirage naturel
/\ IMPORTANT- LE LOCAL DOIT ETRE DOTE D'UN DISPOSITIF DE VENTILATION APPROPRIE
C93 Evacuation & un terminal vertical et aspiration par cameau existant.
Pour raccorder la chaudiére DIVAtech D F a un carneau collectif ou individuel a tirage
naturel, ces derniers doivent étre congus par un technicien professionnellement qualifié,
conformément aux normes en vigueur et étre appropriés aux appareils a chambre étan-
che dotés de ventilateur.
4. UTILISATION ET ENTRETIEN
Avertissements
Toutes les opérations de réglage, transformation, mise en service, entre-
tien décrites ci-aprés sont réservées a des techniciens qualifiés (ayant
suivi la formation professionnelle prévue par les normes en vigueur) tel
que le personnel du SAV.
FERROLI décline toute responsabilité en cas de dommages matériels et/
ou corporels dus a la manipulation de I'appareil de la part de personnes
non qualifiées et non autorisées.
o RN
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4.1 Réglages
Adaptation au gaz d'alimentation

TOUS LES COMPOSANTS ENDOMMAGES PENDANT LES OPERATIONS
D’ADAPTATION DOIVENT ETRE REMPLACES.

L'appareil peut fonctionner au méthane ou au GPL, et est prédisposé en usine pour l'un
de ces deux types de gaz comme il est clairement indiqué sur I'emballage et sur la
plaque des données techniques. Quand I'appareil doit étre utilisé avec un gaz différent
de celui avec lequel il a été calibré et testé en usine, il faut se procurer le kit d’adaptation
approprié et procéder de la maniére suivante :

1. Couper l'alimentation électrique de la chaudiére et fermer le robinet de gaz.

2. Remplacer les gicleurs du brdleur principal en montant les gicleurs indiqués sur le
tableau des caractéristiques techniques cap. 5, en fonction du type de gaz utilisé

3. Rétablir 'alimentation électrique de la chaudiére et ouvrir le robinet du gaz.

4. Modifier le paramétre concernant le type de gaz :

«  mettre la chaudiére en mode veille

«  appuyer sur les touches sanitaire (rep. 1 et 2 - fig. 1) pendant 10 secondes : sur
I'afficheur apparait I'indication clignotante « b01 ».

«  appuyer sur les touches sanitaire (rep. 1 et 2 - fig. 1) pour programmer le para-
métre 00 (fonctionnement au méthane) ou bien 01 (fonctionnement au GPL).

*  appuyer sur les touches sanitaire (rep. 1 et 2 - fig. 1) pendant 10 secondes.

* Lachaudiére repasse en mode veille

5. Régler les pressions minimum et maximum au brdleur (voir paragraphe correspon-
dant) en programmant les valeurs indiquées dans le tableau des données techni-
ques pour le type de gaz utilisé

6. Appliquer la plaquette adhésive, contenue dans le kit d’adaptation, prés de la plaquette si-
gnalétique (des données techniques), attestant que I'adaptation a bien été effectuée.

Activation de la fonction « Auto-setting » pour le tarage de la vanne a gaz

CETTE PROCEDURE NE DOIT ETR_E EFFECTUEE QUE DANS LES CAS SUIVANTS
: REMPLACEMENT DE LA VANNE A GAZ, REMPLACEMENT DE LA CARTE, ADAP-
TATION POUR CHANGEMENT DE GAZ D’ALIMENTATION.

La vanne a gaz B&P (avec opérateur modulant intégré) ne prévoit pas d’opérations de

tarage mécanique : les réglages de la puissance minimale et de la puissance maximale
sont donc réalisés de maniére électronique via deux paramétres :

Sommaire | Description Gaz naturel Gaz propane
q01 Offset courant minimum absolu 0+100 0+150
q02 Offset courant maximum absolu 0+100 0-150

Pré-tarage de la vanne a gaz

1. Relier un manométre pour surveiller la pression a la sortie de la vanne a gaz.

2. Activer la fonction Auto-setting (Parametre b12=1).

3. Activer la procédure de tarage en appuyant simultanément 5 secondes sur la tou-
che chauffage + et la touche Eco/Comfort. L’indication « Au-to » apparait immédia-
tement sur I'afficheur (sous forme de deux clignotements consécutifs). Le brileur
est ensuite allumé. Dans un délai de 8 secondes (méthane et GPL) la chaudiére
trouve le point d’allumage. Les valeurs du point d'allumage, I'Offset courant mini-
mum absolu (Parametre q01) et I'Offset courant maximum absolu (Paramétre q02),
sont mémorisés dans la carte.

Tarage de la vanne a gaz

1. Sur/lafficheur apparaitra I'indication clignotante « q02 » ; le courant de modulation est donc for-
cé a la valeur de pré-tarage du paramétre Offset courant maximum absolu (Paramétre g02).

2. Appuyer sur les touches sanitaire pour régler le paramétre « q02 » jusqu'a ce que le mano-
métre indique la pression maximale nominale moins 1 mbar. Attendre 10 secondes pour que
la pression se stabilise.

3. Appuyer sur la touche sanitaire « + » pour régler le paramétre « q02 » jusqu'a ce que le ma-
nométre indique la pression maximale nominale. Attendre 10 secondes pour que la pression
se stabilise.

4.  Sila pression lue sur le manometre est différente de la pression maximale nominale, aug-
menter de 1 ou 2 unités le parametre « q02 » par appui sur la touche sanitaire « + » : aprés
chaque modification, attendre 10 secondes pour que la pression se stabilise.

5. Lorsque la pression lue sur le manométre est égale a la pression maximale nominale (la va-
leur a peine ajustée du parametre « q02 » est automatiquement enregistrée), appuyer sur la
touche chauffage « — » : sur l'afficheur apparaitra I'indication clignotante « g01 » ; ” le cou-
rant de modulation est donc forcé a la valeur de pré-tarage du paramétre Offset courant mi-
nimum absolu (Paramétre q01).

6. Appuyer sur les touches sanitaire pour régler le paramétre « q01 » jusqu'a ce que le mano-
métre indique la pression minimale nominale plus 0,5 mbar. Attendre 10 secondes pour que
la pression se stabilise.

7. Appuyer sur la touche sanitaire « - » pour régler le paramétre « q01 » jusqu'a ce que le ma-
nométre indique la pression minimale nominale. Attendre 10 secondes pour que la pression
se stabilise.

8.  Sila pression lue sur le manomeétre est différente de la pression minimale nominale, diminuer
de 1 ou 2 unités le parametre « q01 » par appui sur la touche sanitaire « - » : aprés chaque
modification, attendre 10 secondes pour que la pression se stabilise.

9. Lorsque la pression lue sur le manométre est égale a la pression minimale nominale (la va-
leur a peine ajustée du parametre « q01 » est automatiquement enregistrée), vérifier de nou-
veau les réglages en appuyant sur les touches chauffage et les corriger éventuellement en
répétant la procédure décrite précédemment.

10. La procédure de tarage termine automatiquement au bout de 15 minutes ou en appuyant si-
multanément 5 secondes sur les touches chauffage « + » et Eco/Comfort.

Vérification des valeurs de pression du gaz et réglage a une plage limitée

-  Vérifier que la pression d’alimentation corresponde bien a celle indiquée dans le ta-
bleau des caractéristiques techniques.

*  Relierun manomeétre a la prise de pression « B » montée en aval de la vanne a gaz.

*  Activer le mode TEST et suivre les instructions fournies pour la vérification des pressions du
gaz a la puissance maximale et a la puissance minimale (Voir paragraphe suivant).

Si les pressions nominales maximale et/ou minimale lues sur le manometre sont dif-
férentes de celles indiquées dans le tableau des caractéristiques techniques, procéder
selon la séquence ci-apres.

*  Appuyer sur la touche Eco/Comfort pendant 2 secondes pour entrer dans le mode
Tarage de la vanne a gaz a plage limitée.

« La carte va sur la configuration « q02 » et visualise la valeur actuellement enregi-
strée (sauvegardée) en appuyant sur les touches sanitaire.

« Sila pression maximale lue sur le manomeétre est différente de celle nominale,
augmenter/diminuer de 1 ou 2 unités le parametre « q02 » par appui sur les touches
sanitaire : aprés chaque modification, la valeur est mémorisée ; attendre 10 secon-
des pour que la pression se stabilise.

*  Appuyer sur la touche "Chauffage" “-” (rep. 3 - fig. 1).

«  La carte va sur la configuration « q01 » et visualise la valeur actuellement enregi-
strée (sauvegardée) en appuyant sur les touches sanitaire.

«  Silapression minimale lue sur le manometre est différente de celle nominale, aug-
menter/diminuer de 1 ou 2 unités le parametre « q01 » par pression des touches sa-
nitaire : apres chaque modification, la valeur est mémorisée ; attendre 10 secondes
pour que la pression se stabilise.

«  Vérifier les réglages au travers de la pression des touches de chauffage et les cor-
riger éventuellement en répétant la procédure décrite précédemment.

«  Enappuyantla touche Eco/Comfort pendant 2 secondes, on revient au mode TEST.

«  Désactiver le mode TEST (Voir paragraphe suivant).

«  Débrancher le manométre.

A - Prise de pression en amont

B - Prise de pression en aval

1 - Connexion électrique soupape de gaz
R - Sortie gaz

S - Arrivée gaz

~24Q ~ 65Q

\—
fig. 17 - Connexion soupape de gaz
TYPE SGV100

Pi maxi 65 mbar
24 Vdc - class B+A

fig. 16 - Vanne a gaz

Activation du mode TEST

Appuyer simultanément 5 secondes sur les touches chauffage (rep. 3 et 4 - fig. 1) pour valider le
mode TEST. La chaudiére s'allume & la puissance maximale de chauffage fixée comme décrit
dans le paragraphe suivant.

Les symboles chauffage et sanitaire (fig. 18) clignotent sur I'afficheur ; la puissance chauffage
sera affichée a coté.

fig. 18 - Mode TEST (puissance chauffage = 100%)

Appuyer sur les touches chauffage (rep. 3 et 4 - fig. 1) pour augmenter ou réduire la puissance
(Minimum = 0%, Maximum = 100%).

Appuyer sur la touche sanitaire « - » (rep. 1 - fig. 1) pour régler inmédiatement la puissance de
la chaudiére sur la valeur minimum (0%). Appuyer sur la touche sanitaire « + » (rep. 2 - fig. 1) pour
régler immédiatement la puissance de la chaudiére sur la valeur maximum (100%).

En cas d'activation du mode TEST et de puisage d'eau chaude sanitaire, suffisant pour activer le
mode Sanitaire, la chaudiére reste en mode TEST, mais la vanne 3 voies se positionne sur sani-
taire.

Pour désactiver le mode TEST, appuyer simultanément sur les touches chauffage (rep. 3 et 4 -
fig. 1) pendant 5 secondes.

Le mode TEST se désactive automatiquement aprés 15 minutes ou si on interrompt le puisage
d'eau chaude sanitaire (pour autant que celui-ci soit suffisant pour activer le mode Sanitaire).
Réglage de la puissance de chauffage

Pour régler la puissance en chauffage, positionner la chaudiére en fonctionnement TEST
(voirsez. 4.1). Appuyer sur les touches chauffage rep. 3 - fig. 1 pour augmenter ou diminuer la
puissance (minimum = 00 - maximum = 100). En appuyant sur la touche reset dans les 5 secon-
des qui suivent le réglage, la puissance restera celle a peine fixée. Sortir du fonctionnement TEST

cod. 3541P562 - Rev. 00 - 02/2021
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Menu configuration

Pour accéder au menu Configuration, appuyer simultanément 10 secondes sur les tou-
ches Sanitaire. 12 paramétres indiqués par la lettre « b » sont disponibles ; ils ne sont
pas modifiables par la chronocommande a distance.

Appuyer sur les touches Chauffage pour parcourir la liste des parametres, respective-
ment en ordre croissant ou décroissant. Pour visualiser ou modifier la valeur d'un para-
métre, il suffit d'appuyer sur les touches Sanitaire : la modification sera sauvegardée
automatiquement.

Sommaire [Description Plage Paramétre
. 0= Méthane
b01  |Sélection type de gaz 0
1=GPL

1=Instantanée bithermique
2=Instantanée monothermique

b02  [Sélection type de chaudiére

3=Chauffage seul (vanne 3 voies)
4=Chauffage seul (circulateur)

Menu Service

Appuyer 20 secondes sur la touche Reset pour accéder au Menu Service de la carte. 4
sous-menus sont disponibles : appuyer sur les touches Chauffage pour choisir, respec-
tivement dans I'ordre croissant ou décroissant, « tS », « In », « Hi » ou « rE ». « tS »
signifie Menu Paramétres Transparents, « In » signifie Menu Informations, « Hi » signifie
Menu Historique : aprés avoir sélectionné le sous-menu, appuyer a nouveau sur la tou-
che Reset pou y accéder ; « rE » signifie RAZ du Menu Historique : voir description.

« tS » = Menu parameétres transparents

21 parametres indiqués par la lettre « P » sont disponibles : ceux-ci sont également mo-
difiables par la chronocommande a distance.

Appuyer sur les touches Chauffage pour parcourir la liste des parametres, respective-
ment en ordre croissant ou décroissant. Pour visualiser ou modifier la valeur d'un para-
métre, il suffit d'appuyer sur les touches Sanitaire : la modification sera sauvegardée
automatiquement.

0=Chambre étanche contréle de
combustion
(sans PF)

1=Chambre ouverte (avec TF)
2=Chambre étanche (avec PF)

3=Chambre étanche contréle de
combustion
(avec TF sur récupérateur)

4 = LOW NOx Chambre étanche
contréle de combustion
(sans PF)

5=LOW NOx Chambre ouverte
(avec TF)

b03  |Sélection type chambre de combustion

4 (pour le modéle F24)
5 (pour le modéle F32)
6 (pour le modele F37)

b04  |Sélection type d'échangeur primaire 0+13

0 = Vanne gaz extérieure

1 = Electrovanne de remplissage
installation

2 =Vanne 3 voies solaire
Sélection fonctionnement relais de sortie 3 = Alimentation témoin avec pré- |NON DISPONIBLE
variable (b02=1) sence d'anomalie POUR CE MODELE

b05 4 = Alimentation témoin avec
absence d’anomalie

5 = Circulateur extérieur (pendant
la demande et la post-circulation)

Sans influence sur le réglage (b02=2) - 0

Sans influence sur le réglage (b02=3) -

Sans influence sur le réglage (002=4) -

. . 0=50 Hz
b06  |Fréquence tension de ligne 0
1=60 Hz
Temps brileur allumé Confort
(b02=1) 0-20 secondes
b07 |Sansinfluence sur le réglage (b02=2) - 5

Sans influence sur le réglage (002=3) -
Sans influence sur le réglage (b02=4) ~

b08  |Driver vanne a gaz 0 = Standard, 1 0
0 = Fluxostat
. - 1 = Débitmeétre (190 imp/l)
b09  |Sélection type de demande sanitaire 1

2= Débitmétre (450 impl)
3= Débitmétre (700 impl)

Sc ire |Description Plage DIV[‘;\ I:Ch
P01 |Offset rampe d'allumage 9+19 15
P02  |Rampe de chauffage 1-20 °C/minute 5
P03 |Temps attente chauffage 0-10 minutes 2
P04 |Post Circulation chauffage 0-20 minutes 6
P05  |Point de consigne maximum usager chauffage 31-85°C 80
P06  |Puissance maximum chauffage 0-100 % 100

0=Fixe
1=Lié au point de consigne
Extinction brdleur en sanitaire (b02=1) 2=Solaire
3 =NE PAS UTILISER
4 = NE PAS UTILISER
PO7 0=Flixe . .
1=Lié au point de consigne
Extinction brdleur en sanitaire (b02=2) 2=Solaire 0
3=NE PAS UTILISER
4 = NE PAS UTILISER
Hystérésis ballon (b02=3) 0 (ne pas utiliser) 1-2-3-4 °C
Hystérésis ballon (b02=4) 0 (ne pas utiliser) 1-2-3-4 °C
Temps d'attente sanitaire (b02=1) 0-60 secondes
- Temps d'attente sanitaire (b02=2) 0-60 secondes 20
Temps d'attente sanitaire (b02=3) 0-60 secondes
Temps d'attente sanitaire (002=4) 0-60 secondes
Point de consigne maximum usager sanitaire (b02=1)  |50-65 °C
P09 Point de consigne maximum usager sanitaire (b02=2)  |50-65 °C 50
Point de consigne maximum usager sanitaire (b02=3)  |50-65 °C
Point de consigne maximum usager sanitaire (002=4)  |50-65 °C
Température fonction Anti-inertie (b02=1) 5-85°C
P10 Sans influence sur le réglage (b02=2) - 0
Température refoulement en sanitaire (b02=3) 70-85°C
Température refoulement en sanitaire (b02=4) 70-85°C
Post-circulation fonction Anti-inertie (b02=1) 0-10 secondes
Pt Post-circulation sanitaire (b02=2) 0-60 secondes 30

Post-circulation sanitaire (b02=3) 0-60 secondes

Post-circulation sanitaire (b02=4) 0-60 secondes

0 = Désactivée

Temporisation débitmétre (b02=1) 1+ 10=secondes

0=Désactivée

P12 |Puissance maximum eau chaude sanitaire 0-100 % 100
P13 |Puissance minimum absolue 0-100 % 0
- 0=Défaut
P14 |Post-ventilation 0
1=50 secondes
- _ 0 (Minimum)
Offset limite CO2 (b03=0) 30 (Maximum)

Sans influence sur le réglage (b03=1) -

Sans influence sur le réglage (b03=2) -

P15 0 (Minimum)

p10  |Temporisation débitmétre (b02=2) 1-10=secondes 0
Sans influence sur le réglage (b02=3) -
Sans influence sur le réglage (b02=4) -
Débit activation mode Sanitaire (b02=1) |10 + 100 l/min/10

b1 Débit activation mode Sanitaire (b02=2) |10 + 100 I/min/10 15
Sans influence sur le réglage (b02=3) -
Sans influence sur le réglage (b02=4) -

b12  |Activation procédure « Auto-Settings » ? : E\)ft?jgﬁ\/ée 0

Notes :

1. Les paramétres qui présentent plus d'une description varient leur fonctionnement
et/ou plage en fonction de la configuration du paramétre entre parenthéses.

2. Les parametres qui présentent plus d'une description retournent a la valeur par
défaut si le paramétre entre parenthéses est modifié.

Pour quitter le menu Configuration, appuyer simultanément 10 secondes sur les touches
sanitaire ou attendre 2 minutes pour quitter le menu automatiquement.

Offset limite CO2 (b03=3) 30 (Maximum) 20
- _ 0 (Minimum)
Offset limite CO2 (b03=4) 30 (Maximum)
Sans influence sur le réglage (b03=5) -
. 0=Non F43
P16  |Déclenchement de la protection échangeur 10
1-15=1-15 °C/seconde
Vitesse maximale pompe modulante absolue Fonctionnant & 100 %.
P17 " N ’ 100
Réglable par cable optionnel.
Vitesse maximale pompe modulante post-circulation 0-100 % en panne (inopérant).
P18 : : N .60
Toujours & 100 % pour ce modéle;
Température d'extinction solaire (b02=1) 0+20°C
Température d'extinction solaire (b02=2) 0+20°C

P19 - . 10
Sans influence sur le réglage (b02=3) -

Sans influence sur le réglage (b02=4) -

> N
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Sommaire | Description Plage DIV[‘;\ tFech
Température d'allumage solaire (b02=1) 0+20°C
Température d'allumage solaire (b02=2) 0+20 °C

P20 y 8 10
Sans influence sur le réglage (b02=3) -

Sans influence sur le réglage (b02=4) -

Temps d'attente solaire (b02=1) 0-20 secondes

P21 Temps d'attente solaire (b02=2) 0-20 secondes 10
Sans influence sur le réglage (b02=3) -

Sans influence sur le réglage (b02=4) -

Notes :

1. Les paramétres qui présentent plus d'une description varient leur fonctionnement
et/ou plage en fonction de la configuration du paramétre entre parenthéses.

2. Les parametres qui présentent plus d'une description retournent a la valeur par
défaut si le paramétre entre parenthéses est modifié.

3. Il est également possible de modifier le paramétre Puissance Maximum Chauffage
en Mode Test.

Pour repasser au Menu Service, appuyer sur la touche reset. Pour quitter le menu Ser-
vice de la carte, appuyer 20 secondes sur la touche Reset ou attendre 15 minutes pour
quitter le menu automatiquement.

« In » = Menu Informations
PAR_INFO informations sont disponibles.

En appuyant sur les touches Chauffage, il sera possible de parcourir la liste des infor-
mations, respectivement dans l'ordre croissant ou décroissant. Pour visualiser leur va-
leur, il suffit d'appuyer sur les touches Sanitaire.

4.2 Mise en service
Avant d'allumer la chaudiére

«  Vérifier I'étanchéité du circuit de gaz.

«  Vérifier le préremplissage correct du vase d'expansion.

*  Remplir les tuyauteries et assurer I'évacuation compléte de I'air dans la chaudiére
et les installations.

«  Vérifier qu'il n'y ait pas de fuites d'eau dans l'installation ni dans la chaudiére.

< Vérifier le raccordement de l'installation électrique et le fonctionnement de la mise
a la terre.

«  Vérifier que la pression de gaz pour le chauffage est bien celle requise.

< Vérifier qu'il n'y ait pas de liquides ou de matériaux inflammables dans les alentours
immédiats de la chaudiere

D'ASPHYXIE OU D'EMPOISONNEMENT DU AUX FUITES DE GAZ OU DE
FUMEE ET LE RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION. RISQUE
D'ELECTROCUTION OU D'INONDATION DU LOCAL.

Vérifications en cours de fonctionnement

fi LE NON-RESPECT DES CONSIGNES CI-DESSUS COMPORTE LE RISQUE

. Mettre I'appareil en marche.

«  S'assurer de I'étanchéité des circuits combustible et eau.

«  Controler 'efficacité de la cheminée et des conduits d'air/fumées pendant le fonc-
tionnement de la chaudiére.

«  Vérifier que la circulation d'eau entre la chaudiére et l'installation s'effectue correctement.

+  Vérifier que la vanne a gaz module correctement en chauffage ou en production ECS.

«  Vérifier que l'allumage de la chaudiére se fasse correctement, en effectuant plu-
sieurs essais d'allumage et d'extinction au moyen du thermostat d'ambiance et de
la commande a distance.

«  S'assurer que la consommation de combustible indiquée par le compteur corre-
sponde a celle qui est indiquée dans le tableau des caractéristiques techniques
cap. 5.

«  Vérifier qu'en I'absence de besoins thermiques (fonctionnement en chauffage), le
brlleur s'allume correctement a I'ouverture d'un robinet d'eau chaude sanitaire.
Contréler que pendant le fonctionnement en chauffage a I'ouverture d'un robinet
d'eau chaude, le circulateur de chauffage s'arréte et que I'on ait une production ré-
guliére d'eau sanitaire.

«  Vérifier la programmation correcte des paramétres et effectuer les personnalisa-
tions (courbe de compensation, puissance, température etc...).

4.3 Entretien
AVERTISSEMENTS

TOUTES LES OPERATIONS D'ENTRETIEN ET DE REMPLACEMENT DOI-
VENT ETRE CONFIEES A DES TECHNICIENS SPECIALISES ET QUALI-

Sommaire | Description Plage

t01 Capteur NTC Chauffage (°C) entre 05 et 125 °C

02 Capteur NTC Sécurité (°C) entre 05 et 125 °C

t03 Capteur NTC Eau chaude sanitaire (°C)  |entre 05 et 125 °C

t04 Capteur NTC Extérieur (°C) de -30 & 70°C (les valeurs négatives clignotent) Sans NTC = --
L05 Puissance actuelle brileur (%) 00%=Minimum, 100%=Maximum

F06 Résistance Flamme actuelle (kOhm) 00-99 kOhm (-- = brileur éteint)

St07 Seuil Ventilateur (Numéro) 0=0ff, 1=Mini, 2=Med, 3=Maxi

F08 Puisage d'eau sanitaire actuel (I_min/10) |L min/10 au-dela de 99 clignotement 3 chiffres A
PP09 Vitesse actuelle pompe modulante (%) 00-100 % en panne pour ce modéle

Remarques :

1. Sile capteur est endommagé, la carte affichera des tirets.

Pour repasser au Menu Service, appuyer sur la touche reset. Pour quitter le menu Ser-
vice de la carte, appuyer 20 secondes sur la touche Reset ou attendre 15 minutes pour
quitter le menu automatiquement.

"Hi" - Menu Historique (Journal)

La carte est en mesure de mémoriser les 11 derniéres anomalies : La donnée Historique
H1 : représente I'anomalie la plus récente qui s'est produite ; la donnée Historique H10
: représente I'anomalie la plus ancienne.

Les codes des anomalies sauvegardées sont également affichés sur le menu correspon-
dant de la Chronocommande a distance.

En appuyant les touches chauffage il sera possible de parcourir la liste des anomalies,
respectivement dans I'ordre croissant ou décroissant. Pour visualiser leur valeur, il suffit
d'appuyer sur les touches Sanitaire.

Pour repasser au Menu Service, appuyer sur la touche reset. Pour quitter le menu Ser-
vice de la carte, appuyer 20 secondes sur la touche Reset ou attendre 15 minutes pour
quitter le menu automatiquement.

"rE" - Reset Historique (Journal)

Pour effacer toutes les anomalies stockées dans la mémoire du menu Historique, ap-
puyer pendant 3 secondes sur la touche Eco/comfort : la carte quittera automatiquement
le Menu Service, de maniére a confirmer |'opération.

Pour quitter le menu Service de la carte, appuyer 20 secondes sur la touche Reset ou
attendre 15 minutes pour quitter le menu automatiquement.

FIES.

Avant d'effectuer une quelconque opération a I'intérieur de la chaudieére,
la mettre hors tension et fermer le robinet du gaz en amont Le non-res-
pect de cette consigne entraine le risque d'explosion, d'électrocution,
d'asphyxie ou d'empoisonnement.

Contréle périodique

Pour un fonctionnement correct durable de I'appareil, il est nécessaire de faire effectuer
par un professionnel qualifié un contréle annuel qui prévoit les opérations suivantes :

. Les dispositifs de commande et de sécurité (vanne a gaz, débitmétre, thermostats,
etc...) doivent fonctionner correctement.

«  Le circuit d'évacuation des fumées doit étre parfaitement efficace.
(Chaudiere a chambre de combustion étanche : ventilateur, pressostat, etc. - S'as-
surer de I'étanchéité de la chambre : joints, serre-cables, etc.)
(Chaudiere chambre ouverte : antirefouleur, thermostat des fumées, etc.)

*  Les conduits et le terminal air-fumées doivent étre libres de tout obstacle et ne pas
présenter de fuites

«  Le brdleur et I'échangeur doivent étre en parfait état de propreté et détartrés. Pour
le nettoyage ne pas utiliser de produits chimiques ni de brosses en acier.

«  L'électrode doit étre libre de toute incrustation et positionnée correctement.

fig. 19 - Positionnement de I'électrode

« Les installations de gaz et d'eau doivent étre parfaitement étanches.

« La pression de I'eau dans l'installation a froid doit étre d'environ 1 bar ; si ce n'est
pas le cas, ramener la pression a cette valeur.

«  La pompe de circulation ne doit pas étre bloquée.

* Le vase d'expansion doit étre gonflé.

« La charge et la pression de gaz doivent correspondre aux valeurs indiquées dans
les tableaux correspondants.
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4.4 Dépannage Code ) )
Di ti o & Anomalie Causes probables Solution
iagnostic
La chaudiére est équipée d'un dispositif d'autodiagnostic avancé. En cas d'anomalies de F34 |Tension dalimentation Problémes au réseau électrique  |Vérifier linstallation électrique
fonctionnement de la chaudiére, I'affichage clignote avec le symbole d'anomalie (rep. 11 inférieure & 180 V.
- fig. 1) indiquant le code de fanomalie. Fas | Tréquence deréseauanor |o e au réseau électrique  |Vérifier linstallation électrique
Il'y a des anomalies qui provoquent des blocages permanents (indiqués par la lettre « A male i __ i
») : pour rétablir le fonctionnement, il suffit d'appuyer sur la touche RESET (rep. 6 - fig. 1) Pression eau installaion Pression trop basse Remplir lnstallation
pendant 1 seconde ou sur la fonction RESET de la chronocommande & distance (option) F37 incorrecte Pressostat non relié ou endom- Verfer e cant
si installée. A ce stade, I'afficheur visualisera « d4 » pendant environ 30 secondes ou magé erilier le capteur
bien « d5 » pendant environ 5 minutes, lequel indique le temps d’attente au terme Capleur endommags ou court-Gir- |Contrdler e cablage ou remplacer l&
duquel la chaudiére reprendra le fonctionnement normal. Si le fonctionnement ne re- cut cablage capteur
prend pas, il faudra éliminer l'inconvénient . - _ ;
) ) ) N o F39  |Anomalie sonde extérieure  [Sonde débranchée aprés Iactiva- |Rebrancher la sonde extérieure ou
Les autres anomalies qui causent un blocage momentané de la chaudiere sont indi- tion de la fonction "température  |désactiver la fonction "température
quées par la lettre « F ») ; ces anomalies sont automatiquement éliminées dés que la évolutive" évolutive”
valeur se trouve de nouveau dans la plage de fonctionnement normal de la chaudiére. -
. . Positionnement des cap- Capteur deparlt ou 'capteur cau Contréler le positionnement et le fonc-
Liste des anomalies chaude sanitaire débranché de la |-
teurs tuyauterie tionnement corrects des capteurs
A4 i
Tableau 9 gﬁz:;zrgsgg?:??gﬁge Absence d'allumage complet du  |Augmenter le paramétre P1 jusqu'a un
braleur max de 19
. t
Coder Anomalie Causes probables Soluti men
anomeTe F42 Anomalie capteur de tem- Capteur endommagé Remplacer le capteur
Contréler l'arrivée réguliere du gaz ala pérature chauffage P 9 P P
Manque d'alimentation de gaz chaudiére et que l'air est éliminé des Absence de circulation H,0 dans | ___ ]
tuyaux Fa3 Déclenchement de la protec- Vinstallation Vérifier le circulateur
" ) Controler que les électrodes soient tion échangeur. n — — - - -
Qgg;?('}': electrode d'allumage/de | - oont cablées, positionnées et Présence d'air dans l'installation ~ |{Purger linstallation
A01  |Le brileur ne s'allume pas non incrustées 2)?1:);!?199 opérateurmodulant inter- | i 1o cablage
Vanne & gaz défectueuse Controlfar et remplacer si nécessaire la F50  |Anomalie vanne & gaz __ _
vanne a gaz Vanne a gaz défectueuse Vérifier et remplaceréventuellement la
Cablage de la soupape de gazin- |, .. . vanne a gaz
Vérifier le cablage - - —— - —
terrompu A51 Anomalie mauvaise combu- |Cheminée évacuation/aspiration Vérifier la cheminée
Puissance d'allumage trop basse |Régler la puissance d'allumage stion obstruée

Vérifier le cablage de I'électrode d'ioni-

gz |Présence de la flamme bro- Anomalie électrode sation
leur éteint . —
Anomalie carte Vérifier la carte
Contréler le positionnement et le fonc-
Capteur chauffage endommagé  |tionnement corrects du capteur de
Déclenchement de la protec- température chauffage
A03 | . - —
tion de surtempérature Absence de circulation d'eau dans |, . .. .
. : Vérifier le circulateur
linstallation

Présence d'air dans l'installation  |Purger linstallation

Vérifieret modifier éventuellement le
parametre carte

Vérifieret modifier éventuellement le
parametre carte

F04  |Anomalie parametrescarte |Mauvaisparamétrage de la carte

Anomalie parametrescarte  |Mauvaisparamétrage de la carte

FO5 Cablage interrompu Vérifier le cablage
Anomalie ventilateur Ventilateur défectueux Vérifier le ventilateur
Anomalie carte Vérifier la carte

Basse pression dans I'installation
Absence de flamme aprés la |d'alimentation du gaz

phase d'allumage Reglage de la pression minimale | Vérifier les pressions
brileur

Vérifier la pression du gaz
A06

Vérifieret modifier éventuellement le
paramétre carte

Cablage interrompu Vérifier le cablage

A09  [Anomalie vanne & gaz \ ] Vérifier et remplaceréventuellement la
Vanne a gaz défectueuse R
vanne a gaz

FO7  |Anomalie parametrescarte |Mauvaisparamétrage de la carte

Capteur endommagé
F10  |Anomalie capteur départ 1 |Cablage en court-circuit

Contréler le cablage ou remplacer le
capteur

Cablage interrompu
Capteur endommagé
Cablage en court-circuit
Cablage interrompu

Anomalie capteur d'eau
chaude sanitaire

Contréler le cablage ou remplacer le

F11
capteur

Capteur endommagé
F14  |Anomalie capteur départ 2 |Cablage en court-circuit

Contréler le cablage ou remplacer le

capteur
Cablage interrompu
Cablage interrompu Vérifier le cablage
A16  [Anomalie vanne & gaz N . Vérifier et remplaceréventuellement la
Vanne a gaz défectueuse R
vanne a gaz

. " Verifier le ventilateuret le cablage du
Anomalie ventilateur

ventilateur
Anomaliecontrole combu- ] . Vérifier et remplaceréventuellement le
F20 " Diaphragme incorrect -
stion diaphragme

Conduit de cheminée non correcte-

) o . Vérifier la cheminée
ment dimensionné ou obstrué

Anomalie mauvaise combu- |Anomalie F20 générée 6 fois dans

A1 stion les 10 dernieres minutes

Voir anomalie F20

Vérifieret modifier éventuellement le

A23  |Anomalie parametrescarte  |Mauvaisparamétrage de la carte R
paramétre carte

Vérifieret modifier éventuellement le
parametre carte
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5. CARACTERISTIQUES ET DONNEES TECHNIQUES
5.1 Dimensions et raccords

) D F24 - 32 = 400 | ) 330
{ D F37 = 450 ]
S
~
Femoll
fig. 20- Vue de face fig. 21- Vue latérale
Y~ = 36 65 66 66 66 101
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fig. 22- Vue de dessus - F24 et F32 fig. 23- Vue de dessous - F24 et F32
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fig. 24- F37 fig. 25- F37

Arrivée gaz - @ 3/4”

Sortie eau sanitaire - & 1/2"
Entrée eau sanitaire - @ 1/2”
Départ installation - @ 3/4"
Retour installation - @ 3/4"

A 0oN
S o
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Percages sur le mur 5.2 Vue générale et composants principaux
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fig. 28- Vue générale - DIVAtech D F32
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Tableau 10- Légende, fig. 27, fig. 28, fig. 29 et fig. 30

o

Chambre de combustion étanche

©o

Sortie eau sanitaire & 1/2

©

Entrée eau sanitaire @ 1/2

37 Filtre entrée eau froide
42 Capteur de température ECS
44 Vanne a gaz

5 | — 28 10 Départ installation - @ 3/4" 56 Vase d'expansion
—
® 11 Retour installation - @ 3/4" 74 Robinet de remplissage installation
14 Soupape de sécurité 81 Electrode d'allumage et de détection

81—

| — 56

L — 27

=
=)

Ventilateur

19 Chambre de combustion
2
2
2
2
3
3

N

Briileur

N

Echangeur en cuivre pour chauffage et ECS

©

Collecteur des fumées

©

Collier sortie des fumées

[

Circulateur circuit chauffage
Purgeur automatique

k-3

95 Bipasse

114 Pressostat eau

136 Débitmétre

137 Capteur de pression

187 Diaphragme fumées

194 Echangeur eau chaude sanitaire

241 By-pass automatique

278 Capteur double (sécurité + chauffage)

=

5.4 Tableau des caractéristiques techniques

Caractéristique Unité DIV;:tze: b DIV‘:":; o DM:';; b
Puissance thermique maxi kw 258 344 39.7 Q)
Puissance thermique mini kW 83 15 14.0 Q)
Puissance thermique maxi chauffage kw 24.0 320 37.0 (P)
Puissance thermique mini chauffage kW 72 9.9 129 (P)
Puissance thermique maxi sanitaire kW 24.0 320 37.0
Puissance thermique mini sanitaire kw 7.2 9.9 12.9
Rendement Pmaxi (80-60 °C) % 93.0 93.1 93.2
Rendement 30 % % 90.5 91.0 91.0
Sﬁ;:g edr:anreeggz{geéllts éelon la directive ; * * *
Classe d'émission NOx E 3 (<150 mg/kWh) (NOx)
44 74 37 136 32 Gicleurs braleur G20 nbrex@| 11x1,35 15x1,35 17x1,35
137 Pression d'alimentation gaz G20 mbar 20.0 20.0 20.0
fig. 29- Vue générale - DIVAtech D F37 Pression gaz maxi au brdleur (G20) mbar 12.0 120 12.0
5.3 - Circuit hvdraulique Pression gaz mini au brdleur (G20) mbar 15 15 15
Débit gaz maxi G20 m3h 273 3.64 4.20
Débit gaz mini G20 m3h 0.88 1.22 148
Gicleurs braleur G31 nbrex@| 11x0.79 15x0.79 17x0.79
Pression d'alimentation gaz G31 mbar 37 37 37
Pression gaz maxi au brdleur (G31) mbar 35.0 35.0 35.0
Pression gaz mini au brdleur (G31) mbar 5.0 5.0 5.0
Débit gaz maxi G31 kg/h 2.00 2.69 3.10
Débit gaz mini G31 kg/h 0.65 0.90 1.10
Pression maxi d'utilisation chauffage bar 3 3 3 (PMS)
Pression mini d'utilisation chauffage bar 0.8 08 0.8
Température maxi chauffage °C 90 90 90 (tmax)
Capacité eau circuit chauffage litres: 1.0 12 15
Capacité du vase d'expansion chauffage litres: 8 10 10
Pression prégonflage vase d'expansion chauffage bar 1 1 1
Pression maxi d'utilisation sanitaire bar 9 9 9 (PMW)
Pression mini d'utilisation sanitaire bar 0.25 0.25 0.25
Débit sanitaire & AT 25 °C I/min 13.7 18.3 211
Débit sanitaire a AT 30 °C I/min 1.4 15.2 17.6 (D)
Indice de protection IP X5D X5D X5D
Tension d'alimentation VIHz 230V/50Hz
Puissance électrique consommée W 10 135 135
Puissance électrique consommée ECS W 10 135 135
Poids a vide kg 32 35 37
fig. 30- Circuit chauffage Type d'appareil C12C5CapCagCrpCeyCraCar By
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5.5 Diagrammes Pertes de charge / pression circulateurs DIVAtech D F32
Diagrammes pression - puissance DIVAtech D F24

H [m H,0]
7 I
mbar :@
35 I 6
A |
V4 5 :@ [A
30 7 V4
7 4
25 -
,/ - =
20 A~
V. 2 7
15 — -
P —N 1
7 B —
i -
10 L — 0
~ — 0 500 1.000 1.500 2.000
5 — — Ql/h]
=t A = Pertes de charge chaudiere - 1, 2 et 3 = Vitesse circulateur
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Diagrammes pression - puissance DIVAtech D F37
kW
mbar
A =GPL - B = METHANE 3 —
Al V/
30 LJ’/
Pertes de charge / pression circulateurs DIVAtech D F24 A
5 % »
20 =t
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— Pertes de charge / pression circulateurs DIVAtech D F37
0
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\
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2

Diagrammes pression - puissance DIVAtech D F32
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5.6 Schéma électrique
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fig. 31- Schéma électrique

n@ Attention : Avant de brancher le thermostat d'ambiance ou la chronocommande a distance, défaire le pontage sur le bornier.

16
32
42
44
72
81
95
114
136
138
139
278

Ventilateur

Circulateur circuit chauffage

Capteur température sanitaire

Vanne a gaz

Thermostat d'ambiance (option)
Electrode d'allumage et de détection
Bipasse

Pressostat eau

Débitmétre

Sonde extérieure (option)
Chronocommande a distance (option)
Capteur double (sécurité + chauffage)
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DIVAtech D F

UK

1. 3ATAJIbHI 3AYBAXEHHu

*  YBaxHO O3HaoMmTecs 3 HacTaHOBamu, LIO MICTATbCS B LbOMY KEpiBHULTBI 3
ekcnnyaTauii, nosask BOHM HaJaloTb BaXNUBI BKa3iBKM CTOCOBHO MOHTaxy,
ekcnnyaTauii 1 TexHiYHoro o6crnyroByBaHHs.

*  KepiBHMUTBO 3 ekcnnyaTauii € HeBiA'EMHOI i BaXMMBOK YacTUMHOW BUPODBY i
NoBKHHO AbaiinnBo 36epiraTcsa KOPUCTyBa4YeM A5 3BEPHEHHS Y MaiibyTHbOMY.

* Y pasi npoaaxy 4v nepeaadi arperaty iHLWOMY BniacHUKy abo nepeHeceHHs B iHLe
Micue 06GOB'SI3K0BO AoAaNTe L IHCTPYKLio A0 KOTna, Wwob HoBWI BnacHuk i / abo
MOHTaXXHUK 3Mir Helo KOPUCTyBaTUCS.

. MoHTax i TexHiyHe 0bcnyroByBaHHSi MatoTh 3iNCHIOBATUCA BiANOBIAHO A0 Ail04NX
HOpM, 3a BKasiBkaMy BUPOGHMWKA, i MOBWHHI BWKOHYBaTUCS KBamidikoBaHNMU
daxisuamm

¢ XubHuI MoHTax abo Hepbane TexHiYHe 0BCyroByBaHHA MOXYTb 3aBAaTy LUKOAU
noasm, TeapuHam abo maHy. BupoGHuk Bigxunsie 6yap-siky BiAnosiganbHiCTb 3a
NOLUKOXKEHHS MaiiHa, CNPUYMHEHI MOMUMKaMK Nif Yac MOHTaxy Ta ekcnnyaTtauii
arperaTy Ta HEAOTPUMAHHAM iHCTPYKLIiN, HaAaHUX BUPOGHMKOM.

. Mepw Hix 3giicHioBaTM Byab-siki  onepauii 3  uulieHHs abo  TexHiYHoro
obcnyroByBaHHS, BAMKHITb arperar Bif Mepexi XUBMNeHHs 3a JONOMOro BUMMkaya
cucTemu i/abo cneuianbHo nepeadayeHux Ans Uiei MeTu NnpucTpois.

* Y pasi BiamoBu i (a60) noraHoi po6oTK arperaty, BUMKHITb 10ro, yTPUMYHOYMCh Bif,
6yab-sikMx cnpob caMocTiiHOro peMoHTy abo nNpsiMoro BTpy4aHHsi. 3BepTantecs
BUKIIOYHO A0 KBanidikoBaHux axisuie PemMOHT 4u 3amiHa By3niB Ta getanewn
NMOBWHHI 34IACHIOBATUCA BWKMIOYHO KBanidikoBaHumu axiBugmn i nuwe 3i
3aCTOCYBaHHSIM OPUriHanNbHUX 3aMiHHMX YacTUH. HeJoTpMMaHHS BULLie3a3HaYeHnX
3acTepexeHb MOXe HeraTMBHO BNIMHYTW Ha Ge3neyHicTb arperary.

« TapaHTyBaTM cnpaBHy po6oTy arperaty MoXe Iule nepioanuyHe TexXHIYHe
o6cnyroByBaHHs, BUKOHaHe kBanichikoBaHMU haxiBUsaMU.

*  [aHuit arperaT mMae BUKOPUCTOBYBATUCS BUKIMIOYHO 3a Mpu3HayYeHHsM. Byab-sike
iHLIE BMKOPUCTAHHS BBAXXaTUMETHCS HE 33 MPU3HAYEHHSIM i, OTXeE, HEGEe3NeyYHNM.

« T[icns 3HATTS ynakoBKM nepekoHanTecs B LinicHocTi arperaty. [lakyBanbHi
maTepianu € MoTeHUinHUM [xepernom Hebesneku i He MOBWHHI 3anuwaTvcs y
MiCLSX, JOCTYMHUX AiTAM.

*  [lo3BonNsieTbCA BUMKOPWCTaHHA arperaTy AiTbMW BIiKOM Bif 8 pokiB Ta ocobamu 3
obMexeHVMU  DIBUYHUMKU, CEHCOPHUMWU YW PO3YMOBMMK MOXIMBOCTSMKU abo
ocobamu 6e3 HanexHoro AOCBIAY Ta 3HaHb, SKLLO BOHW NepebyBatoTb Nig Harnsaom
abo NpoIHCTPYKTOBaHI LOAO NpaBun 6e3neyHoro BUKOpUCTaHHs arperaty. it He
NoBWHHI 6aBuTUCA arperatom. Onepauii 3 YULLEHHS | TeXHIYHOTO 0BCIYroByBaHHS,
AKi € 0BOB'A3KOM KOpPUCTyBaya, MOXYTb BUKOHYBaTW AiTW BIKOM Bif 8 pOKiB, SKLLO
BOHW NepebyBatoTb Nif HarnNs4oMm.

* Y pasi cymMHiBiB He BUKOPUCTOBYITE arperaT i 3BepHiTbCA A0 BUPOBHMKA.

*  YTunisauia arperaty i NOro KOMMOHEHTIB Ma€ NPOBOAWUTUCA HANEXHUM YUHOM,
BiANOBIQHO A0 Ait04Oro 3aKOHOAABCTBA.

. 306paxeHHs1, HaBefeHi B Ll iHCTPYKLi, AalOTb CNpoOLLEeHe ysSBREHHS npo Bupi6.
MopiGHi 306pakeHHs1 MOXYTb HECYTTEBO BiAPI3HATUCS Bif roTOBOro BUPOGY.

2. IHCTPYKUiy 3 EKCNNYATAUii
2.1 MNMpeancraBneHHs
TT06'a3HMi nokynuo,

DIVAtech D F Bv npuabanu BUCOKONPOAYKTVBHWI TENNOBUI reHepaTop 3 3aKpUTO
KaMepol 3ropsiHHS ONsi onaneHHst Ta BUMPODHMUTBA rapsyvoi CaHTEXHIYHOI BOAM,
npuaaTHUiA NpautoBaT Ha NpUpoaHoMy rasi abo Ha 3pimxeHomy HadpToBoMy rasi (GPL),
OCHaLLIeHUIA MiKpOMPOLIECOPHOK CUCTEMOIO KepyBaHHS.

2.2 NMaHenb komaHa
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man. 1 - MNaHenb KepyBaHHA

14 3

YMOBHi no3Hauyku Ha naHeni man. 1

Knasilwa Ansa sHuxeHHs 3agaHoi TemnepaTypu B cuctemi Bl

KHonka ans niasuLieHHNA 3agaHoi Temnepatypu B cuctemi Bl
KHonka anst 3HWxKeHHs 3agaHoi TeMnepaTypu B CUCTEMI OnaneHHs
KHonka ans niaBuLLEeHHS 3agaHoi TemMnepaTtypy B CUCTEMi ONaneHHs
Oucnnen

KHonka BigHOBNeHHs1 - Bubopy pexumy Estate/Inverno (Jlito/3uma) -
“MnaeHa Temnepatypa”’

OB WN=

MeHto

7 KHonka BuGopy pexumy Eco/Comfort (EkoHomis/KomdopT) - on/off
(YBiMKHEHHSI/BUMKHEHHSR) arperaTta

8 Cwvwmeon MBI

9 IHaunkauis po6oTu cuctemm MBI

10 IHAukauis pexumy Jlito

1 IHaukauis 6araTodyHKLiOHANbHOCTI

12 IHavkauis pexxumy Eco (EkoHomist)

13 IHAukauis poboTy onaneHHs

14 Mo3Hauka onaneHHs

15 IHOMKauis yBIMKHEHOrO manbHWKa i piBHA NOTOYHOI NOTYXHOCTI (6numae nig
Yyac curHanisadii aHomanbHOro ropiHHs)

16 MigkntoyeHHs IHCTpyMeHTiB Ans o6cnyroByBaHHs

17 rippomeTp

IHaMKauia nig yac po6otu

OnaneHHs

3anuT Ha onaneHHs (Big KiMHaTHoro TepmoctaTy abo AMCTaHUIHOrO XpoHOCTaTy)
CYNpOBOAXYETbCA GnMMaHHSM Ha Aucnnei rapsyoro MoBiTPs MOHan pagiaTopHO
6aTapeeto.

Ha gucnnei (no3. 11 - man. 1) 3'aBnAeTbCA NOTOYHA TemnepaTypa nogadi onaneHHs, nig
4yac OuiKyBaHHS Ha onarneHHs 3'ABNAeTbCs Hanue “d2”.

Y pasi nocTiiiux nosigomn,eHb "d2"
3anantoBaHHsA) MiHiMym 1o 9.

3MeHWiTe napameTtp P01 (nNoTyxHicTb

CaHTexHiyHa Boga

3annT Ha CaHTEeXHi4YHY BOAY (SIKUIA BUKITUMKAETLCA CMOXMBAHHSAM rapsivyoi CaHTEXHIYHO

BOAM) CynpOBOAXYETbCA OnuMaHHAM Ha Aucnnei rapsyoi Boau nonig  KpaHoM

BOAOMNOCTaYaHHs.

Ha gucnnei (no3. 11 - man. 1) 3'ABnsieTbCs NOTOMHA TeMnepaTypa Ha BUXOAi rapsyol

BOAM, Nia Yac odikyBaHHA Ha Bl 3'aBnseTbca Hanue “d1”.

Comfort (KomdpopT)

3anut Ha Comfort (pexxm KomdopTy) (BiGHOBNEHHS BHYTPILLIHLOT TemnepaTypu KoTna),

CYMNpOBOAXYETLCA BGNMUMMaHHAM MO3Hayku BOAM NiA KpaHoM Ha aucnnei. Ha gucnnei

(no3. 11 - man. 1) 3'ABUTbCA NOTOYHA TemMnepaTtypa BoAW Y KOTHIi.

Henonapgka

Y pasi Henonagku (ame. cap. 4.4) Ha gucnnei 3'ABnNAeTbCA koA Henonagku (nos. 11 -

man. 1) i nig 4ac iHTepBany oudikyBaHHsi (nepepbadeHoro npaswunamu 6e3neku)

3'aBnsTbea Hanven “d3”, “d4” i “d5”.

2.3 YBiMKHEHHS i BAMUKaHHA

MigknioYeHHA 00 eneKTPUYHOI Mepexi

*  [poTsrom nepwux 5 cekyHa Ha aucnnei 3'aBUTbLCA Takox Bepcia N3 enekTpoHHOT
nnaTtu.

. BigkpuiTe ra3oBuii BEHTUMb Ha BXOAi B KOTEN.
KoTen rotoBuii 4o aBTOMaTW4HOI poGOTM KOXHOrO pasy, konu BiaOyBaeTbcs
CNoXMBaHHA rapsiyoi Boan abo nocTynae 3anuT Ha onaneHHs (Big KiMHaTHoOro
TepmocTaTta abo ANCTaHLiNHOrO  XpoHocTaTta).

BUMKHEHHs Ta yBiMKHEHHA KoTna
HaTtucHiTb kHonky on/off (yBiMKH/BUMKH) (Mo3. 7 - man. 1) Ha 5 cekyHA.

man. 2 - BUMKHeHHsA! KoTna

HaBiTb y BMMKHEHOMY KOTNi €neKTPUYHE XXMBIIEHHS e NOAAETbCA Ha ENEKTPOHHY
nnaty. Pexvum onaneHHs Ta rapsyoro BOAOMOCTaYaHHS BUMKHEHO. Pexum pobotu
CUCTEMU NPOTU 3amMep3aHHs 3anULLIAETbCst aKTUBOBAHWM. [1nsi TOBTOPHOIO YBIMKHEHHS!
KOTNa 3HOBY HAaTUCHITb KHOMKY on/off (yBiMKH/BUMKH) (no3. 7 - man. 1) Ha 5 cekyHA.

man. 3

KoTten 6yne HeranHo roToBMi 40 po6OTU KOXHOIO pady, Konu BiAbyBaeTbCS CNOXUBAHHSA
rapsyoi Boan abo mocTynae 3anuT Ha onaneHHs (Big kiMHaTHoro TepmocTata abo
OVCTaHLIMHOro XxpoHocrara).

Mpu BigKNIOYEHH eNeKTPUYHOro XMBNEHHs Ta/abo rasy Big arperaTy cuctema
npoTU 3aMep3aHHsi He npauoBaTUMe. FAKWO BU He KopuCTyBaTMMeTecs
KOTNOM BMPOAOBX TPMBAanoro 4acy B3WMKy, Todi, wo6 3anobirtn oro
YLIKOMAXXEHHIO Yepes 3amMmep3aHHsi, pPeKOMeHAYETbCA 3NUTW BCIO BOAY 3 KOTna -
SIK 3 onantoBanbHOro KOHTYpY, Tak i 3 KoHTypy [Bl1, abo yBecTn aHTMdpus B
onantoBanbHWUI KOHTYpP BiANOBIAHO A0 BKa3iBokK 3 sez. 3.3.

o N
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2.4 PerynioBaHHsa
NepemukaHHs Estate/lnverno (Nito/3uma)
HatucHiTb kHonky Estate/Inverno (llito/3uma) (auB. 6 - man. 1) Ha 2 cekyHA.

Ha gucnnei cnanaxye no3Hadka Estate (Jlito) (aus. 10 - man. 1): Koten npautoBatume
nuLe Ha BUPOBNEHHs CaHTeXHIYHOT Boaun. Pexum poboTu cuctemmn npotn 3amep3aHHs
3anMLaeTbCs aKTMBOBaHUM.

ns ckacyBaHHs pexwumy Estate (J1ito) 3HoBy HaTucHiTL kHonKy Estate/lInverno (Iito/
3uma) 6 - man. 1) Ha 2 cekyHA.

PeryntoBaHHA TeMnepaTypu onaneHHs

HaTtucHiTe KkHoMku onaneHHst (no3. 3 i 4 man. 1), wWo6 3MiHUTM TemnepaTypy Bif
MiHimanbHoi y 30 °C o makcumanbHoi y 80°C; B 6yab-sikoMy pasi He peKoMeHOYy€eTbCs,
Lwo6 koTen npautoBas Npu TeMnepaTypi Hx4e 3a 45 °C.

man. 4
PerynioBaHHA TeMnepaTypu caHTeXHi4YHOI Boau

HaTtucHiTb kHonku cuctemu Bl (no3. 1 1a 2 - man. 1), wWob 3MiHoBaT TeMnepatypy Big
MiHiManbHoi y 40°C go makcumansHoi 'y 55°C.

man. 5

PerynioBaHHA KiMHaTHOI TemnepaTypu (3a 4ONOMOrorw KiMHaTHOro TepmocTara,
SAIKUWA NOCTAYa€ETbCA 32 OKPEMUM 3aMOBINEHHSAM)

3a 4onoMoroto KiMHaTHOro TepMocTaTa BCTaHOBITb 6axaHy Temnepartypy y NpUMILLEHHI.
Y pasi BigcyTHOCTi KiMHaTHOro TepmocTaTy TemnepaTtypa y koTni 6yae niaTpumysaTmcs
Ha 3alaHHOMY 3Ha4eHHi yCTaBKu.

PerynioBaHHA KiMHaTHOi TemnepaTypu (3a [OMOMOrolw AWUCTaHLiAHOro
XPOHOCTaTa, AKMIA NOCTAa4Ya€ETbCA 3a OKPEeMUM 3aMOBIIEHHAM)

3a [JOMOMOrol AUCTaHUIMHOIO XpoHOcTaTa BCTaHOBITb GaxaHy Temnepatypy Yy
npumiwleHHi. TemnepaTtypa y npuMilleHHi perynioBatumeTbcss no 6GaxaHHwo. 3a
iHpopmauieto Wwoao poboTU AUCTaHLIMHOIO XPOHOCTaTy 3BEPHITLCA A0 BiANOBIAHOMO
KepiBHULTBA KOpUCTyBaYa.

Bu6ip ECO/COMFORT (EKOHOMIA/KOM®OPT)

KoTen mMae cneuianbHuii npucTpi, sikui 3abesnevye niaBuLLEHY LIBWAKICTb
BMPOGNEHHS rapsivoi CaHTEXHIYHOT BOAW Ta MaKcUMarnbHUii KOMGOPT ANs KopUcTyBava.
Konu npucTtpint € aktuBHum (pexxum KOM®OPTY - COMFORT) , Boaa, LU0 MiCTUTbCS Y
KOTRi, MATPUMYETLCA NPU BIANOBIAHIA TemnepaTypi, WO [O3BONSAE HEranHo oTpuMaTu
rapsidy BOAy Ha BUXOAI 3 KOTNa Npwv BiAKPUBAHHI KpaHy.

KopucTyBay Moxe BUMKHYTW MPUCTPIl (€KoHOMiYHUIA pexum ECO), HaTUCHYBLUM Ha
kHonky eco/comfort(nos. 7 - man. 1). B pexumi EKOHOMII - ECO wa aucnnei
3'agnsieTbca cumon ECO (nos. 12 -man. 1). Ana yBimkHeHHs pexumy COMFORT
(KomdopT) 3HOBY HaTUCHiITL kHOMKy eco/comfort (ekoHoMis/komdpopT)(nos. 7 -
man. 1).

MoTouyHa TemnepaTtypa

Mpwn BCTaHOBMNEHHI 30BHILLHLOrO 30HAY (MOCTaYaeTbCsl OKPEMO) CUCTEMA PEryrtoBaHHS
KoTNna npautoe 3a “MNoTo4yHo TeMnepaTypoio”. Y uboMy pexuMi TemnepaTtypa cuctemm
onaneHHs PerynioeTbcs 3anexHo Bif 30BHILLHIX KNiMaTUYHUX YMOB, Wo6 rapaHTyBaTu
NiABULLEHWI KOMOPT Ta 3a0LLaKEHHSI eHeprii Ha NPOTA3i ycboro poky. 3okpema, npu
NiABULLEHHI 30BHILIHBOI TEMNepaTypu 3HWXYETbCA TemnepaTypa nogayi cuctemu,
3anexHo Big KOHKPETHOI "KOMMNeHcaLinHoi KpuBoi™.

Mpu perynioBaHHi 3a MnaBayol TemnepaTypolo, Temnepatypa, 3agaHa KHomkamu
onaneHHsa (gvB. 3 -man. 1), CTaHOBUTUME MaKCUMManbHy TemnepaTtypy NpsMOi mMiHii
(nopavi) onantoBanbHOro KOHTypa. My pagumo 3aaaTty MakcuManbHe 3HauyeHHs), LWob
perynioBaHHs y CUCTEMi MPOBOANMUCS Y BCbOMY po604OMYy Aiana3oHi.

KoTten mae 6yt BigperynboBaHo kBanidikoBaHumu daxiBLusMm Ha eTani MoHTaxy. [ns
NiABULLEHHS KOMJOPTY KOPUCTYBaY MOXe 3pobuTn Aeski JOBEAEHHS.

KomneHcauiiHa kprBa Ta 3CyB KpMBUX

HaTtucHiTb KHOMKy ckuaaHHs reset (no3. 6 - man. 1) npotarom 5 cekyHa, Wwob oTpumaT
[ocTyn Ao MeHto "lNna.atoyoi TemnepaTypu'; Ha Avucnnei 3'aBUTbCs GnvmanebHUiA Hanuc
"y,

HaTtucHiTb kHonku cuctemu MBI (nos. 1 - man. 1), wo6 siaperyntoBaTn 6axaHy KpuBy Bif
1 po 10, 3anexHo Big xapakrtepucTuku (man. 6). MNpu BCTaHOBNEHHi kpuBoi Ha O
peryrioBaHHsi Ha MOTOYHY TemnepaTypy 6yae ckacoBaHe.

HaTucHiTb ogHOYacHO KHOMKM onantoBaHHs (No3. 3 - man. 1), wob oTpumaTtu goctyn Ao
YHKLi napanensbHOro 3cyBy KpMBUX; Ha Aucnnei 3'aBuTbcst 6nmmansHuin Hanue "OF".
HaTtucHitb kHonkn cuctemu Bl (nos. 1 - man. 1), wob BigperynoBaTy napanenbHWii
3CYB KPUBMX 3aneXHO Bif XxapaKTepucTuku (man. 7).

3HOBY HaTUCHITb KHOMKY reset (auB. 6 - man. 1) npoTarom 5 cekyHp, Wo6 oTpumMaTtu
pocTyn oo MeHio "Mnasatoyoi Temnepatypm”.

Akwo Temnepatypa Yy MPUMILLEHHI € HWKYOol0 3a GaxaHe 3HAYEHHs, MU pagumMo
BCTaHOBWTY KPUBY BULLIOrO MOPSAKY Ta HaBnaku. 36inbLuyinTe abo 3MeHLLYTe 3Ha4YeHHS
Ha OAMHMLIIO, NepeBipPsoYN pe3ynbTaT B OTOHYHOMY CepeaoBHLLi.

20 \\\\l\\\\iwwwwlwwwwi\\\\l\\\\iwwwwlww\\iwwwwlwwwwiwwwwlwwww

20 10 0 -10 -20
man. 6 - KpuBa cTUCHEHHA
OFFSET =20 OFFSET =40
gg 08 8 71, gg o8 8 78 5,
80 / 80 /
70 2 70 7 &
60 / 4 60 2
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40 40
30 ! 30
20 = 20
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man. 7 - Muknap napanenbHOro nepecyBaHHA KOMNecauiiHUX KpMBUX
PerynioBaHHA ANCTaHLiNHOro XpoHocTaTy

Akwo Ao koTna NigKMoYeHO AUCTaHLUIMHWIA XPOHOCTaT (nocTayaeTbcs 3a
OKPEeMVM 3aMOBMEHHSAM), YCi perynioBaHHsi MatloTb 34iMCHIOBATUCS 3riAHO A0
Tabnuusa 1.

Tabnuusa. 1

PeryrtoBaHHs MOXHa 3AIACHUTY SIK 3 MEHIO AUCTaHLIAHOMO

PerynioBaHHs TeMnepaTypy onanenHs . h
XPOHOCTATY, TaK i 3 NaHeni KoMaHz Kotna.

PeryntoBaHHs Temnepatypu rapsuoi
CaHTeXHi4YHOI Boan

PeryrtoBaHHs MOXHa 3AIACHUTY SIK 3 MEHIO AUCTaHLIAHOMO
XPOHOCTaTY, Tak i 3 naHeni KOMaHA kotna.

Pexum JliTo € npiopiTeTHM BiHOCHO A0 MOXITMBMX 3aNUTIB HA

MNepemukanns Jlito/3uma -
onarneHHs 360Ky AMCTaHLItHOrO XpoHocTaTy.

[Mpu BUMKHeHHi pexxvmy Bl 3 MeHIo AMCTaHLIHOMO XpOHOCTaTy
koten obepe pexvm EkoHomisi. 3a Luux ymoB kHonka eco/comfort
(am.. 7 - man. 1) Ha naHeni KoTna He npaLjtoBaTume.

Bu6ip Eco/Comfort (ExoHomis/Komdopt) Tlpw yBiMKHeHHi pexvMy [BI 3 MeHio AUCTaHLI/HOTO XpoHoCTaTy
Kkoten obepe pexum Comfort (Komchopr). 3a Lux ymMoB KHoMKoro
eco/comfort (au.. 7 - Man. 1) Ha naHeni kotna MoxHa BUGpaTin

OOVH 3 ABOX PEXVMIB.

Sk uCTaHLHNIA XPOHOCTAT, TaK | eNeKTPOHHa Nnata kotrna
KepyoTb PerynioBaHHsIMM 3a NOTOYHOK TEMMepaTypoio: ane
npiopiTeTHuM Byze NOTOYHa TeMnepaTypa enekTPOHHOI NnaTh
Kkotna.

MotoyHa Temnepatypa

PerynioBaHHA riapaBniyHOro TUCKy y KOHTYpi onaneHHs

Twck 3anpaBreHHsi XONOAHOT CUCTEMU, 34MTaHWI Ha BOAOMIpi koTna (no3. 2 - man. 8),
Mae ctaHoBUTU Bnnsbko 1,0 Bap. FAKLLO TUCK B KOHTYPi ONaneHHsi OnycKaeTbCst HKYe
MiHIManbHWX 3Ha4yeHb, KOTen MpunuHsie poboTy i Ha Aucnnel 3'ABNseTbCA Kop
Henonagku F37. MoTArHiTe 3a pyuky 3anpaBneHHs (no3. 1 - man. 8) Ta, noBepTatum ii
NpOTW FOAUHHUKOBOI CTPINKW, HanawTynTe TUCK Ha nonepedHE 3HayYeHHs. 3aBxau
3aKpvBanTe py4Ky Nicns 3aBepLUeHHs onepadii.

icna BiAHOBNEHHS TUCKY B CUMCTEMi OnNaneHHs KOTen akTUBYE LIMKM BUMYCKY MOBITPSA
TpuBanicTio 300 cekyHA, Npo Wwo Ha gucnnei 3'aBnseTbcs no3Hadka Fh.

o6 yHWKHYTM GrOKyBaHHSI KOTNa, PEKOMEHOYETbCS MepioaMyYHO NepeBipsTU (Npu
XONOAHOMY KOHTYpI) TUCK 3@ [OMOMOrOl0 MaHoMeTpa. SKLLO TUCK OMYyCKaETbCs HdkYe
0,8 6ap, pekoMeHAYEMO BiJHOBUTU TUCK Y CUCTEMI.

man. 8 - Pyyka pns 3anpaBrneHHs
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3nuB Boau 3 cuctemm

KinbueBa ramka 3nNMBHOTO KpaHa po3TalloBaHa
yCTaHOBMEHVM BCepeauHi KoTna.

[ns 3nuBy BOAM 3 CUCTEMM MOBEPHITb KinbueBy ranky (nos. rif. 1 - man. 9) npotn
FOAVMHHWKOBOI CTPINkK, Wo6 BiOKPUTM KpaH. YHUKaWTe BWKOPUCTaHHA OyAb-sKMX
iHCTPYMEHTIB i fAifiTe nuile pykamu.

nig 3anoBikHUM  KnanaHom,

LLlo6 3nuTn BOAy TiNbku 3 KOTNA, 3aKpuiTe 3anipHi knanaHu MiXX CUCTEMOIO Ta KOTIIOM
nepen TUM 5iK MOBEPTATW KifbLieBY raiky.

Man. 9 - 3ano6iXxHuI KnanaH 3i 3NMBHUM KpaHOM
3. MOHTAX
3.1 3aranbHi nonoxeHHsA

BCTAHOBIOBATY KOTEJ MOBWHHI JINLWE ®AXIBLII BIANOBIAHOT KBANIGIKAL|IT
3 JOTPUMAHHAM YCIX BKA3IBOK LIEI TEXHIYHOI IHCTPYKUII, BMMOT
AII0YOro 3AKOHOAABCTBA, HALIOHAJTbHMX | MICLIEBMX HOPM, A TAKOX 3A
MPABUITAMW FTAPHOT TEXHIYHOI MPAKTUKN.

3.2 Micue ons MoHTaxy

KoHTyp ropiHHs arperarta € repmeTM30BaHMM BiANOBiAHO A0 cepefoBULIa
AN YyCTaHOBKW, TOMY MOro MOXHa BCTaHOBUTM B OyAb-AKOMY
NPUMILLEHHi, 3a BUHATKOM rapaxiB Ta aBTOMOGINbLHUX MaWcTepeHb.
CepefoBuille ANs YCTAaHOBKM BCe X TakM NMOBWHHE MaTu AOCTaTHIO
BEHTUNALIO, W06 YHMKHYTM HeGe3neku B pasi HaBiTb HE3HaYHOro BUTOKY
rasy. lHaKwe Moxe BUWHMKHYTM HebGe3neka yAyLeHHA i OTPYEHHsA, a6o
BUOYXy um noxexi. Lia Hopma 6e3nekn Bu3HayeHa fupektusoro CEE Ne°
2009/142 pnsa Bcix arperariB, WO NpauylolOTb Ha rasi, a TakoXx AnA Tak
3BaHMWX arperaTiB 3 repMeTMYHUMM Kamepamu.

Arperat MOXe npaLtoBaTi y YaCTKOBO 3aXULLEHOMY MiCLii NpU MiHiManbHin Temnepartypi

-5°C. AKkwo arperat OCHaLLEHWIA KOMMMEKTOM MpOTU 3amMep3aHHsl, BiH MOXe

BMKOPUCTOBYBaTUCA Npu  MiHiManbHin  Temnepatypi po -15°C. Koten wmae

BCTaHOBIIOBATUCS Yy 3axuLLEHOMY Micli, Hanpuknag, nig CXurom Aaxy, BcepenuHi

6ankoHy abo y 3axuLLeHiln Hili.

Y MicLj yCTaHOBKM TakoX He MOBWMHHO ByTW nNuny, nerko3anMmncTrx peyeii Ta maTepianis

abo arpecuBHuX rasis.

KoTen npuaHayeHuin Ans HaCcTIHHOT YCTAHOBKM Ta NOCTaYaeTbCs 3i CTaHAApTHOO ckoboto ans

nipgiwyBaHHs. KpinneHHs Ha CTiHi Mae rapaHTyBaTy CTilike | HafiliHe YTpUMYBaHHS KoTna.
Axkwo koTen BOyaooByeTbcs y Mebni abo MoHTyeTbcs 6Gokom, Tpeba
nepen6aynTn nNpocTip Ans 3HATTS 3aXMCHOTO KOXyXy | HOpManbHOro
BMKOHaHHs1 poGiT 3 TEXHIYHOro 06CNyroByBaHHs!

3.3 Ti

3ayBaxeHHs
LLlo6 3anobirtu cTikaHHIO BOAW Ha 3eMIio B pasi NepeBULLIEHHS TUCKY Y KOHTYPI
onaneHHs, 3nuB 3anobixkHoro knanaHy Tpeba 3'eaHaTti 3 nilikoto abo Tpy6Koto
36upanbHOi nNocyauHW. |Hakwe, SKWO CnpauloBaHHS 3MMBHOrO Kranauy
npu3Beae [0 3anMBaHHA MNPUMILLEHHS, BUPOGHMK KOTNa He HecTume
BiZANOBiAanNbHOCTI.

ﬁ MepLw HiX BUKOHYBATK NiOKMIOYEHHS, NepeKkoHanTecs y BiANOBIAHOCTI arperata

OTEeXHiYHi NiAKNIOYEeHHA

Ta nanuea, a TaKoX BUKOHANTE peTenbHe OYULLEHHS BCiX TpybonposoAis
onantoBasibHOi CUCTEMM.

BukoHaliTe nigknioYeHHs 40 BiANOBIAHWX WTYLEPIB 3rigHO MasnoHKy Ta no3Haykam Ha
camoMmy KOTHi.

3ayBaXKeHHs: onantoBanbHUA KOHTYP OCHALLEHWIA BHYTPILLHIM NepenyCckHUM KnanaHom.
XapakTepucTUK1 BoAu B KOHTYPi onaneHHs

Axwo xopcTkicTb Boan nepesuilye 25° Fr (1°F = 10 YacTuH Ha MinioH CaCO3), TOMi,
Wo6 3anobirTn yTBOPEHHIO HakuMny y KOTni, HeoBXiAHO BUKOPUCTOBYBaTK cnelianbHO
06pobneHy Boay.

CucteMa NpoTu 3aMep3aHHsl, aHTU(PU3HI piaMHK, Npucaaku i cnoBinbHIOBaYi
KOpo3ii

B pasi HeobGXigHOCTi [03BONEHO BXWBATW aHTUMPU3HI  piavHW, npucagku i
CrnoBinbHIOBaYi Kopo3sii, ane nulue 3a yMOBM HaaHHS rapaHTii 3 6oKy X BUPOGHMKIB Ha
BiANOBIAHICTb Uiei npoaykuii ans 6e3neYHoro KOpPUCTYBaHHS Ta Ha BiACYTHICTb PU3NKY
YLIKOAXEHb ANs TennoobMiHHMKa koTna abo iHLWKX KOMMNOHEHTIB i/abo MaTepianis koTna
Ta BCbOro ycTaTKyBaHHs1. 3a60pOHSAETHCS BUKOPUCTAHHA aHTUPUIHUX PidVH, NPUCaioK
i cnosinbHIOBaYiB KOpO3ii 3aranbHOI Aii, He NpUAaTHUX ANA BXMBAHHSA y TENnoBuX
cucTeMax Ta He CyMiCHUX 3 MaTepianamu, BUKOPUCTaHUMK Y KOTAi Ta yCTaTKyBaHHi.

3.4 MNinkntoYeHHA rasy

MigknioyeHHs rasy Mae 3dilicHioBaTMCS OO BiAnOBigHOro wWTyuepy (ave. ) 3
OOTPVMAaHHSIM BUMOT YMHHOTO 3aKOHOLABCTBA, METANEBOK XOPCTKOW Tpybkoto abo
FHYYKUM LUNAHIOM i3 CYLiNbHOI CTIHKOIK 3 HeipXaBilovoi cTani, BCTAHOBIIOKYM ra3oBuin
BEHTUIMb MiXX KOHTYPOM Ta KOTnoM. MepekoHanTecs y LWinbHOCTI ra3oBux nig'eaHaHb.

3.5 EnekTpuyHi Niakno4YeHHA
YBArA!

NEPEQ BUKOHAHHAM OMEPALIA, WO MEPEOBAYAIOTH 3HATTA
3AXUCHOIO KOXYXA, BIOAKNIOYITb KOTEN BIA ENEKTPOMEPEXI 3A
[OMNOMOIO0 roJIOBHOINO BUMUKAYA.

Y )KOAHOMY PA3I HE TOPKAUTECS ENEKTPUYHUX KOMMOHEHTIB Y
KOHTAKTIB NMPU YBIMKHEHOMY [OJIOBHOMY BMMWKAYI! ICHYE
HEBE3MNEKA YPAXEHHA ENEKTPUYHMM CTPYMOM 3 PU3UKOM
OTPUMAHHA TPABM ABO CMEPTI!

Arperat Mae nig’egHyBaTUCh A0 ePEKTUBHOT CUCTEMY 3a3EMIIEHHS, BUKOHAHOT
3 [OTPMMaHHAM npaBun 6e3nekn. EdekTVBHICTb Ta BiANOBIOHICTb cUcTemu
3a3eMreHHs1 Mae nepesipATUCS nuwe daxisusamu, BUPOOHMK Biaxunsie byab-
SIKy BiANOBIAANbHICTb 3@ MOXNMBI 36MTKM BHACNiAOK BiACYTHOCTI cucTeMu
3a3eMIIeHHS.

[ns nNigknioYeHHs 40 Mepexi enekTPUYHOTO XUBIIEHHS KOTEN NocTavyaeTbes 3
niAroTOBaHNMU  TPUMOMIOCHAM ~ EMEKTPUYHUM  Kabenem, He OCHaleHUM
Bunkoto. ligknioyeHHs Ao Mmepexi Mae OyTu NOCTiiHWMM, HeobXigHO Takox
nepen6aynT [OBOMOMIOCHUA NepeMuKkad 3 BIACTAHHIO MK KOHTakTamu
LOHANMeHL 3 MM, po3TallioBykuM 3anobixHMkM Makc. 3A MK KOTRoM Ta
Mepexel XUBMNEHHs. [pu NigknoYeHHi 00 MiHiT eNeKTPUYHOrO KUBIIEHHS
BaXxnueo ApoTpumyBatuca nonsipHocti  (JTIHIA:  kopuyHeBwiA  nposig /
HEMTPATb: cuHiit nposia / 3EMINSA: xoBTo-3eneHuii nposia).

B komneteHuito kopuctysasa HE BXOAWUTb 3AMIHA KABENIO
XUBIEHHSA. B pasi nowkoaxeHHA kabento Heo6XiaHO BUMKHYTH arperaTt
i 3BepHyTUCA TiNbku Ao kBanicgikoBaHoro daxiBua Ans Moro 3amiHu. B
pasi 3amiHn BukopmcToByBaTu BuknioyHo nposig “HAR HO05 VV-F” 3x0,75 mm2
3 MakcvMarbHUM 30BHILHIM giameTpoM 8 MM.

KimHaTHuI TepmocTaT (onuis)

YBATA: KIMHATHUA TEPMOCTAT MOBUHEH MATW BIJTbHI KOHTAKTU.
MIAKNIOYYO4YM 230 B OO KMNEM KIMHATHOIO TEPMOCTATY, BMU
BE3MOBOPOTHBLO 3ALLIKOANTE ENEKTPOHHY MNATY.

Mpw nigknoYeHHi xpoHocTaTtiB abo TamMepy He 6epiTb XMBMNEHHS AN LMX
NPUCTPOIB 3 iX pO3MUKaUMX KOHTakTiB. 3abeaneyeHHs iX >KUBMEHHAM
MOBWHHO NMPOBOAMTUCS Yepe3 BeanocepenHe nig’edHaHHs 4o Mepexi abo 3a
nonomoroto 6atapen, B 3anexHOCTi Big Tuny arperara.

HdocTyn A0 KneMHOoi KOpo6ku

Micnst 3HATTA KoXyXy 3abe3neyyeTbcst AOCTYN A0  KIEeMHOi Kopobku. Po3TallyBaHHs
Krnem Ans pisHMX NigKNoYeHb NprBeAeHe Ha eneKkTpuYHin cxemi Haman. 31.

YA
™

man. 10 - locTyn A0 KnemMHoi KOpooGku
3.6 [umosgi Tpy6onposoaun
3ayBaxeHHs

Arperat HanexuTb 4o "Tuny C" 3 repMeTUYHOI KaMepoto | NPUMYCOBOIO TArOK, nogava
NoBITPS | BUBEAEHHS BiAnpaLboBaHWX rasis MatoTbi 6yTu niaknioyeHi 4o ofHiel 3 cuctem
BMBEAEHHS / BCMOKTYBaHHSI, BKa3aHUX Hk4e. Arperat CTaHAapTUM30BaHO Ans poGoTu
3 aumapsimu Cny Oyab-sikux KOHdpirypauiid, onucaHux Ha Tabnuyui 3 TexHiYHUMK
xapaktepuctrkamu. Mpu ubomy mMoxe 6yTu, WO Aeski kKoHdirypauii 6yayTb obmexeHi
aBHO, abo He BignosigaTM 3akoHaMm, Hopmam abo wmicueBum npasBunam. We go
YCTaHOBKW yCTaTKyBaHHsI NepeBipTe | peTenbHO AOTPUMYATECH TakMX PO3MNopsaKeHb.
Kpim Toro, foTpumyiTech Nopsiaky po3TallyBaHHS TepMiHaniB Ha cTiHi i / abo creni i
MiHiManbHOI BiACTaHI Bif BiKOH, CTiH, BEHTUNALNHUX OTBOPIB , TOLLO.
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Liadparmu

[na 3abe3neyeHHs crnpaBHOi po6oTM koTna HeobXigHO BCTaHOBWUTM Aiadparmu, Wwo
nocTavyaloTbCA pasoM 3 KOTnoM. [lepekoHanTecs B HasiBHOCTI Yy KOTMi KOPEKTHOT
piadparmu (SKwo nepeadayeHe ii BUKOPUCTaHHS) i B NpaBUbHOMY Ti po3TallyBaHHi.

A 3amiHa giacdbparmu, SKLWO KOTen LWe He BCTaHOBINEHUN
B 3awmina giadhparmu, sikLLo KoTen i AMMapi Bxxe BCTaHOBIEHi

MigknioYeHHA 3a 4ONOMOroK0 CNiBBiICHUX TPY6

C1x

Csx

Csx

man. 11 - Mpuknaa nigknoYeHHA 3a 4ONOMOroK0 CNiBiCHMX (KOaKcianbHUX) Tpy6
(C_> = Nositps / WP = BianpaubosaHi rasm)

Ta6bnuua. 2 - Tunonoria

Tun Onuc
C1X 3abip NoBITPs! i BUMYCK AVMIB FOPU3OHTANBHIIA NPUCTIHHWIA
C3X 3abip NoBITPS | BUNYCK AVMIB BEPTUKAMNbHMIA [aX0BMiA

[ns cniBBiCHOrO NpuedHaHHs BCTAHOBITb Ha arperati OAMH 3 TakUX MNOYATKOBUX
enemMeHTiB. Po3mipy Ans HacTiHHWMX CBEPANEeHb HaaaHi Ha MantoHKy Ha obknaguHLi.
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man. 12 - [loyaTKoBi enleMeHTU Ansi KoaKcianbHUX Tpy6onpoBoAis

Ta6nuus. 3 - fliacdparmu ansa cniBBicHUX Tpy6onpoBoais

Cnisichuit 60/100 CnisBicHui 80/125
MakcumanbHa fonycTma AOBXMHA g:x:::g: g gg : : : 10m
KoediLlieHT 3MeHLLeHHs koniHo 90° ™ 05m
KoediLlieHT 3MeHLLeHHs koniHo 45° 05m 0.25m
. . DIVAtech D F24 = L1143 DIVAtech D F24 = 1143
Riachparwia, aky HeoGxinHo 042V | pivatech DF32= 45| °¥°™ | DIVAtech D F32 = 1145
BUKOPUCTOBYBaTH - :
245m Hewmae piacoparmu 3410m Hewmae piacbparmu
Ta6nuus. 4 - fliacdparmu ansa cniBBicHUX Tpy6onpoBoais
Cnisichuit 60/100 CnisBicHui 80/125
MakcumanbHa aonycTima fOBXVHA DIVAtech D F37 =4 m 10m
KoediLieHT 3meHLLeHHs koniHo 90° ™ 05m
KoediLlieHT 3meHLLeHHs koniHo 45° 05m 0.25m
Diadpparma, siky HeoBXiaHo 042m |DIVAtechDF37=1L50| Ou3m |DIVAtech D F37 = LUI50
BUKOpUCTOBYBaTH 244m Hemae aiadparmu 3410m Hemae piadpparmu

MNipknoYeHHNA 3a AONOMOrol BifoOKpeMNneHnx Tpyo

max 50 cm

man. 13 - Mpuknaa niakno4YeHHA 3a JONOMOroK BiAoKpeMeHux Tpy6 (|:> =
MosiTps / WP = BignpauboBaHi rasu)
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Ta6nuusa. 5 - Tunonoris Ta6nuus. 7 - Akcecyapu
Tun Onuc
- — - - — — Brpatu B ekB.
C1X Tpy6onpogia Ansi 3aGopy NOBITPS i BIABEAEHHS BiANPALLOBAHYX rasis FOPU3OHTANbHIIA NPUCTIHHUA. o
TepMiHanV] Ha onni/amxo,qi maioTe 6yT1 aBo KOHLIEHTPUYHMMM aB0 TakuMu, WO HABNKYIOTbCS A0 3abip Binseaenns
BMNMBY CXiAHMX YMOB BITpY (He Ginblue 50 cm) NOBITPA | BiANPaLLOBaHNX rasie
C3X prﬁqnpoai,q ons 3360py qoaiTpﬂ i BifiBEEHHS BiANPaLbOBaHIX rasiB BEPTUKanbHii 4aX0BUN. BepTuka | FopusoHTan
TepmiHanu Ha Bxogi/Buxogi, sik anst C12 BRI BHUN
C5X 3abip NoBITpA BiROKpeMIIeHw/i Bif BiNBEAEHHS BIANPALILOBAHUX raaiB MPYCTiHHOTO aGo AaX0BOro TUny TPYBA[0,5 M MIF 1KWMA38A 05 05 10
i, y Gyb-sikoMy pasi, B 30HaX 3 Pi3HUMM 3Ha4EHHAMM TUCKY. TpyGOnpoBoay Anst BifBeAeHHs
BiNpaLboBaHuX rasie | 3a6opy NOBITPS He MOBMHHI PO3TALLOBYBATUCS HA MPOTUNEXHMUX CTIHKaX 1mMF TKWMAB3A 1,0 1,0 20
C6X 3abip noBiTpst i BiBeAEHHS BiANpaLbOBaHuX rasis 3a foromoroto Tpy6, ceptudikoBaHmux okpemo (EN 2mMF TKWMAOBK 2,0 2,0 40
1856/1) KOMIHO | 45° FIF 1KWMAO1K 19 29
B2X 3abip NOBITPs 3 NPUMILLIEHHS! 3 YCTAHOBINEHUM arperaTomM i BigBeAEHHs! BianpaLboBaHuX rasia 45° MIF 1KWMAG5A 1,9 2.9
MpUCTIHHOTO aG0 AAX0BOrO TUMy OFF TKWMAGZK 20 30
/\ BAXIMBO - Y PUMILLEHHI MAE 3ABE3NEYYBATUCSA HANEXHE BEHTUMIOBAHHS 0 ME TKWMAGZA 15 25
X X . . i . 90° M/F + KoHTponbHui 1KWMA70U 15 25
[Ona nigknioyeHHs BigoKpeMmneHnx TpybonpoBoOAiB BCTAHOBITb Ha arperati Takui wryuep
Nno4YaTKOBUIN ENEMEHT:
280 MATPYBOK | + KoHTponbHuit WwWTyLiep 1KWMA16U 0,2 0,2
120 3i 37IMBOM KOHAeHcaTy 1KWMAS55U - 3,0
TPIMHUK | 3i LUTYLIEPOM ANS 3MMBY 1KWMAO05K - 7,0
®82 @82 KoHOeHcaTy
| 1 I I OrNOIBOK | fnsi noBiTPsS MPUCTIHHMIA 1KWMAB5A 2,0 -
[ons Bignpaubosatux rasis | 1KWMABBA - 50
| | | TPUCTIHHWIA i3 3aXMCTOM Bif
[ [ BITY
| | [IMMOBMWM | Mositps/sinpaLbosaki rasn | 1KWMA84U - 12,0
KAHAT | poansoenuit 80/80
Tinbkv ans BUBELEHHS 1KWMAB83U + - 4,0
8 BianpaLboBaHmx rasis @80 | TKWMAB6U
- 3MEHLLEHHA | @80 - @100 1KWMAO3U 0,0 0,0
@100 - &80 15 30
TPYBA | 1M MIF 1KWMAO08K 04 04 08
KOMIHO | 45° MIF 1KWMAO3K 0,6 1,0
@100 90° MIF TKWMADAK 08 13
OrONIBOK | anst noBiTpst NpuCTiHHNIA 1KWMA14K 15 -
. . - = ) [Ons BignpauboBaHux rasie | 1KWMA29K - 30
man. 14 - MoyaTKoBuWIA eneMeHT ANA BiAoKpeMneHnx Tpy6onpoBoAiB, koA MPVCTIHHWT i3 38XMCTOM Big,
010031X0 BiTY
py
Mepen ycTaHoBKoOW NepesipTe, Wo6 diadparma, siky HeoBXiAHO BUKOPUCTOBYBATH, HE TPYBA |1 mM/F 010028X0 - 2.0 6.0
nepesuilyBana MakCUMManbHO [03BONEHOI AOBXWHW; 3pobiTb Le 3a [AOMOMOrow KOMIHO | 90° MIF 010029%X0 " 60
NPOCTOro PO3pPaxyHKY:
1IO g P PaxyHKy ) 60 CMAQ | 80-60 010030X0 - 8.0
. OBHICTIO BM3HayTe CXeMy CUCTEMW pPO3[ABOEHUX [OVMOXOAIB, BKIOYalOUn -
MnoYaTKOBI eNeMeHTM i TPYGHI OroroBKN Ha BUXOI. OroniBoK f:;:ﬁ‘_lemﬁizf‘;;a”"ow“mx TKWMAS0A . 70
2. 3BepHiTbcst o Tabnuus 7 i BU3HaYTe ANs KOHKPETHOro BMMagky BTpaTu B LU, P
(eKBiBaneHTHUX MeTPaXx) KOXKHOTO KOMMOHEHTY, 3aMneXHO Bif NOMOXEHHS MOHTaXY. YBATA: 3AYBAXTE HA IHLLI BTPATU HAMOPY 3 BOKY NPUNADAA @60,
3. MepesipTe, W06 NoBHa Cyma BTpaT 6yrna HWKYO 3@ MaKCUMAaNbHO AOMYCTUMY BUKOPWCTOBYMTE IX TINbKW B PA3I HEOBXIQHOCTI I HA OCTAHHIW AINAHLI
[OBXMHy, BKa3aHy B , a60 AopiBHIOBaNa iii. nmmoxony.

Ta6nuus. 6 - Qiacdparmu ansa BiaokpemneHux Tpy6onposoais
MigknoYeHHA 4O KONEKTUBHUX AUMapiB

DIVAtech D F24 DIVAtech D F32 DIVAtech D F37
MakcumanbHa gonyctuma 60 exB.,, 48 KB., 40 eKB., b %
[DOBXMHA 3
T T T T T T T 7T S I N S s | B |
0-20exs., 043 0-15ex8., 045 0-10exs., 0 47 ] ; ‘ ‘
<A P gl -
20-45ew, | o4 |15-Bew, | 050 |10-20ee,| 05 X E (F—
| [ 5 il [ N
Diadbparma, sy HeobxiHo 45-60 exs. Bes 35-48 exs., Bes 20-30 exB.,, 052 o -
i niacbparm niacbparm E 3 Cax
BUKOPUCTOBYBATH M " Cax i % Cax
30-40ewe,, | Bes -
niachparm b %
M \\\\\\\\71 I e | ﬁ e e e 1ﬂ

fs
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man. 15 I'Ipvu(:;,q nigknioyeHHs go aumapis (> = noai;ﬂ /=

BianpauboBaHi rasm)
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Ta6nuus. 8 - Tunonoris

Tun Onuc

C2X 3abip noBiTps i BinBeAEHHS BiANPaLLOBAHNX rasie y CinbHMt Aumap (3a6ip noBiTs i BiaBeAEHHS
BiANpaLbOBaHKX rasiB BiAbYBatoTLCS 3 OAHOTO i TOTO X KaHany - Aumapsi)

Ccax 3abip noBiTps i BiABEAEHHS BiANPALILOBAHNX ra3iB B CMinbHI BIOKpeMNeHi Aumapi, ane 3 nogibHuMmn
yMOBam¥ BiTpy

C8X BinBeneHHs BinnpaLboBaHux rasis B 0fvHapHuii abo cninbHui aumap i 3abip nosiTps NpUCTIHHOTO
™ny

B3X 3abip NOBITPS 3 NPUMILLIEHHS YCTAHOBMEHHS arperaTa 3a 0MOMOroio KOHLIEHTPUYHOTO TpyGonpoBoay

(sIKwit micTuTb BUNyCKHy Tpy6y) i BinBeAeHHS BiANpaLbOBaHMX rasis y CrinbHuiA Aumap abo 3a
[AOMOMOTOt0 MPUPOAHOTO BUTATY

/\ BAXNUBO- Y NPUMILLEHHI MAE 3ABE3NEYYBATUCS HANEXHE BEHTUMIOBAHHS

C93 BinBeneHHst BiAnpaLboBaHKX rasiB y BepTUKanbHuiA TepMiHan Ta 3abip nosiTpsi 3 icHylo4oro Aumaps.

Akwo HeobxiaHo nia'eaHaTn koten DIVAtech D F go konektueHoro gumapsi abo no
OOVMHWYHOMO KaHanmy 3 MpUMPOOHWM BWTArOM, AuMMap abo kaHanm MawTb GyTu
CMPOEKTOBaHi HanexHWM YMHOM npodeciiiumn axisusiMm 3 4OTPUMAHHAM YUHHOIO
3aKOHOAAaBCTBa, Ta MakTb ByTW CyMiCHUMU 3 arperaTamu, OCHaLLEHUMW TEPMETUYHO
Kamepoto Ta BEHTUINSITOPOM.

4. EKCNNYATAUiy i TEXHiYHE OBCINTYTOBYBAHHuU

3ayBaxeHHsA
Bci onepauii 3 perynioBaHHSi, nepepo6ku, 3anycKy, TexHi4Horo
obcnyroByBaHHA, OMWCaHi Hapani, MawTb BUKOHYBaTUCA TiNbKu
kBanicdikoBaHumu caxiBusiMmu (BiANoOBiAHO A0 TeXHIYHUX NpodecitHnx
BMMOT, Nepea6avyeHNX YNHHMM 3aKOHOAABCTBOM), TaKUMM SIK NnepcoHan
perioHanbLHOI CepBiCHOI cnyxou.

FERROLI Bigxunsie 6yAbL-AKy BiANOBiganbHiCTb 3a NOWKOAXEeHH:A MalHa
i/abo TpaBMM BHacnifoK YWKOAXEHHS KOoTna oco6amu, siki He MaroTb
BiAnoBiAHOI kBanidikauii i gonyckiB.

4.1 PerynioBaHHA
MepeBeaeHHsA Ha iHLWIWIA ra3 XXUBMEeHHA

YCI KOMMOHEHTW, MNOLLUKOMXEHI MiA YAC NEPEBEAEHHSA HA IHLIWUA
FA3 XXUBJNEHHA, HEOBXIAHO 3AMIHUTW.

Koten moxe npautoBat Ha meTaHi abo HadToBOMY ckpanneHomy rasi (G.P.L.); oro
6yno HanarofxeHo Ha 3aBofi Ha BUKOPUCTaHHS OQHOrO 3 LX ABOX rasis, Ha Lo SICHO
BKa3aHO Ha ynakoBUj i Tabnuyli 3 OCHOBHUMM TEXHIYHUMMW A@HUMKU Ha CaMOMYy KOTIIi.
Axkwo arperaT Mae npauioBatTy 3 rasom, BiAMiHHMM Big rasy, Ans sikoro BiH OyB
HanawToBaHWA Ha 3aBoji, HeobxigHO npuabaTyv BiANOBIAHWIA KOMMNNEKT Ans
nepeobnagHaHHs i 4iATU, SK BKa3aHO HUKYe:

1. BWMKHITb eneKkTpuyHe XMBNEHHS Bif KOTNA i 3aKpUATE ra3oBUii BEHTUIb.

2. 3aMiHiTb POpPCYHKM FONOBHOrO NanbHWKa, BCTaBTe (POPCYHKU, BKasaHi y Tabnuui
TeXHIYHUX AaHWX Y po3aini cap. 5, BiANOBIAHO A0 TMMY BUKOPUCTOBYBAHOTO raasy.

3. TloganTte XuUBNEHHNA Ha KOTeN i BiAKPUIATE ra3oBuii BEHTUMb.

4. 3MiHiTb NnapameTp BiANOBIAHO 4O TUMY rasy:

*  nepeBeaiTb KOTeN y PeXuM O4ikyBaHHS

*  HaTMUCHITb Ha kHoMku cuctemu MBI (nos. 1i 2 - man. 1) Bnpogosx 10 cekyHA:
Ha aucnnei 3'aBuTbca GnMmansHuii Hanue “b01”.

. HaTUCHITb Ha kHonku cuctemu MBI (no3. 1 1a 2 - man. 1), wob 3agatn
napameTtp 00 (ans po6otn Ha meTaHi) abo 01 (ans poboTn Ha ckpanneHoMmy
HacToBOMY rasi - GPL).

*  HATMCHITb Ha kHonkn cuctemu MBI (nos. 1 Ta 2 - man. 1) Ha 10 cekyHA.

*  KOTEen NOBEPHETLCS Y PEXUM OYiKyBaHHS!

5. Bigperyntoiite MiHIManbHWIA i MakcMMarnbHUIA TUCKWU Ha NanbHUKY (AUB. BiANOBIAHWI
naparpad), 3agalyn 3Ha4YeHHs, BKasaHi y Tabnuui TexHiYHMX JaHux Ana tvny
BMKOPUCTOBYBAHOTO ra3y

6. [ns nigTBEepOXeHHA 3MiICHEHOTO NEepeBEfEHHsI HaknewWTe Knewky Tabnuyky 3
KOMMNEeKTY ANns nepesefeHHs Nobnuay Bia Tabnnyky 3 OCHOBHUMM TEXHIMHUMU JaHUMMU.

AxkTuMBauUis  dyHKUii aBTOMaTU4HOro KaniGpyBaHHS
Kani6pyBaHHs ra3oBOro knanaHy

U0 NPOLEOYPY BUKOHYIOTb TUIbKU Y HACTYNMHUX BUNAOKAX: 3AMIHA
FA30BOrO KIAMAHA, 3AMIHA ENEKTPOHHOI MIATKW, NEPEBEAEHHA HA
IHLUWWA TUM FA3Y.

[ns rasoBoro knanaHa B&P (3 B6yaoBaHnM MoayntoBanbHUM KepyBaHHSIM) MeXaHiuHe
kanibpyBaHHsi He nepepbaveHe: perynioBaHHS MiHiManbHOI Ta MakcMMmanbHOI
NOTY>KHOCTI BUKOHYIOTHCSl aBTOMaTWUYHO 3a [JONOMOrot BOX NapameTpiB:

Auto-Settings ans

3mict | Onue MpupopHnii ras la3 nponaH
q01 3cyB MiHIManbHOrO abConKTHOrO 3HauYeHHs! CTpyMy 04100 04150
q02 3cyB MaKkcuManbHoro abcontoTHOro 3HaueHHs 04100 0-150
CcTpymy

MonepenHe KaﬂiﬁpyBaHHﬂ rasoBoro KnanaHa

1. Tig'egHanTe MaHoOMeTp ANsi CRiaKyBaHHS 32 TUCKOM rady Ha BUXOAi 3 rasoBoro
KrnanaHy.

2. AkTtuByiTe (byHKLUjto aBTOMATMYHOrO kanibpyBaHHsAuto-setting (Mapametp b12=1).

3. AxTuByiiTe npoueaypy kanibpyBaHHSl, HATUCHYBLUW Ha KHOMKW onaneHHs + Eco/
Comfort pasom i nputpumaBlumn ix Ha 5 cekyHad. Ha gucnnei ogpasy nouvHae
6numaTty (aBa nocnigoBHMX 6numanHs) Hanue “Au-to” Ta po3nanioeTbCs NanbHUK.
MpoTtsarom 8 cekyHA (MeTaH Ta HadpTOBUIA CKpansieHuii ra3) KoTen 3HaXoANTb TOYKY
3ananioBaHHA. 3HaYeHHS TOYKW 3anarntoBaHHs, 3CYB MiHiMasibHOro abcontoTHoro
3HaueHHs cTpymy (napameTp q01) Ta 3cyB MakcMMarnbHOro abContoTHOrO 3HaYEHHS
cTpymy (napameTp q02) 36epiraoTbCs Ha eneKTPOHHIN Nnari.

Kani6pyBaHHsi razoBoro knanaHa

1. Ha pucnnei 3'aBnfetbcst GnumanbHuin  Hanue  "q02"; cTpym  mopynsuii
cTabiniayeTbca Ha 3HAYeHHi nonepeaHbLOro perynoBaHHS napameTpa 3CyBYy
MaKkcMmaribHOro abcontoTHOro 3Ha4YeHHs cTpymy (napametp q02).

2. [na perynioBaHHs napameTtpa “q02” HatuckavTe Ha kHonkvu Bl go nosiBu Ha
MaHOMETpi 3HA4YeHHs MaKCMMaslbHOro HOMIHaNbHOTO TWUCKY MeHwe 1 m6ap.
3auekarite10 cekyHa, Wob Tuck ctabiniyBaBscs.

3. [nsa perynioBaHHa napameTpa “q02” HaTuckawTe Ha kHonku FBIM "+" go nosBu Ha
MaHOMeTpi 3Ha4YEeHHs1 MaKCMMaribHOrO HOMiHanbHOro TUcky. 3adekante10 cekyHa,
o6 Tuck ctabinisysascs.

4. Axwo BigobpaxeHe Ha MaHOMETPI 3HAYEHHS! BiAPI3HSETHCS Bid MakCHManbHOro
HOMiHanbHOro TUCKy, HeobxigHo 36inbwnTK Ha 1 abo 2 oguHuui napameTp “q02”
LUNSAXOM HaTUCKaHHA Ha kHonku MBI "+": nicns koxHOI 3MiHW 3a4ekanTe 10 cekyHa,
o6 crabinizyBaBCst TUCK.

5. fKwo 3HauveHHs, BigobpaxeHe Ha MaHOMETPi, AOPIBHIOE MaKCUManbHOMY
HOMIHaNbLHOMy TUCKY (LLOVHO BiAPEryrboBaHe 3HaYeHHs napameTpy "q02"

36ep|raeTb0ﬂ aBTOMATUYHO), HATUCHITb KHOMKY  ONaneHHs Ha Aaucnnei
3'ABNseTbC GnumanbHuMn Hanuc "q01"; cTpyM mogynsuii crabinidyetbcs Ha
3HAYEHHI MonepeaHLOrO  perynioBaHHA napameTpa 3cyBy — abCOMOTHOrO

MiHiManbHOro 3HaveHHs (napameTp q01).

6. [Onsa perynioBaHHs napameTtpa “q01” HaTuckanTe Ha kHonku Bl go nosieu Ha
MaHOMEeTpi 3HaYeHHsi MiHIMarnbHOro HoOMiHanbHoro Tucky 6inbwe 0,5 m6ap.
Bauekaiite10 cekyHa, LWob Tuck cTabinisyBaBscsi.

7. [Ona perynioBaHHs napameTpa “q01” HaTuckanTe Ha kHonkv MBI "-" go nosiBu Ha
MaHOMeTpi 3Ha4YeHHS MiHiMarnbHOro HomiHanbHOro Tucky. 3adekanTe10 cekyHa,
wob Tuck ctabinisysascs.

8. Akwo BinoGpaxeHe Ha MaHOMETPI 3HAYeHHs! BIOPI3HAETbCS BiA MiHIMaNbHOro
HOMiHanNbHOro TUCKY, HEO6XiAHO 3MEHWMTM Ha 1 abo 2 oauHuui napameTp “q01”
LUMSAXOM HAaTUCKaHHA Ha kHonku B "-": nicns koxHOi 3MiHN 3avekavite 10 cekyHA,
wo6 crabinizyBaBCcs TUCK.

9. fAKwo 3HayeHHs, BigobpaxeHe Ha MaHOMETPi, [OPIBHIOE MiHIManbHOMY
HOMiHanbHOMY TWUCKYy (LLOWHO BigperynboBaHe 3HayeHHs napametpy "q01"
306epiraeTbCsi aBTOMaTUYHO), 3HOBY MepeBipTe obuaBa perynioBaHHs LUNSIXOM
HaTUCKaHHS Ha KHOMKM OnarneHHst i, SKWo HeobxiaHo, BiAKOPEKTYyTe, MOBTOPMBLLN
npoueaypy, onncaHy BuLLE.

10. lMpoueaypa perynioBaHHsA 3aBepLUyETbCA aBTOMaTUYHO Yepe3 15 xBunuH abo npu
0HOYaCHOMY HaTWUCKaHHi KHonok onaneHHs "+” ta “Eco/comfort” BnpogoBx 5 cek.

MepeBipka 3Ha4YeHb TUCKY ra3y Ta perynoBaHHsl B O6MeXXeHOMY Aiana3oHi

. MepeBipTe BIANOBIAHICTL TUCKY XWBMEHHS 3HAYEHHSIM, HaBedeHUM Yy Tabnuui
TEXHIYHUX OaHUX.

e MipgknioviTe NpuaaTHUA MaHOMETp ANs BUMMIpY Tucky “B” nosagy ra3oBoro
Knanawa.

*  AxtuByiite pexxum TectyBaHHA TEST Ta goTpuMyiiTeCh BKasiBOK LLOAO NEpeBipku
TUCKYy rasy npu MakcuMarnbHil Ta MiHIManbHI NOTYXHOCTI (AWB. HACTYMHWA
naparpad).

AKWO 3HaYeHHs MiHiManbHOro Ta/abo MaKCUMMarnbHOTO HOMIHAIIbHOrO  TUCKY,
Bifo6pakeHi Ha MaHOMeTpI, BiAPI3HATLCA Bif 3HAYEHb, HAZAHUX Y Tabnuui TEXHIYHNX
OaHuX, BUKOHAWTE HACTYMHi NOCNiA0BHI Ail.

*  Haruckatoun ynpopoex 2 cekyHa kHornky Eco/Comfort (ExoHomisi/Komdpopr),
nepenaitb y pexum kanibpyBaHHs ra3oBoro knanaHa B 06MexeHOMy AianasoHi.

«  EnektpoHHa nnata nepexoauTtb Ha napameTp “q02”; HaTMCHYBLIW Ha kHonku 'BIT,
Bigo6paxyoTb 36epexeHe 3Ha4YeHHS.

¢ fkwo BigoOpaxeHe Ha MaHOMETPi 3HAYeHHS MaKCUManbHOro TUCKY
BiPI3HAETbCS Bi HOMiHanNbHOro, HeobxigHo 36inbwKTU/3MeHWNUTN Ha 1 abo 2
oAnHMUI napameTp “q02” LNaxom HaTUCKaHHA Ha KHonku 'BI: nicns KoXHOT 3MiHn
3ayekanTe 10 cekyHa, Wwob cTabinisyBaBcsa TUCK.

¢ HartucHitb Ha kHOMNKy onaneHHs “-” (no3. 3 - man. 1).

«  EnektpoHHa nnata nepexogutb Ha napameTp “q01”; HaTMCHYBLWK Ha kHoMku 'BIT,
Bifo6paxyoTb 36epexeHe 3Ha4YeHHs.

¢ fAkwo BigobpaxeHe Ha MaHOMETPi 3HAYEHHS1 MiHIManbHOIO TUCKY BiApPi3HAETbLCS
Bil HOMiHanNbHOro, HeobXiAHO 36iNbWUTU/3MEeHWNT Ha 1 abo 2 oguHULI NnapameTp
“q01” WnAXoM HaTUCKaHHS Ha kHonku [BI: nicns koxHoi 3miHu 3adekante 10
cekyHa, Wo6 cTabinisyBaBcs TUCK.

* lle pa3 nepeBipTe Ui ABa napameTpu, HaTUCHYBLUW HA KHOMKW OManeHHs, i
BiKOPEKTYNTE X LLNSXOM NOBTOPEHHS MonepeAHbO ONMcaHoi npoueaypu.

¢ Hartuckatoun Ha kHonku Eco/Comfort (EkoHomis/KomdpopT) ynpoaoBx 2 cekyHa,
OTPVMYIOTb AOCTYN A0 TecToBoro pexumy TEST.

¢ BumkHiTb pexxum TEST (auB. HacTynHuiA naparpad).

. Bin’eqHante maHomeTp.

A - LLityuep ans BinGopy TUCKY Nepen ra3oBiM KnanaHoMm
B - Lityuep ans BinBopy TUcky nicns ra3oBoro knanaqa
| - EnekTpuyHe MiaKmioYeHHs ra3oBoro KranaHy

R - Buxig rasy
S = Bxin rasy
4 234 \
~24Q) ~ 65Q

\—
man. 17 - Migknto4eHHs ra3oBoro knanaHy
TYPE SGV100

Pi makc 65 m6ap
24 B nocr.cTp. - knac B+A

man. 16 - FazoBui BeHTUNb
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YBiMKHeHHs pexumy TEST

HaTtucHiTb ogHo4YacHO Ha KHOMKW onaneHHs (no3. 3 i 4 - man. 1) Ha 5 cekyHg, LWo6
aktuByBaTu TectoBui pexum TEST. Koten posnanioeTbCA npu  MakcuManbHin
NOTYXXHOCTi ANs1 ONaneHHsi, BCTaHOBMEHIl 3rigHO BKa3iBOK nonepeaHbLoro naparpady.

Ha pgucnnei 6numaioTb nosHadku onaneHHs i MBI (man. 18);

Bifo6paXxaeTbCsl NOTYXHICTb OManeHHs.

nopyy 3 HuMK

man. 18- Tec-roaviﬁ pexum TEST (noTyxHicTb onaneHHAa = 100%)

HaTtucHiTb oAHOYaCHO KHOMKK onantoBaHHs (no3. 3 Ta 4 - man. 1), wob 36inbwnTn abo
3MEHLLUTU NOTYXHICTb (MiHiManbHa=0%, makcumansHa=100%)

AKWOo HaTUCHYTM Ha kHonky cuctemu BIT “-” (no3. 1 - man. 1), NOTYXHiCTb koTna
Bipa3y X BCTAHOBMIOETLCSA HAa MiHIMYM (0%). AKLLIO HATUCHYTK Ha KHOMKY cucTemu MBI
“+” (no3. 2 - man. 1), NOTyXHiCTb KOTNa BiApa3y X BCTAHOBMIOETHCS HA MaKCUMyM
(100%).

Y pasi aktuBauii pexxumy TEST i 3a6opy Boau MBI, goctaTHLOro Ans akTuBaii pexumy
B, koTen 3anuwaeTbest B pexumi TEST, ane 3-xogoBuid knanaH nepemMmnKaeTbes B
pexum MBI,

LLlo6 BUMKHYTM TecToBMI pexum TEST, HaTUCHITb OQHOYACHO Ha KHOMKW OManeHHs
(no3. 3 1a 4 - man. 1) Ha 5 cekyHa.

Pexum TEST B 6yab-sikoMy BUNafKy aBTOMaTUYHO BUMKHeTbCS Yepe3 15 xBunuH abo
no 3aBeplueHHi 3abopy Boau Bl (y pasi sikwo BenuuuHa 3abopy AoCTaTHS Ans
akTuBauii pexxumy BIT).

Peran'OBaHHil ﬂOTy)KHOCTi onaneHHsA

[na perynioBaHHs NOTYXXHOCTi ONaneHHsi BCTAHOBITb KOTEN B TECTOBUI pexum TEST
(omB. sez. 4.1). HaTucHiTb kHOMkM onaneHHst (aws. 3 - man. 1, wob 36inbwutn abo
3MEHLUMTU NOTYXHICTb (MiHiManbHa=00, makcmanbHa=100). AKLO HAaTUCHYTU KHOMKY
reset Ta nputpumaTtu ii 5 CekyHA, B SKOCTi MaKCMManbHOI MOTY>XXHOCTI 3anvLLNTLCA
TiNbKW Le BCTaHOBMNEHe 3HayeHHs. Bunaitb 3 TectoBoro pexumy pobotn TEST (aus.
sez. 4.1).

MeHto koHdirypauii

[ocTyn o MeHo KoHirypauii 3aiiCHIOETHCS LUNSIXOM OIHOMACHOrO HaTUCKaHHS KHOMOK
BN npoTsrom 10 cekyHA. MepenbayeHo 12 napameTpiB, No3HayYeHux nitepoto "b": ix
He MOXHa 3MiHUTN 3a AOMOMOrO ANCTAHLUIRHOrO XpoHocTaTy.

HaTuckaloun KHOMKU CMCTeMU OnarneHHs!, MOXHa neperfsiHyT! CUCOK napameTpis, y
nopsigKy 3pocTaHHst abo 3MeHWeHHs. [Ons BigobpaXeHHs 4YM 3MiHWM 3HAYEeHHs
napameTpy AOCTaTHbO HAaTUCHYTM Ha kHonmku [Bl1: BHeceHa 3miHa 36epiraeTbecs
aBTOMaTUYHO.

3mict | Onuc [flianasoH

0=MeraH

Mapametp

b01 | Bubip Tvny rasy

1=HacpToBmii ckpanneHuii raz- | 0
GPL

1=MuTTEBMUN BUXIA rapsi|oi Boau
3 BiTepMiYHMM TennooBMiHHUKOM

3mict | Onuc fianasoH Mapametp
0 = 30BHiLLHIl ra3oBWiA KnanaH
1 = EnextpoknanaH
3anpa.MeHHs CUCTeMM
2 = 3-x0[0BWIA KnanaH ans
COHsIYHMX GaTapent
Bubip poGotv pene BapiabensHoro BUXORY |3 = XuerieHHs, iHavkatop 3 HE NMEPE[IBAHEHO Y
(b02=1) HasIBHOIO HEMOMazKoko LI MOZENI
b05 4= XvBneHHs, iHoukatop 3
BIACYTHLOH HEMonaaKo
5 = 30BHiLUHi LMpKyNSILiAHUA
Hacoc (nig Yac 3anuTy i nocT-
uvpkynsiii (BuGiry))
He Bnnusae Ha peryniosanHs (002=2) - 0
He Bnnueae Ha peryniosahHs (b02=3) -
He BrnuBae Ha perynioBaHs (b02=4) -
) 0=50 'y
b06 | YacTota Hanpyrv Mepexi 0
1=60 'y
Yac yBiMKHEHOTO nanbHIKa y pexvmi
Komdpoprt (Comfort) 0-20 cekyHa
(b02=1)
b07' I'He snvsac Ha peryniosaHs (b02=2) - 5
He Bnnueae Ha peryniosanHs (b02=3) -
He BrnuBae Ha perynioBatHs (b02=4) -
b08 | MpuBia rasoBoro knanaa 0= CraHgapr, 1 0
0 = Burpatomip
. 1 = Burparomip (190 imn/n)
b09 | Bubip Tny sanuty MBI - - 1
2 = Butpatomip (450 imn/n)
3 = Butpatomip (700 imn/n)
- ) _ 0 = leakTBOBaHO
CuHxpoHisaLiist BuTpatomipa (b02=1) 1- 10=cexynn
_— . . 0 =[leakTvBOBaHO
p10 | CvHxpoHisaLis BuTpaTomipa (b02=2) 1-10 cexyHa 0
He Bnnusae Ha peryniosanHs (002=3) -
He Bnnueae Ha peryniosanHs (002=4) -
Bupartu ans aktuaii pexvmy MBI (b02=1) | 10 - 100 L/min/10
b1 Butpatu gns aktuaii pexvmy MBI (b02=2) | 10 - 100 L/min/10 15
He Bnnusae Ha peryniosanHs (b02=3) -
He Bnnueae Ha peryniosanHs (b02=4) -
AKTUBAL{ist NPOLIeAypY aBTOMATUYHOIO 0 = [leaktBOBaHO
b12 . _ 0
HanaLTysaHHst (Auto-Settings) 1 = AKTBOBaHO

3ayBaxeHHsA:

1. TapameTpu, WO MawTb AeKinbka OMUCIB, 3MiHIOOTb BnacHe 3HaveHHs Ta / un
JianasoH y 3anexHoCTi Bifl HanalTyBaHHS NapamMeTpy, HABEAEHOTO y AyXKax.

2. TMapameTpu, Lo MaloTb AekKinbka ONMUCiB, NOBEPTaTLCSA A0 3a4aHOro 3HaYEHHS y
pasi 3MiH1 napameTpy, HaBeAeHOro B AyXKaXx.

Buxia 3 MeHIo koHirypauii 3QilNCHI0ETLCA LUNSXOM OAHOYACHOTO HATUCKAHHA KHOMOK
'BIM npoTtsarom 10 cekyHa abo aBTOMATUYHO Yepes 2 XBUINHU.

CepBicHe MeHI0

b02

Bubip Tvny kotna

2=MuTTeBMiA BUXiA rapsHoi BOAN
3 MOHOTEPMIYHUM
Tennoo6MiHHUKOM

3=Tinbku onaneHHs (3-xonoBui
KnanaH)

4=Tinbku onaneHHs
(LMPKYNALLHMIA Hacoc)

b03

Bu6ip TNy kamepy 3ropsiHHs

0=3akpuTa kamepa 3 KOHTpOrEeM
3rOpsHHS

(6e3 pene Tucky BifnpaLbOBaHUX
rasie)

1=BigkpuTa kamepa (3
TEPMOCTATOM BiANpaLbOBaHNX
rasie)

2=3akpuTa kamepa (3 pene Tucky
BiAnpaLbOBaHuX rasis)

3=3akpuTa kamepa 3 KOHTpOreM
3ropsHHS

(3 TepmMocTaTOM BifnpaLboBaHX
rasia Ha reHeparopi
BiANpaLbOBaHuX rasis)

4=LOW NOx 3akpuTta kamepa 3
KOHTPOMEM 3ropsiHHs

(6e3 pene Tvcky BignpaLbOBaHNX
rasis)

5=LOW NOx BignxpuTa kamepa
(3 TepMocTaToM BifnpaLbOBaHUX
rasie)

b04

Bubip TNy nepeuHHOro TennoobMmiHH1Ka

0413

4 (ans mogeni F24)
5 (ans mogeni F32)
6 (ans mogeni F37)

Hoctyn y CepBicHe MeHIo Ha nnaTi BiabyBaeTbcst 20-CEKYHAHUM HAaTUCKaHHSIM Ha KHOMKY
CkupganHs. MNepenbaveHo 4 NigMEHIO: HATWUCKaOYM Ha KHOMKU CUCTEMW OmnarneHHs,
MOXHa o6paTw, BiANOoBIAHO y NOPAAKY 3pOCTaHHS Yn 3MeHLLeHHS, “tS”, “In”, “Hi” abo “rE”.
Mo3Hayka “tS” o3Hauae MeHo Npo3opux napameTpis, “In” o3Havae IHdopmaLiiHe MeHto,
“Hi” o3Hauyae MeHto apxiBy: W06 yBiiiTK B 06paHe MeH0, NOTPIGHO MOBTOPHO HATUCHYTU
Ha kHonky CkupaHHs; nosHayka “rE” osHavae CkmpaHHs (Reset) MeHio apxisy: AuB.
onwc.

“tS” - MeHIo npo3opux napameTpis

Y HasiBHOCTi 21 napameTpiB, No3HaYeHnX nitepoto "P": ix MOXHa 3MiHUTK 3a JONOMOroo
AVCTaHLIVHOro XpoHocTary.

HaTuckatoun KHOMKM CMCTeMMU onaneHHsl, MOXHa NnepernsHyTh CINCOK napameTpis, Yy
NnopsiAKy 3pocTaHHs abo 3MeHWeHHsl. [ns BigoGpaxeHHs YM 3MiHU  3HAYEHHs

napameTpy [OOCTaTHbO HaTWCHYTM Ha kHonku [BIl: BHeceHa 3wmiHa 36epiraeTbcs
aBTOMaW4Ho.

3mict | Onue Rianazon telzlt\\lg F
P01 | 3cys kpuBoi 3ananioaHHst 9+19 15
P02 | KpuBa onaneHHs 1/-20°C/xg. 5
P03 |Yac ouikyBaHHs OnaneHHs 0-10 xBUMH 2
P04 | MocT-LmpkynsiLlist (BUGIT) cucTeMM OnaneHHs 0-20 xBrnmH 6
P05 | MakcumarbHe 3HaueHHs, 3aaHe kopuctysadem 31-85°C 80
P06 | MakcumarnbHa NOTyXHICTb CUCTEMI OnaneHHs 0-100% 100

36

cod. 3541P562

- Rev. 00 - 02/2021



DIVAtech D F

Ferroli

DIVA- “In” - IHdopmauiiiHe MeHIo
3mict | Onuc [DianasoH .
techDF Mepen6ayeqo PAR_INFO iHcbopmalyii.
0=Cikcosao MpyM HaTUCHEHHI KHOMOK CWUCTEMM OMaNEHHs MOXHa MepernsiHyTM CrucoK 3
1=3anexHo Big 3aaaHoro iHdbopMaLieto, BiANOBIAHO y NOPSAKY 3pocTaHHA abo 3MeHLeHHs. [ns BigobpaxeHHs
3HaYeHHS 3HaYeHHs JOCTaTHbO HATUCHYTW KHOMKU cuctemu MBI
BumKHeHHs nanbHuka B pexvmi MBI (b02=1) -
2=CoHsyHa barapes
3 = HE BMKOPWCTOBYBATU
4= HE BUKOPVICTOBYBATH 3wicr | Onue Pianason
0=0ikcoBaro t01 [Jatunk NTC cuctemn Onanens (°C) 8in 05 g0 125 °C
Po7 1=3an1eXHo Bifl 337aHOT0 102 [Jlarumk Beanexu NTC (°C) Bin 05 no 125 °C
] 3HaYeHHs t03 [ [Oarumk NTC BN (°C) Bin 05 00 125 °C
Buiierits nanbHuka B pexuni [BI1 (602=2) 2=CoHsyHa barapes 0 t04 [Jatunk NTC 3osHiluHii (°C) Bif -30 Ao 70°C (Bia'eMHi 3Ha4eHHs Briumatotb)be3 NTC = --
3 = HE BMKOPVCTOBYBATU L05 | MotouHa noTyxHiCTb nanbHuka (%) 00%=MinimansHa, 100%=MakcumanbHa
4 = HE BVKOPUCTOBYBATY F06 | Morounuit Onip nonym's (kOm) 00-99 kOM (-- = NanbHVK BUMKHEHO)
TicTepeauc Gorinepa (h02=3) gc(ge BUKOpUCTOBYBaTH)1-2-3- $t07 | Kpok BeHtunsTopa (Uncno) 0= Bukn., 1=Min., 2=Cep., 3=Maxc.
F08 | MoTouHuit 3abip Bogw cuctemoio MBI (L Akwo L min/10 nepesuLye 99, 6numaiotb 3 Lmdpn
Ticrepeanc GoAnepa (b02=4) gc(ge BUKOpUCTOBYBaTH)1-2-3- min/10)
PP09 | MoTo4Ha LWBKMAKICTb MOAYNIOBANBHOMO 00-100% y it Mogeni He npaLoe
Yac ovikyBanHs cuctemu B (b02=1) 0-60 cekyHa Hacocy (%)
PO Yac ouikysaHHs cuctemu MBI (b02=2) 0-60 cekyHn %0 3
Yac ouikysarHs cuctemu MBI (b02=3) 0-60 cekyHn ayBakKeHHA: .
Uac ovikypan cncrewn T8 (002=4) 060 ceryn 1. FAkwo patyuk I'IOLLIKO,EI)KSITIO, Ha aucnnen nnaT BUBOATLCS LUTPUXU.
MaxcumansHe 3HadetHs fns MBI, 3anate kopuctysadem (b02=1) | 50-65°C Lio6 MOBEPHYTUCH Y CFTpB'CHe MEHIO, AOCTATHBO HATUCHYTU Ha KHOMKY Reset
. (CkupanHs). Buxia 3 CepBicCHOro MeH0 Ha nnaTi BigbyBaeTbCs HAaTUCKAHHSAM MPOTSrom
POg MacumansHe a+averrs Ans MBI, 3anake kopuctysasem (b02=2) | 50-65°C 50 20 cekyHp Ha kHonky Reset (CknaaHHs) abo aBToMaTyHO Yepea15 XBUnuH.
MakcumansHe 3HauenHs anst MBI, 3apaxe kopuctysadeM (b02=3) | 50-65°C “Hi” - MeHto apxiBy (History)
Makcumarste sauents ans MBI, sanane kopuctysasem (b02=4) | 50-65°C Mam'sTe NnaT 3aaTHa 36epiraT 11 ocTaHHiIX Hemonafok: cumeonom H1 nosHaveHa
Temnepatypa npoTuiHepLiitHoi dyHkuii (b02=1) 5-85°C OCTaHHS Henonagaka, Wwo cranacs; cumeosiom H10 no3HaveHa Ginbl 4aBHA Henonazaka,
P10 He Bnnueae Ha perynioans (b02=2) - 0 Lo cranacs.
TemnepaTypa Boaw, 1110 NOAAETLCS B cucTemy MBI (b02=3) | 70-85°C Koau HernonanokK, BHeCeH!X y nam'aTb, BigoBpaxalTbCA TakoX Yy BiANOBIAHOMY MEHI0
Temnepatypa Boay, Lo nogaeTbes B cuctemy MBI (b02=4) | 70-85°C ANCTEHLIHOTO XpoHocTaTy.
OG- LVipKyALI A ApOTHRGpLIHOT yRKLT (602=1) 0-10 corym H_aTmcgarqu KHOMKM CMCTEM ONarneHHsi, MOXHa MepernsHyT ChnCcOK Hemonapok,
i i BiAMNOBIAHO Yy MOPSAKY 3pOCTaHHS abo 3MeHLeHHs. [ns BifobpaxeHHs 3HaYeHHs
pyq  |[1oST-MpkynAUiA 8 cacTemi TBIT (602-2) 0-60 cexynn 30 [OCTaTHBO HATUCHYTY KHOMKN cncTemu MBI
MocT-Unpkynsuia B cucremi MBI (b02=3) 0-60 cexyHn o6 nosepHyTucs y CepsicHe MeHI0, AOCTaTHbO HATUCHYTU Ha KHOMKy Reset
MocT-umpkynsiuist 8 cuctemi MBI (b02=4) 0-60 cexyHn (CkupanHs). Buxig 3 CepBicHOro MeHto Ha nnaTi BiAGyBaeTbCst HATUCKAHHAM MPOTSAroM
P12 | MaKcAvariHa noTyxHicTo cucremn BT 0-100% 100 20 cekyHA Ha kHonky Reset (CkupgaHHs) abo aBToMaTUYHO Yepe315 XBUMVH.
P13 | A6conioTHa MiHiMasniHa noTyXHICTb 0-100% 0 “rE” - CknpaaHHs MeHto apxiBy (History)
] 0=ro3a suBopom HaTuckatoun npotsarom 3 cekyHA Ha kHonky EkoHomisi/KomdpopT (Eco/comfort), moxnueo
P14 | Moct-BeHTunsLis 50 cam 0 BUAANWUTM 3 NaM'ATi MEeHIO apXiBy YCi HENONaaKu: Npu LibOMY aBTOMAaTWU4HO BiabyBaeTLCS
YHA BUWXif, 3 CEPBICHOrO MEHI0, Lo NiATBEPAXYE YCNillHe 3aBepLUeHHs onepauii.
_ 0 (MinimansHuin) . . .
3cys noporoeoro 3HaveHHs CO2 (b03=0) 30 (MakcavarsHui) Buxig 3 CepBicHOro MeHto Ha nnaTi BinbyBaeTbCa HaTUCKaHHSAM NpoTsrom 20 cekyHA Ha
kHornky Reset (CkngaHHsi) abo aBToMaTtuyHO Yepes15 XBUnuvH.
He BnnuBae Ha peryniosatHs (b03=1) - )
4.2 Myck B ekcnnyartauiio
He Bnnusae Ha peryniosanHs (b03=2) - n | i
e oTe.
P15 ; o s 0 (Viviansmn) " Pl HiX YBIMKHYTHK KOTen
CYB NOPOrOBONO 3HAUYEHHS (b03=3) 30 (MaKcAmansHuii) *  YNeBHITbCSA Y LWiNbHOCTI ra30BOro KOHTYPY.
— - «  [epesipTe nignip y poswuptoBansHoMy Gaky.
_ 0 (MinimansHuin) R R . .
3cys noporosoro 3HaueHHs CO2 (b03=4) 30 (MaKcuMansHui) . 3anoBHITb ripaBnivHNi KOHTYpP, 3abe3neunBLLIM NOBHWIA BUMYCK NOBITPS 3 KOT/IA Ta 3 KOHTYpY.
+  Tepesipte, 1406 He Byno BUTOKIB BOAN B KOHTYpi OnaneHHs,, y koHTypax I'BI, Ha 3'eaHaHHsX abo y koTni.
He Bnnvsac Ha peryniosakis (003=5) - +  TepesipTe NpaBUMLHICTb MAKTIOYEHHS ENEKTPOYCTATKYBaHHS Ta POGOTY CUCTEMM 3a3EMIEHHS
. 0=No F43 . MepesipTe, 106 3HAYEHHS TUCKY rasy Ans CUCTEMU OnaneHHst Byno Takum, sik noTpibHe.
P16 | Cnpauikosye 3axvicT TennoobmikHuka T15=1-15°Cloar 10 «  TepesipTe, Wob y GesnocepeaHin 6M3LKOCTI Big KOTNA He Byro Nerko3anMmcTux
. pianH abo maTepianis
AbconioTHa Mak Ha LWBIAKICTb MOZY HOTO Hacocy [Mpauyoe npu 100%.
P17 PeryritoeTbest 3a 4ONOMOroio 100
(pakynoTaTHEHo! B MNP HEOBOTPUMAHHI MEPEMIYEHWX BMLUE IHCTPYKLIN MOXE
pig | Maxcumaribha Wunakict MopyiosanbHoro Hacocy y pexumi | 0-100% He npavyoe. 60 BUHUKHYTU HEBE3MEKA YOYWEHHS ABO OTPYEHHA BHACHIAOK
MOCT-LMpKynALT ¥ i mopeni asxayt Ha 100% BMXoay rA3y 4Ym AUMOBUX FA3IB, HEBE3MNEKA MOXEXI Y1 BUBYXY.
Temneparypa BUMKHeHHsi COHsuHoT Gataper (002=1) 0-20°C TAKOX MOXE BMHMKATU HEBE3MNEKA YPAXEHHA ENEKTPUYHUM
bro TeMepaTypa BAMKHEHH CORAMHOT GaTapeT (b02=2) 020°C © CTPYMOM 3 PO3BUTKOM LLUOKY ABO 3ATOMNEHHA NPUMILLEHHA.
He Bnnusae Ha peryniosanHs (b02=3) - Mepesipku nig 4ac po6otn
He Brinueac Ha peryniosanst (b02=4) - ° gB'MK"f'Tb arperar. ) o
- - ———— o . NeBHITLCH Y LWiNbHOCTI KOHTYPY FOPIHHS | BOASIHUX CUCTEM.
Temneparypa yeitkHenHs conskof Garapef (b02=1) 0-20°C «  TlepeBipsiiTe edheKTUBHICTb AUMOXOAY i MOBITPSHO-AMMOBKX TPYGONpPOBOAIB Nif
P20 Temnepatypa yBiMKHEHHS COHsiuHOT GaTapei (b02=2) 0-20°C 10 Yac po6oTu koTna.
He Bnnveac Ha peryniosanHs (b02=3) - »  [pokoHTponioiiTe NpaBUNbHICTb LMPKYMALIT BOAW MK KOTIOM i cucTemMamu.
He nmae a peryrosani (b02=4) — *  YNeBHITbCA y TOMY, WO ra3oBuii KnanaH NpaBubHO Npautoe AK y dasi onaneHHs,
i pery _ "' Tak i y pasi npuroTyBaHHsa rapsyoi caHTexXHIYHOT Boau.
Yac ovikyBaHHsi consiuHoi Gataper (002=1) 0-20 cexyHa + TMepesipTe, un [JoBpe KOTeN pO3NArOETLCS, BUKOHABLUM AEKiNbka MPOBHUX
Yac odikyBaHHs COHAHOT Gataper (002=2) 0-20 cekyHa posnanioBaHb | BWMWKaHb 3a [OMOMOrol0 KiMHaTHOro TepmoctaTta abo
P21 — 10 AVNCTaHLIHOrO KepyBaHHs.
He BnnuBeae Ha peryniosatHs (b02=3) - . . . e
* [lepeBipTe BMTpPaTM Nanuea 3a NiYNNbHUKOM Ta MOPIBHANTE iX i3 3HAYEHHSAMU y
He BnnwBae Ha peryniosanks (b02=4) - TabnuLi TexHiYHMX JaHux cap. 5.

3ayBaxeHHs:

1. MapameTpy, WO MaloTb AeKinbka OMNWCIB, 3MiHIOOTL BrIaCHE 3Ha4YeHHs Ta / yn
Aiana3oH y 3anexXHOoCTi Bif HanalTyBaHHs napameTpy, HaBeAeHOro y AyXKax.

2. TMapameTpw, IO MalOTb AeKinbKa ONWCiB, NOBEPTaOTLCA A0 3a4aHOr0 3HaYEHHS y
pasi 3mMiH1 napameTpy, HaBeJEHOro B AyXKax.

3. MapameTp MakcumanbHOi MOTYXXHOCTi ONaneHHst MOXHa 3MIHUTY TakoX y pexumi Test.

o6 noBepHyTnca y CepBiCHe MeHI, AOCTaTHbO HATUCHYTU Ha KHomky Reset
(CkupanHs). Buxig 3 CepBicHOro MeHto Ha nnaTi BiabyBaeTbCst HATUCKAHHAM MPOTSAroM
20 cekyHA Ha kHonky Reset (CkupgaHHs) abo aBToMaTUUHO Yepe315 XBUMVH.

*  [MepekoHaiitecs, Wo 6e3 3anUTy Ha onareHHsl NanbHUK KOPEKTHO PO3NastoeTbes
npv BiOKPWUTTI KpaHy 3 rapsyoto Boaoto. MepekoHaiitecs, Wwo nig Yac pobotn Ha
OnaneHHs, Npu BiAKPUTTI KpaHy 3 rapsyvolo BOAO, 3YMUHAETLCS LMPKYNALIRHUA
HacoC onaneHHs Ta BUKOHYETbCS MPUrOTYBaHHSI CaHTEXHIYHOT BOAW.

« [lepeBipTe nNpaBUNbHICTL NporpamMyBaHHs MapamMeTpiB i BUKOHaWTe HeobXxigHe
HanawTyBaHHS (KOMMEeHcaLiiHOT KpUBOT, MOTYXKHOCTI, TemnepaTypw, TOLLO).
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4.3 TexHiyHe o6cnyroByBaHHs Kon,
YBATA! Henonagk | Henonaaka MoxnuBa npuumnHa PiweHHs
" n
BCI OMEPAUIl 3 TEXHIYHOINO OBCNYTOBYBAHHA TA 3AMIHMU TTOMUTIKOBa YCTaHOBKANGPAMETRY
KOMMOHEHTIB MAIOTb BUKOHYBATUCA TINbKKU ®AXIBUAMU 3 F04 | 36i# B napametpax nnaru nRat Mepesipre i 3MiHiTL napametp nnatu
NMEPEBIPEHOIO KBANI®IKALIELO.
- TMomunkoBa ycTaHoBKanapameTpy o
Mepw HiX BUKOHYBaTH Gyab-Aki PO6OTN BCepeanHi KOTNa, BiAKMIOYITEL 36iit 8 napaverpax mar | o Mepesipre i 3wikiT Napamerp nnaru
€MNeKTPOXMBIIEHHS | NepekpuiiTe ra3oBuil BEHTUIL Ha Bﬁxo,ql B Ko1'en.6l'lpw FO5 Po3pVIE ENIGKTPONPOBOTKA TTepeBipTe erloKTPONPOBORKY
HEAOTPUMAHHI L€l BUMOTM MOXe BMHMKaT Hebesneka BUOYXY, Henonapka y BeHTunsiTopi | HecnpaBHuii BEHTURSTOP TMepesipTe BEHTUNSATOP
ypaeHHsl eneKTPU4YHMM CTPYMOM 3 PO3BUTKOM LUOKY, yAyLWEeHHs a6o h
OTPYEHHSI. Henonapka nnatu TMepesipTe nnaty
. o . ) L Hu3bkuit TUCKY B KOHTYpI rasy [epesipTe Tnck rasy
MepioanyHMI KOHTPONb A6 BiacyTHicTb nonym'st nicns XarG - Tienes
6 386 . 5 . L VBIMKHEHHS anibpyBatHsi MiHiMarnbHoro lepeBipTe 3Ha4YEHHs! TUCKY
LLlo6 3a €3MeYNTI HanexHy i AoBroTpusasy poboTy koTnia, pas Ha pik daxisui matoTb TUCKy NanbHitka
BUMKOHYBATH Taki Nepesipku: TMomunkoBa ycTaHoBKanapameTpy
" . . . . F07 30ilt B napameTpax nnatu [MepesipTe i 3MiHiTb NapameTp nnati
*  [MpucTpoi ynpaeniHHs | 6e3neku (ra3oBuii knanaH, BUTPaTOMip, TEPMOCTATH, TOLLO) nnati
NOBWHHI PYHKLOHYBaTV NPaBUMBHO. . Pos3pus enekTponposoaku IepesipTe enexTpPONPOBOAKY
* KoHTyp BvBegeHHs BignpaubOBaHWX rasiB  noBuHeH MaTtv 6esgoraHHy A09 Mopytuenkst y pogori TlenesinTel o -
eeKTNBHICTb. Ta30BOro knanaxy HecnpasHwii ra3osuit knana 329&:??2:231;% :ign):EHOCTI
Koten KPUTOK Kam : BEHTUNSAT e TUCKY NOBITPSl, T - BakpuT; - -
(KoTen 3 sakpuTor Kamepoko: Be . Op, pene Tucky NoBITps, TOLO SakpuTa TMopyLuenHs y pobori YLLKOMKEHNN AaT4mnK
Kamepa Mae 6yTu repMETUYHOI: YLLINIbHEHHS, 3aTUckavi Ans kabenis, TOWO). _
) f Hat4uka Temneparyp1 BOAW ["3amikaHia B enekTpOnpoBOALT i
(KoTen 3 BigKpWTOIO KaMepolo: nepepunsaY TArv, TepmocTaTt AMMOBUX rasis, TOLLO). F10 |18 npsMomy KoHTYp Hepegine €M1eKTPONpOBOzKY 60
. |-|OB|Tp$|H0-.,D,VIMOB'I Tpy6onpoBoan i oronosku (oBmexyBadi) He MOBWHHI MaTu (MoRavi) onarkoansHol S —— 3aMIHITb AaTunK
nepeLLKOA, i BUTOKIB. cncTeMn
¢ ManbHuk i TennoobMiHHUK MatoTb ByT unctumu i 6e3 Hakuny abo Harapy. Ons Vi -
; . ) o - g Henonaaka aarunka LUIKOMPKEHNI AaTMK ]
OYULLIEHHS Y pasi HeobXiAHOCTI He BUKOPUCTOBYIMTE XiMUKaTy abo cTanesi LWiTku. Fi1 h 3 — MepesipTe enexTponposoaKy abo
«  Enektpog mMae 6yTn 6€3 Harapy i paBUibHO BCTAHOBMEHNM. Temneparypy sofl B AMUKBHHA B ENCKTPOMPOBOAW | sawikits paTuuk
KOHTYpi [BI1 PO3pVB ENIEKTPONPOBOAKY
TopywweHHst y pobori YiWKomKeHUIA JaTumK
TUKa TeMNEepaTypy BogU - .
AaTiuka TEMMEPTYPU BORM | 3amukanHs B enexTPONPOBOAUI | MepesipTe enexTponpoBoaKy 60
F14 |2 B npsiMoMy KOHTYpi AoMiHiTh AT
(nopaui) onaniosanbHoi Po3pyte enexTPONpOBOAKN
cucTemMmn
. Po3pvis enextponposopaky TepesipTe enekTponpOBOAK!
A16 rlopywens y poGor a e I'IepesipTein M:eogxi Hicii
ra3oBoro Kranaxy HecnpagHwii rasosuit knanaH PeBIpTE | Mpit A
3aMiHITbra30Bui knana
. [MepeipTe BeHTUNSATOPI
Henonapaka y BeHtunstopi
Henonait KoHToonepa €MneKTPONPOBOAKY BEHTUNATOPA
F20 3ropﬂHiﬂ ponep HecnpasHa piacparma MepesipTe i 3amiHiTbaiadparmy
man. 19 - Po3tawyBaHHsA enekTpoay Nlumap mae HenpasinbH po3mipn Tepesipre kanan
. . . abo 3acMmiveruit
« [a308BiiBoAsHi cucteMu MaloTb BYTU LWLINBbHAMU.
T o . . Henonagka: norave Henonapka F20, Busienexa 6
. WCK BOAM Y XONOAHI CUCTeMi Mae CTaHOBUTU NpubnusHo 1 6ap; SKWo Le He Tak, A21 SropAKHA pa3ie B OCTaHH] 10 XEHAMH [ve.Henonagky F20
NOBEPHITb NOro A0 LibOro 3Ha4YeHHS.
+ LMpKynsiliiHmil HaCOC He MOBUHEH ByT 3a6rI0KOBAHIM. A23 |36 8 napaveTpax nnam E;’:'T";“Kmym”“"a”apa“'ewy MepesipTe | awikiTs napaveTp nnaT
¢ PoswwuptoBanbHui 6ak mae 6yTn 3anpaBrneHum
i i Bi i i i - TomunkoBa ycTaHoBKanapamer| T
*  BuTpaTy # TUCK rasy NOBMHHI BiANOBIAATY BKa3aHUM Yy BiAnoBigHMX Tabnuusx. A24 |36 8 napaveTpax nnat o ¥ pameTpy MepesipTe i amikiTs napameTp nnat
4.4 YcyHeHHsi HecnpaBHOCTeW Hanpyra KBREHHS € — - -
| F34 MpoBnemn B enekTpuyHiit Mepexd | MepesipTe enekTpoycTaTkyBaHHs
[iarHocTuka Hvkyoto 3a 180B.
KoTen obnagHaHo Cy4acHOK CUCTEMOIO aBTOAIarHOCTUKM. Y pasi nopylueHHs B po6oTi F35 HeropwansHa 4actora Moo . i | repesi
KoTna aucnneit GrnUMaTUMe pasoM 3 Mo3Haukol Henomaaku (avs. 11 - man. 1), ;?y:»{i B ENeKTpHiv poOremi B ENEKTPUIHIN MEPEXI | TIepesipTe enexTpOyCTaTKyBaHHA
BKa3yl4M Ha KoA Henonagku. P T _ . ]
: . . ICK 3aHa/ATO HU3bKWI aroBHITb CUCTEMY BOOK
[esiki Hemonafku BWKNMUKAOTb MOCTiiHe GnOKyBaHHs KoTrna (BOHM MO3HAYalThHCs F37 HenpaBunbHuiA TUCK BOU B —
) “ A : . Pene Tvcky BoAv He nia'enHaHe )
nitepoto “A”): Ans BiAHOBNEHHA PO6OTN 4OCTAaTHBO HATUCHYTU Ha KHOMKY ckuaaHHa RE- KOHTYPI OnaneHHs 260 yuKomKEHe MepegipTe AaTymk
SET (nos. 6 - man. 1) Ha 1 cekyHay abo kHonky RESET aucTaHuiiHoro xpoHoctaTy _ 5 _ 5
(NocTauaeTbCs OKPEeMO) B pasi BUKOPUCTaHHS 0cTaHHboro; Tenep Ha aucnnel npoTsrom Yiukoppkeruid 30HA abo kopotke | TMepesipTe enexTpoNpoBozKY abo
npubnusHo 30 cekyHA BinobpaxaTnmeTbes Hanuc “d4” abo“d5” npoTarom npmbnmaHo HenonanKa soBHilLHb0r GaMMK§HHﬂ eneKTpgnposo,qm 3aMIH|Tb. AaT‘MK, _
5 XBUNWH, L0 BKa3dyBaTNMe Yac OMiKyBaHHS, B KiHLi IKOro KOTEN BifAHOBUTb HOpPMarbHY F39 30HDa 30Ky Bif'eHaBCs nicns 3rosy niA €AHaWTe 30BHILLIHIM 30HA
po6oTy. SKwWo poboTa KOTNa He BiAHOBMIOETLCS, HEOBXIAHO YCYHYTU HEMOMazaKy. aKTVIBYBaHHS peXuMy 3a a60 BUMKHITL PEXVIM 32 MOTOHHOI
. . . e MOTOYHOIO TeMMepaTypoio TeMNeparyporo
IHWi Henonagku (siki nosHavatoTbes  nitepoto  "F")  cnpuumHsOTE  TUMYacoBe :
; . [latuuk HarHiTaHHs abo faTumk )
3abrIoKyBaHHS, sIke 3HIMAeTbCs aBTOMATWYHO, TiIMbKU-HO 3HAYEHHs napameTpy PoSTALLYBAHHA QATWAKE | CAHTEXHNHOT BOIW Bin/eaHaHi Bia Mepesiputit npasusbHe )
NoBepTaETbLCS y Mexi HopMarnbHOi po6oTu KoTna. A4l Toy6U po3TalLyBaHHs Ta poboTy AaTumkia
Mepenik Henonapok Lle He nigguye TToBHa HECMpaBHICTb 36inbLuTe napameTp P1 makcumym
Temneparypy nogavi 3anantoBaHHs nanbH1ka no19
Ta6nuus. 9 Henonapgka garyuka
F42 Temneparypy Bogi B YILKOmKEHUA AATYMK 3aMiHiTb AaTumk
Koa onantoBanbHIA cucTemi
Henonaak | Henonapka MoxnuBa npuunHa PiwenHs BIaCyTHICTs WpRyRALT FL,0 Y ) N
n F43 CnpaLpoBye 3axuct KoHTypi MepesipTe UnpKynALiiHy nomny
TepesipTe, 4 PIBHOMIPHII NOTIK ra3y TennooGMiHHYKa. / . . . - :
BigcyTHicTs rasy 0 KOTNa | 4 BUBANEHe NOBITPS 3 TTpUCYTHICTb MOBITPS B KOHTYpi | BUMYCTITb MOBITPSt 3 KOHTYPY
TpyGonpogopis Poapus enexTponposoku MepeBipTe eneKTPONPOBOKY
TTopyLUerHs y poBoTi enekTpona | T1epesipTe NIAKIIoHeHHS enexTpozy F50 | Topywents y podori MPUCTPOKOMOALYTHOBAHHSA
po3nantoBaHHs/COCTEPEXEHHs | Ta /0o MpaBUmbHE Po3TalLLyBaHHS, @ ra30BOro knanaHy HecrpasHit ra30sMi Knanaw MepesipTe i npu HeobXiaHOCTi
A01 ManbHyk He posnanioeTbest |33 nonym'am TaKOX BIACYTHICTb Harapy 3aMiHITbra30BMiA KNanaH
HecnpasHuit ra3osuit knanaH TepesipTe i 3aMiHiTL ra30BII KnanaH Henonaga: rorake 3aCMIYeHHs KaHany BiABEAGHHS
A51 ’ BiAinpaLboBaHuX rasis/3abopy [MepesipTe kaHan

Po3puB enekTponpoBoaKm
ra3oBoro Knanay

IMepesipTe enexTpONPOBOAKY

[ToTYXHICTb PO3NanioBaHHs AyxXe
HU3bKa

Bimperyniolite noTyxHicTb
po3nanioBaHHs

CurHan HasiBHOCTi nonym's

[MopyLueHHs y poGoTi enexTpoaa

IepesipTe enexTPONPOBOAKY

NPUCTPIit NPOTK Neperpisy

A02 /i0Hi3yBanbHOro enekTposa
MY BUMKHEHOMY NarbHuKy _
Henonapka nnatu Mepegipte nnary
p TepeBipTe NpaBurbHE po3TaLLyBaHHS
YIWKOAKEHHA faTimnk . ;
A A | (YHKLIIOHYBaHHS AaTumka
i TeMnepaTypit Bou & TemnepaTypu BoAV OnanioBasnbHoI

A3 Cnpalk0Bye 3axucHuii onanioBanbHoMy KOHTYPi patyp

cuctemu

Hemag LypkynsiLii Boay B KOHTYpI

TepeBipTe LMpKYNALAHY nomny

[prcyTHICTb NMOBITPSt B KOHTYpI

BunycTiTh NOBITPSt 3 KOHTYPY

3rOPSIHHS

noBIiTps

38
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5. XAPAKTEPUCTUKU TA TEXHI
5.1 Po3mipu i wityuepu
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man. 24 - F37 man. 25 - F37
7 MinBeneHHs rasy - LW 3/4” A6 LLTyuep Ans 3nuBy koHOeHcaTy
8 Bwuxig Bogu cuctemn 'BM - LWL 1/2”
9 Bxig BOAW CUCTEMM ren-w1/2”
10 Mpsima niist (Mofadi) B KOHTYp onanewHs - LUl 3/4”
1 3BOpPOTHa NiHist KOHTYPY onaneHHs - LU 3/4”
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YMOBHI no3HauYeHHsA man. 27, man. 28, man. 29, man. 30

5 3akputa kamepa 37 ®inbTp BXOAY X0NoaHOI BOAU
A L, 7 TiggeneHHsi rasy - &1/2" 42 [latunk Temnepatypy B cuctemi MBI
8 Buxig Bogv cuctemu MBIM - & 1/2" 44 Ta30Bwit knanaH
55— Ll R 28 9 Bxia Boau cucTemm caxitapHoi sogu - & 1/2" 56 PoswwmpioanbHuil 6ak
™ 10 Mpsima nikist (nopavi) B KOHTYp onaneHHs - & 3/4” 74 KpaH [ns 3an0BHEHHs BOAOIO CUCTEMM
onanexHs
16—l 11 3BopoTHa MiHist KOHTYPY OnaneHHs - B3/4” 81 EnexTpop po3nanioBaHHs/ CnocTepexeHHs 3a
\. nonym'sm
14 3anobixHuit knanaH 95 BigsigHui knanaH
16 BeHtunstop 114 Pene Tucky Bogm
19 Kawmepa sropsHHs 136 Burpatomip
22 [ManbHuk 137 [latumk Tucky
s BEREEEET 27 TennooBMiHHWK 3 Migi fiNsi onaneHHs 1 rapsyoro 187 [liadparma 4ns BignpaLboBaHuXx rasis
81 \ﬁ BOZONOCTaYaHHs!
™~ 28 KoriekTop BignpaLboBaHNX rasis 194 TennooBMmiHHWK koHTYpy MBI
278 N : 29 KonekTtop Ans BiABeAEHHS BiAnpaLboBaHuX rasis 241 ABTOMaTAYHWIA NepenyckHWIA knanaH (Gainac)
32 LivpkynswuiitHuii Hacoc KOHTYpY onaneHHs 277 PereHepatop BignpaLboBaHuX rasis
36 ABTOMATW4HMI KITanaH [ns BUNYCKy NoBiTps 278 TopgiitHui aatuuk (Beaneka + OnaneHHsl)
22— 5.4 Tabnuus TeXHIYHUX AaHUX
" Oaunuua | DIVAtech D | DIVAtech D | DIVAtech D
194 — fan Bumipy |  F24 F32 F37
MakcumarnbHa TennonpoayKTUBHICTL KB 258 344 39.7 Q)
42 TN MinimMansHa TennonpoayKTUBHICTL kBT 83 1.5 14.0 Q)
114 —| MakcumarbHa Tensiosa noTyXHICTb CUCTEMM &t 240 320 370 ®)
onaneHHs
14— %@k % !I\)/Iri;irrr:'izHa Tennosa NOTYXHICTb CUCTEMI . 72 99 129 @)
ﬁ\ @}x :/k S ’lleall(lcwMaana Tenrnosa NoTyXHICTb CUCTEMI BT 20 20 370
! EEA\ —\v MinimanbHa Tennosa noTyxHicts cuctemu MBI KBt 72 9.9 12.9
\ l ﬁ KoediuieHT kopucHoi gji Pmax (80-60°C) % 93.0 93.1 932
44 74 37 136 32 KKA 30% % 90.5 91.0 91.0
137 Knac ecbekTueHocTi 3a supexTvgoio 92/42 EEC - % % %
man. 29 - 3aranbHuu Burnsag - DIVAtech D F37 Knac eukvay NOX N 3 (<150 mr/kBr-rom) (NOx)
5.3 ligpaBniYyHnin KOHTYP ®opcyHky nanbHmka G20 wrx@| 11x1.35 15x1.35 17x1.35
Tuck rasy xuBneHHs G20 mb6ap 20.0 20.0 20.0
MakcvmanbHuit TUCK rady Ha nanbHuKy (G20) mb6ap 12.0 12.0 12.0
MiHimMansHWiA TUCK rasy Ha nanbHIky (G20) mbap 15 15 15
Makc. Butpati rasy G20 wirog 273 3.64 4.20
Min. BuTpaTth rasy G20 wirog 0.88 1.22 148
®opcyHky nanbHmka G31 wr.x@| 11x0.79 15x0.79 17x0.79
Tuck rasy xuBneHHs G31 mb6ap 37 37 37
MakcvmansHuit TUck rasy Ha nanbhuky (G31) mb6ap 35.0 35.0 35.0
MiHimMansHWiA TUCK rasy Ha nanbHuky (G31) mbap 5.0 5.0 5.0
Makc. ButpaTy rasy G31 kr/ron 2.00 2.69 3.10
Min. BuTpaTth ragy G31 Kr/ron 0.65 0.90 1.10
z\)/lni;::r::bwm pobo4ii TUCK B CUCTEMi Fap 3 3 3 (PMS)
MiHiManbHUiA poBouwil TUCK B CUCTEMI OnaneHHs 6ap 0.8 0.8 0.8
MakcumanbHa Temneparypa onaneHHs °C 90 90 90 (tmax)
BwmicT Boau Ans onanexHs niTpy 1.0 1.2 15
g)rrlv:_ig; ﬂpoammplosanbuoro Gaky ans cuctemu PiTpH 8 10 10
Tuck Hamopy y posLumpioBarnibHOMy Gaky ans fap 1 1 1
KOHTYpY OnaneHHs
MakcumanbHuit poGounii Tuck cuctemu MBI 6ap 9 9 9 (PMW)
MiimansHui pobouuit Tuck cuctemu MBI 6ap 0.25 0.25 0.25
Butpat rapsuoi caHTexHiuHoi Bogu npu Dt 25°C nixs 13.7 18.3 211
Burtpaty rapsioi caHTexHiuHoi Bogy npu Dt 30°C n/xs 1.4 15.2 176 (D)
Knac saxucty P X5D X5D X5D
man. 30 - KoHTyp onaneHHs Hanpyra xvenexHs By 230B/50Ty
CnoxuBaHa enexTpiyHa noTyXHICTb Br 110 135 135
(lzglc_)I»(maaHa €MeKTpUYHa NOTYXHICTb CUCTEMM Br 10 135 135
Bara (nopoxHiit) Kr 32 35 37
Tun arperary C12CyyCayCyyCoyCorCroCarBya
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5.5 Liarpamu BTpaTtu Hanopy/ Hanip unpkynsauinHux Hacocis DIVAtech D F32
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man. 31 - EnektpuyHa cxema

BeHTunsatop
32 LIMpKynsiLinHuiz HacoOC KOHTYPY onaneHHs
42 HaTunk Temnepatypu B cuctemi MBI
44 [a3oBun knanaH
72 KimMHaTHUIA TepmocTaT (NocTayaeTbcs OKPEMO)
81 Enextpoa po3nanioBaHHs/ CNOCTEPEeXEHHS 3a NonyM'am
95 BiasigHuin knanaH
114 Pene Tucky Boamn
136 ButpaTtomip
138 [aTunk TeMnepaTypu 30BHiLLUHBOrO NOBITPS (pakynbTaTUBHO)
139 [ncTaHuiiHWiA XxpoHocTaT (dhakynbTaTUBHO)
191 [aTtunk TemnepaTypu AUMOBUX rasis
193 CudoH
278 MopginHuiA AaTumnk (Besneka + OnanexHs)
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Yeaxxaembiu lokynamenb!

bnacodapum Bac 3a npasunbHbil ebibop obopydoeaHus Ferroli, komopoe coomeem-
cmeyem cospeMeHHbIM mpebo8aHUSIM K MEXHOM02UYHOCMU, 3KOI02UYHOCMU U 9KOHOMUY-
Hocmu.

Hawe omonumenbHoe o0bopydosaHue siensemcs pesynbmamom pabombl HECKObKUX
nokoneHul u obbeduHsiem 60-nemHuti MexdyHapoOHbIU onbim epynnbl Ferroli. KomnaHus
Ferroli S.p.A., ocHogaHHas 8 1955 200y [JaHme ®epponu, gensemcs 00HUM U3 MUPO8bIX
nudepos cpedu npousdsodumerneli bbiImoeo2o U MPOMbILWIEHHO20 OMOMUMEebHO20 060py-
dosaHus.

XKenaem Bam cambix mensibix U MpusimHbIX SMOUUU om UCnosib308aHUsi Hauez2o 0bopy-
008aHUs.

WckperHe Bauwu, Italian Legends
Komanda FERROLI GROUP E 3
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DIVAtech C24/C32

BHumaTensHO npounTaiiTe npeaynpexaeHusl, Coaepxalimnecs B Ha-
CTOSILLEEM PYKOBOACTBE.

lMocne ycTaHOBKM KOTNa NPOMHAOPMUPYIATE NONb30BaTENS O MPUH-
umne paboTbl arperata v nepeganTe emy HacTosiLiee pyKOBOACTBO;
OHO SIBMSIETCS CYLLECTBEHHOW M HEOTHLEMMEMOW YacTblo U3Lenust
1 [OMKHO GEPEXHO XPaHUTLCS AN AanbHENLWEro NCMONb30BaHNS.
YcTaHOBKa M TeEXHUYEckoe OGCJ'Iy)KVIBaHI/Ie KOTna OO0SMKHbl NPOon3Bo-
[OUTbCS KBaNM@ULMPOBaHHLIM NepcoHanom npu cobniogeHun aei-
CTBYIOLLMX HOPM 1 B COOTBETCTBUM C YKa3aHUAMM u3rotoButens. 3a-
npeLyaeTcsa BbINONHATL Kakne-nnbo paboTbl Ha ONnoMOUPOBaHHbIX
PErynmMpoBOYHbIX YCTPOWCTBAX.

HenpaBunbHas ycTaHOBKa WNW HeHaanexallee TexHWdyeckoe 06-
Cny>kMBaHue MOryT OblTb MPUYKMHON Bpeaa Ans NAEN, XUBOTHbIX
1 umyLecTBa. M3rotoBUTENb HE HECET HUKAKOW OTBETCTBEHHOCTM
3a ywep6, CBS3aHHbIN C OLLIMGOYHBIMI YCTAHOBKOW 1 aKCnnyaTauuei
arperara, a TaKkke ¢ HeCoOMnAeHNEM NPEAOCTABIEHHbIX M UHCTPYK-
uun.

Mepen BbINONHEHMEM NGO ONepauuy OYUCTKU U TEXHUYECKOTO
06CnyXmBaHNs 0TCOEANHNUTE NPUOOP OT CETEN NUTAHWS C MOMOLLLIO
rMaBHOro BbIKMoYaTens u/unm npeayCcMOTPEeHHbIX AnA 3TOoN uenu oT-
CEYHbIX YCTPONCTB.

B cnyuyae HencnpaBHOM u/vnu HeHopManbHOM paboTkl arperata Bbl-
KMYUTE ero 1 BO3OEPXKMBANTECH OT N0BOI NOMbITKA CAMOCTOATENb-
HO OTPEMOHTUPOBATbL UM YCTPaHUTb MPUYMHY HEUCMPaBHOCTK. B Ta-
KnX crny4asix obpallantecb UCKIIOYUTENBHO KBANUMULMPOBAHHOMY
nepcoHany. BoamoxHble onepauuy no PeEMOHTY WM 3aMeHe KOM-
NNEKTYIOLWMX JOMKHbI BbIMOMHATLCSA TOMLKO KBANMMULMPOBAHHEIMM
cneumanucTamMmm ¢ UCMoNb30BaHUEM WUCKMOYUTENBHO OpUrMHaNbHbIX
3anyacTtent. Hecobnoperve BbilleyKa3aHHbIX NPeanucaHnii MOXeT
HapyLwuTb BesonacHocTb arperata.

Hacrosiwit arperat fonyckaeTcst UCMONb30BaTh TOMBKO MO TOMY Ha-
3HAYEHWIO, ANs KOTOPOro OH CMPOEKTUPOBaH W W3roToBIEH. Jltoboe
[Ipyroe ero Ucrnonb3oBaHue crnegyeT cHnTaTh HEHAANEXALLMM 1, cre-
[10BaTerbHO, ONacHbIM.

YnakoBOYHbIE MaTepuanbl SBISKTCS WCTOYHUKOM MOTEHLMANbHOM
OMaCHOCTU U He AOMKHbI OCTABNATLCA B MECTaX, AOCTYMHbIX AETAM.

He paspeluaeTcs ucnonb3oBaHue arperata nuuamu (B TOM YuCHE, AeTb-
MM) C OrpaHNieHHbIMU (U3MYECKUMI, CEHCOPHBIMU UMW YMCTBEHHBIMA
BO3MOXHOCTSIMM UK NuLiaMy 63 HaZLeXaLLEro onbiTa U 3HaHWiA, ecrin
OHM He HaxoasTCs Mo HenpepbIBHbIM HAA30POM UMK MPOUHCTPYKTUPO-
BaHbl HAacYeT npasun Ge30nacHoro MCnonb3oBaHUs arperara.
MpyBeneHHbIe B HACTOSILLEM PYKOBOACTBE M306paxeHus AatoT ynpo-
LLieHHOe NpeacTaBnieHne o6 n3nenuu. Ha atux n3obpaxeHnsix MoryT
NpYCYTCTBOBATL HEKOTOPbIE HECYLLECTBEHHbIE OTIINYMS OT FOTOBOMO
uagenus.

YKA3AHUA MO YTUNN3ALIMK OBOPYJOBAHUA

YTunusaums 060opyaoBaHus LOMKHa NPOU3BOAUTLCS B Crieuuaniam-
POBaHHbIX MPEANPUATUSX COIMAaCcHO AECTBYIOLLEMY 3aKOHOAATENbCTBY.

YKA3AHWA NO XPAHEHWUIO OBOPYOBAHUA

[ns obecneyeHns npaBUmbHbIX YCIOBWIA XpaHEHUsI CTPOTO Npuaep-
XKUBaTbCS yKa3aHWI B PyKOBOACTBE N0 JKCnnyaTaLmy U MapkMpoBKY Ha
ynaKoBKe.

O6opynoBaH1e JOMKHO XPaHUTLCS B CyXOM 3aKPbITOM MOMELLEHNN
B OTCYTCTBME TOKOMPOBOASLLEH MNbIfIN U NapoB XUMUYECKM aKTUBHbIX
BELLECTB, paspyLUaOLLMX N30MALMI0 TOKONPOBOAOB. CpoK XpaHeHUs He
[OIKeH npeBblwaTh 24 Mecsua. Mo nctedeHun 24 mecsues Heobxoau-
Ma npoBepka LienoCTHOCTM 060pyaoBaHuS.

PECYPC PABOTbI U CPOK CNYXBbI

Cpok cryx6bl 3aBUCUT OT YCMOBWIA SKCMyaTaLnm, YCTaHOBKM U Tex-
HUYECKOTO 0BCNYKMBAHNSI.

YcTaHoBka 060pyAoBaHNS [OMKHA NPOW3BOAUTLCS B COOTBETCTBUM
C [eWCTBYIOLMM 3aKOHOL4ATENbLCTBOM, a W3HalIMBalLMecs AeTanu
AOIMKHbI ObITb CBOEBPEMEHHO 3aMEHEHbI.

PelueHne o npekpalleHuy 3KkcnnyaTaumm, CiMcaHun U yTunmsauum
NPVUHUMAET Briafienel, Ucxoas W3 akTUYeCcKOro COCTosiHUS 0Bopyao-
BaHWS 1 3aTpaT Ha PEMOHT.

Cpok cnyx6bl — 10 ner.

3aBopckas Tabnuuka HaXoaMTCs Ha 3afHel CTOPOHE KoTra.

[aHHbiin cumBon o3HadaeT « OCTOPOXHO!» M COMPOBOXAAET BCE YKasaHusl, kacarolmecst GesonacHocTy. CTporo NpuaepxmBsanTecs
TaKkWX ykasaHuit Bo M3BexaHue OnacHOCTU MPUYMHEHNS BPeda 300pOBbIO NMIOAEN U KUBOTHBIX U MPUYMHEHNS MaTepuanbHoro yiepba.

ng [aHHbIA cumBon oGpau.laeT BHMMaHWE Ha Ba)KHOE yKasaHune unu npegynpexneHue.

~N

( - Qnw (Hi) Makc. TennonponasoauTensHocTb cuctembl BC (Hi)
fe rroll Qn (Hi) Makc. Tennonpon3BoanTENLHOCTL CUCTeMbI oTomnneHus (Hi)
Pn 80-60°C | Makc. Tennonpou3BoanTenbHOCTb cMCTeMbl oTonnenus (80-60°C)
n ' FERROLI S.p.A. Pn 50-30°C | Makc. TennonpoussoanTenbHOCTb cuctemb otonnenns (50-30°C)
Manufacturer address: 37047 SAN BONIFACIO (VR)
Anpec npoussopuTens: via Ritonda 78/A PMS Makc. paboyee faBneHue B CCTEME OTONNEHUS
MOdSVQAOfE”b: ([))gﬁ:;tj;:: C24 tmax Makc. TemMnepaTypa B CUCTEME OTOMMEHNS
ode / Kop:
KoTen otonmuTenkHblii ra3osbiit H,O Ob6vem Boabl B koHType BC
Kar. I 2H3B/P 2H - G20 20 w6ap; RU NOX Knacc no swiBpocam NOX
Makc  MuH
Qmw(Hj B5- 70 «Br |[PMS 3 Gap [PMW 9 6ap PMW Makc. pabouee faBnenve B cucteme MBC
Qn(H) 258 - 83 «Br |tmax 0 °C D 1,2 nwm D Pacxoa MBC npu At 30°C
Pn8060° 235 - 70 kBt [H,0 101
Pn 50°-30° - kBt |Knace NOx 3 (<150 mr/kBry)
~230B/50 Ty 80 Br IPX5D 18 = log BbINycka
Caenato B Vranum Serial I||I||| | I|||I||I | I 20 = [pon3BoacTBEHHAS
setnoe || IV Number v
erial numoer -
Cepuitbit Homep: 1820G80031 1620680031 G8 = [lnHust C60pKM
- 0031 = lMporpeccuBHOe YMCNO
ez I
TPAXKOR "8 || 028693 || 864718
Production date: ~ See the manual
[lata npou3soacTBa:  CMOTPY MHCTPYKLMIO
ﬂaHHbIVI FIPVIGOP [IONKEH yCTaHaBNMBaTLCA B COOTBETCTBIN ¢ et
CTBYHOLIEM MHCTPYKLIEN MO MOHTaXY U paﬁOTaTb TONbKO B MOME-
LeHUM ¢ 4OCTATO4HOM BEHTUNALMEN. V3yunTe MHCTPYKUMIO, npe-
e Yem yCTaHagnmearb ﬂpMﬁOp 1 BBOAWTS €10 B 9KCNNyaraLyio.
E H [ ngytueume Tpe6OBaHMl7I VIHCprKLlMI;I no M%HT&XY, TEXHU4ECKOro
00CnyXxvBaHUs 1 Npasun KCnnyaraLy npuoopa MOXET NPUBECTU
KOﬂayC)ﬁOCTM BOSHI/?KHOBGHMH ngxapLzla, BSSbIBa?OTpaBﬂEHBﬂ yrap- cepTMq)MKaT COOTBeTCTBMﬂ
HbIM Ta30M, NOpaxeHna ANEeKTPU4ECKAM TOKOM U TEPMUYECKOND
L e i ) [leknapauusi 0 COOTBETCTBUM
45
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. YKA3AHUA OBLLEIO XAPAKTEPA

BHuMaTensHo npouuTaiiTe NpesynpexneHusi, Conepalluecs B HacTosILLEM PYKOBOACTBE.
Mocne ycTaHoBKM KOTNa NpouH(opMUpYiiTe Nonb3oBaTens o NpuHuyMne paboTsl arperata
nepeparTe emy HacToslLLee PyKOBOACTBO; OHO SIBMSETCS CYLIECTBEHHON 1 HEOTbEMNEMON
4acTblo N3AENNs 1 AOIMKHO BEPEXHO XPaHUTLCS ANs AarnbHENLLEro UCMONb30BaHMS.
YcTaHoBKa 1 TexHuYeckoe obCnyxuBaHUe KOTna AOMKHbI NPOW3BOANTLCS KBANUGULMPO-
BaHHbIM NepCoHanom npu cobniofeHnn AeiCTBYIOLNX HOPM M B COOTBETCTBUN C yKa3aHu-
AMU 13roToBUTENS. 3anpeLLaeTcs BbiNOMHATL Kakne-nnbo paboTbl Ha ONNOMBMPOBAHHBIX
PerynMpoBOYHbIX YCTPONCTBAX.

HenpaBunbHas ycTaHOBKa WnW HeHaanexallee TexHnyeckoe obcnyxvBanne MoryT 6biTb
NPUYUHON Bpesa NS NIOAEeN, XMBOTHBIX U UMyLLecTBa. M3roToBuTenb He HeCeT HUKakown
OTBETCTBEHHOCTW 3a YyLiepb, CBS3aHHbIA C OLUIMGOYHBIMM YCTAHOBKOW W 3KCMyaTaumen
arperara, a TaKke ¢ HecobntoeHeM NPeAoCTaBNEHHbIX UM MHCTPYKLUMIA.

Mepen BbinonHeHem noboit onepaLmm O4UCTKM UM TEXHNYECKOTO 0BCIY)XMBaHUS OTCO-
efuHuTe Npubop OT CeTeil NUTaHUS C NOMOLLBbHO MTABHOTO BbIKIOYaTENs MUK Npeaycmo-
TPEHHbIX [4N15 3TOW LIeNM OTCEYHbIX YCTPOWCTB.

B cnyyae HeucnpaBHOW n/unu HeHopManbHOW paboTbl arperata BbIKMOYNTE €70 U BO3-
[epxuBanTecb OT Mto6oi NOMbITKW CaMOCTOSTENbHO OTPEMOHTMPOBATb MMM YCTPaHWUTL
NPUYUHY HeMCnpaBHOCTYW. B Takux cnyyasix obpalaiTech NCKMoUUTENbHO KBanMduumpo-
BaHHOMY nepcoHany. Bo3amoxHble onepauun no pemoHTy UM 3aMeHe KOMMEKTYHOLLMX
[IOMXKHBbI BEINOMTHATLCSA TOMbBKO KBANMMULIMPOBAHHBLIMY CIeLManicTamm ¢ UCromnb3oBaHNEM
UCKIMIOYUTENBHO OpUrMHanbHBIX 3anyacTel. HecobniopeHne BbllueykasaHHbIX npeanuca-
HUiA MOXeT HapyLLMTb Ge3onacHoCTb arperata.

Hacroswuii arperat gonyckaercsi UCNomnb30BaTh TOMbKO MO TOMY Ha3HaYeHWHo, Ans KOTO-
pOro OH CMPOEKTMPOBaH U u3roToBneH. Jlioboe apyroe ero Ncnonb3oBaHuWe creayer cun-
TaTb HeHaanexalunm 1, crefoBaTeNbHO, OnacHbIM.

YnakoBouHble MaTepuarbl SBMSAKTCS UCTOYHUKOM NOTEHLMANBHOM ONacHOCTU U He AOIk-
Hbl OCTABNATLCS B MECTaX, [OCTYMHBIX AETAM.

He paspeluaetcs ncnonb3oBaHve arperata nuuamu (B ToM Y1cre, AETbMU) C OrpaHnyeH-
HbIMU (PU3NYECKUMM, CEHCOPHBIMW UMM YMCTBEHHBIMI BO3MOXHOCTAIMW Unu nuuamn Ge3
HaZNexXallero OnbiTa 1 3HaHWiA, €CNW OHU HE HAXOAATCS NOA HeNpepbIBHLIM HAA30POM UMK
MPOVHCTPYKTUPOBAHbI HAacYeT NpaBun 6e30nacHoOro NCMoNL30BaHNS arperara.
YTunuaaums arperata v ero npuHaanexHocTel AomKHa BbINONMHATLCSA Haanexalumm obpa-
30M B COOTBETCTBUM C AENCTBYIOLIMM 3aKOHOAATENBCTBOM.

MpuBeaeHHbIE B HACTOSILLEM PYKOBOLCTBE M306paxeHUst AakoT YNpoLLeHHOe npeacTasre-
He nagenus. Ha aTux n3o6paxeHnsx MoryT NpucyTCTBOBATb HEKOTOPbIE HECYLLECTBEH-
Hbl€ OTINYMS OT FOTOBOTO U3AENWS.

.

.

2. UHCTPYKLIUM MO SKCNNYATALUN
2.1 Mpeaucnosue

YBaxxaemblii nokynatenb!

DIVAtech D C npegcraBnsieT coboi BbICOKOI(MEKTUBHBIA TENNOBON TeHepaTop Ans
oTonneHusi n MBC, paboTalowynit Ha NPUPOAHOM WK CXVXKEHHOM HedTsiHOM rase. Koten oc-
HaleH aTMOCepHON ropenkoii C 3NeKTPOHHON CUCTEMON PO3XKMTa N MUKPONPOLIECCOPHON
CUCTEMOW YNpaBMeHus.

2.2 NaHenb ynpasneHus
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Puc. 1. Manenb ynpaBneHus
YcnoBHble 0603HaYEHNS Ha NaHenM ynpaBnerus:
1) kHOMKa yMeHbLUEeHUs 3aaaBaeMolt Temnepatypbl B cucteme MBC; 2) kHomMka yBenuyeHus
3aaaBaeMolt Temnepatypbl B cucteme MBC; 3) kHoOMKa ymeHbLUEHNS 3agaBaeMoi Temnepa-
TYpbl B CUCTEME OTOMNMNEHNS; 4) KHOMKa yBENUYEHNs 3aAaBaeMo TeMnepaTypbl B cUcTeMe
oTonnenus; 5) aucnneit; 6) kHonka «C6pocy — Bbibop pexuma «Jleton/«3uman; 7) kHomnka
Bblbopa pexuma « IKOHOMUYHbIN»/«KomdopT» — «Bkn.»/«Bbikn.» koTna; 8) cumson MBC;
9) nHAMKaUMS 3anpoca Ha BkMtoyeHne Harpesa koHTypa BC; 10) uHamkaums «JletHuin
pexumy; 11) umdposas nHankaums; 12) cumeon pexuma «Eco» (SkoHOMWYHBINA); 13) MHAK-
KaLys 3anpoca Ha BKIIo4eHe pexima otonnerus; 14) cumson otonnenns; 15) nHankaums
3aOKEHHOW TOPErKy 1 TeKyLLei MOLLHOCTM (MuraeT npu c6osix co cropannem); 16) noaknto-
YeHue K CpeACTBaM TexHU4eckoro obcnyxusanms; 17) maHomeTp.

WHavkaums Bo Bpemsi paboThl koTna
Pexum otonneHus

O nocTynneHu KoMaHabl Ha BKMKOYEHUE OTOMMEHWs (OT KOMHATHOrO TepMocTata unu
ot nyneTa Y ¢ Taimepom) npeaynpexaaeT MuraHue MHAMKaTopa Tennoro Bosayxa Hag CuM-
Bonom b6atapew Ha aucnnee (nos. 13 puc. 1).

Ha gucnnee BbicBeuMBaeTCs TekyLuas TemnepaTypa BoAbl, N0faBaemoii B CUCTEMY OTO-
NNEHUsl, @ BO BPEMsl OKUAAHNS OTOMNMEHNs — CUMBON «d2».

B cnyyae nocTosiHHbIX coobLueHuit "d2" ymeHbLunTe napameTp P01 (MOLLHOCTb poskura
- “"tS"- "MeHto npo3payHblx napameTpoB"” Ha cTpaHuue 50) 4O MUHUMANbHOTO 3HaveHns 9.

Pexum ropsivero BoaocHabxeHus

O nocTynneHun komaHzbl Ha BKroYeHue cuctembl BC, reHepupyemoli npu 3abope ropsi-
Yeil BOAbI, NpeaynpexaaeT MuraHue MHANKaTopa noj CUMBONIOM KpaHa Ha aucnnee (nos. 9
puc. 1).

Ha gucnnee BbicBeunBaeTCs BbIxo4Has TemnepaTtypa Bogbl B koHType [BC, a Bo Bpems
oXuaaHvs Bbiaadum Boabl MBC — cumson «d1».
Pexum Comfort

O nocTynneHMn KomaHAbl Ha MepeknioYeHne B PexnM (BOCCTAHOBMEHWE BHYTPEHHel
Tem-nepaTypbl KOTNa) npeaynpexaaeT MUraHue HAUKaTopa, pacnonoXeHHOro Noj KpaHoM.
Ha avcnnee BbicBeuMBaeTCs TeMnepatypa BoAbl B KOTIE.
HeucnpaBHocTb

B cnyyae HencnpasHoCTY (CM. M. 4.4) Ha aucnnee oTobpaxaeTca Koa HeUCnpaBHOCTH, a
BO BPEMS NPEAOXPAHUTENBHOTO OXuaaHUs — Hagmmuew «d3y», «dd» n «d5».

2.3 BkntoyeHue 1 BbIKNOYeHNe
MopkntoyeHne K CeTU ANEKTPONUTaHUA

« Tocrie NOAKMIOYEHMSI K KOTIY SMEKTPONUTaHNS B TeueHe 5 cek. Ha aucnnee 6yaeT Bbicae-
UnBaTbCs BEpCUsS MPOrPaMMHOTO 0GeCcneyeHunsi 3MNEKTPOHHON nraTkl KoTna, nocrne 4ero
BbICBEYMBAIOTCS 2 YEPTOUKM — MHAMKALWMS BBIKMIOYEHHOTO KOTNa (puc. 2).

« OTKpoWiTe ra3oBblii BEHTUIIb, YCTAHOBNEHHbIN Neper KOTIoM.

BeIkntoueHue n BKNOYEHME KoTna
Haxmute Ha kHonky «Bkn.»/«Bbikn.» (no3. 7 puc. 1) Ha 5 cek.

Puc. 2. BbiknioyeHue kotna

Korzia koTen BbIKIIOYEH, Ha ANEKTPOHHYIO NnaTy NPOAOMKAET NoAaBaTLCS ANEKTPUYECKOE
nuTanme. Mpn 3TOM He NPOMCXOANT Harpesa BoAbl Ans cucTeM otonneHnst n MBC. Octaetcs
aKTUBHOW NpoTUBOOBNeAeHNTenNbHas cuctema. [ NoBTOPHOrO BKIIOYEHWS KOTNa CHOBA Ha-
XmuTe knasuy «Bkn.»/«Bbikn.» (no3. 7 puc. 1) Ha 5 cek.

Puc. 3

Mpu OTKNKOYEHUM KOTNA OT CUCTEMbI SMNEKTPONUTAHUS W/WMK ra3oBON Maru-
cTpanu npoTuBoobneaeHnTensHas cuctema He pabortaetr. Bo Bpemsi gnu-
TENBHOTO HEUCMOMNb30BaHWS KOTNa B 3UMHUIA Nepyrof, Bo 13bexaHwe yllepba
OT BO3MOXHOTO 3aMep3aHsi PEKOMEHIYeTCsl CTb BCKO BOAY W3 KOTNa, Kak
13 KOHTYpa OTOMMEHUs, Tak U 13 KoHTypa MBC; unu xe cnutb Tomnbko Boay
13 koHTypa MBC 1 3anuTb aHTU(MpPU3 B CUCTEMY OTOMMEHUS B COOTBETCTBUM
C yKa3aHusiMU1, NpuBeaeHHbIMM B 1. 3.3.

2.4 PerynupoBku

MepekntoyeHue pexumoB «JleTon/«3umar

Haxwmute kHonky «JleTon/«3umar (no3. 6 puc. 1) Ha 2 cekyHabI.

Ha pucnnee BbicBeTuTes cumson «Jfletox (no3. 10 puc. 1). Mpwu atom koten Gyaet noporpe-
BaTb TONbKo BoAy Anst BC. OcTaeTcs akTBHOI cUCTEMa aHTU3amMep3aHms.

[N nepeknioyYeHns kotna B pexuM «3uma» BHOBb Haxmute kHOMKy «JleTon/»3uman
(no3. 6 puc. 1) Ha 2 cekyHAbI.

PerynupoBka TemMmnepaTypbl BOAbl B CUCTEME OTOMNEHUS

WcnonbayiiTe KHOMKM cucTeMbl oTonneHus (no3. 3 u 4 puc. 1), 4Tobbl M3MEHSATL Temne-
patypy B AvanasoHe mexay 30°C n 80°C. He pekomeHayeTtcs akcnnyatuposaTb KOTEN npu
Temnepatypax Huke 45°C.

Puc. 4
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PerynupoBka Temnepatypbl B cucTeMe ropsiyero BogocHabxenus (FBC)

Mcnonbayiite kHomku cuctembl TBC (no3. 1 1 2 puc. 1) Ans u3MeHeHus Temneparypbl
ot 40°C po 55°C.

Puc. 5

PerynupoBka Temnepatypbl BO3AyXa B NOMeLLeHUN
C MOMOLLbIO ONLMOHHOTO KOMHATHOrO TepMocTaTa

3agaiTe ¢ NOMOLLbI0 KOMHATHOTO TEPMOCTaTa HyXHY0 TemnepaTypy nomeLenus. Mo ymon-
YaHuio BMECTO KOMHATHOrO TepMOCTaTa yCTaHOBMEHa NepeMblyka, B 3TOM Cryyae koTen obecne-
4nBaeT nofaepKaH1e B CUCTEME OTOMNMEHUS 3afaHHON TemnepaTtypbl Boabl. [locne oCTukeHus
3a/laHHOI TemnepaTypbl NOMELLEHUSI KOHTaKTbl TEPMOCTaTa pasMbIKakoTCs, ropenka Kotna Bbl-
KrntoyaeTes, Hacoc Aenaet Boiber (cm. n. 4.1, napametp «P04»)) 1 Takke BbIKnYaeTcs.

PerynupoBka TemnepaTypbl Bo3ayXa B NOMeLLeHn
C NOMOLLbLH ONLMOHHOrO ycTponcTea 1Y ¢ Taimepom

3apaiite ¢ nomollblo ycTpoiicTBa [IY ¢ TailMepoM HyxHyt0 TemnepaTtypy MoMeLLeHus.
Koten GyneT nopaepxmsatb Temnepatypy Bodbl B cucTeMe, Heobxoaumylo Ans obecneyve-
HWSl B MOMELLEHNM 3aflaHHOV TemnepaTypbl Bo3dyxa. B Tom, 4yTo kacaetcs paboThl kotna
¢ ycTporctaom [1Y ¢ TaiiMepoMm, CM. COOTBETCTBYHOLLLYKO MHCTPYKLMIO Ha 3TO YCTPOICTBO.

Bii6op pexumoB ECO/COMFORT («3koHoMMUHBIN»/ «KomdopTy)

Koten o6opynoBaH crieuuansHoii pyHKumelt, obecnednBaloLLen BbICOKY CKOpOCTb nopa-
4u BoAbl B cucteme MBC 1 makcumanbHbIn komdopT ans nonb3osatens. Koraa ara yHk-
ums BkmtodeHa (pexumv COMFORT), oHa noaaepxvBaeT Temnepatypy HaxoasLUeiics B koTne
BoAbl, 0becneynBas Tem CaMblM HEMEANEHHOe MOCTYMNNeHNe ropsyen Boabl MpU OTKPbLITUM
KpaHa 1 yCTpaHsist HeoBGXOAMMOCTb X/AaTb 3TOT0 HEKOTOPOE BPEMS.

[laHHas yHKUMS MOXeT ObiTb OTKMIOYeHa nonb3osartenem (pexum ECO) HaxaTtuem kHon-
ku «Eco/Comfort» (nos. 7 puc. 1). Mpwu pabote B pexume ECO Ha avcnnee BbicBeuMBaeTCS
COOTBETCTBYIOWMIA cumBon (no3. 12 puc. 1). Ans Bknioyenns pexuma « COMFORT» cHosa
HaxmuTe kHonky «Eco/Comfort» (nos. 7 puc. 1).

MnaBatowwas Tem nepatypa

IMpu yCTaHOBKe YNNYHOTO JaTymKa (ONUMsi) perynmpoBKa KOTra OCYLIECTBIISETCS B peXUMe
«nnaBatoLLen Temnepatypbi». B aToM pexvMe TemnepaTtypa Bofbl, NOAABAEMO B CUCTEMY
OTOMIEHMS, perynupyeTcs B 3aBUCMMOCTM OT YNWYHOW TeMnepaTypbl, Y4To no3sonset obecne-
YuBaTb KPYrMOroAMYHbIA MakcUMarnbHbIA KOMCOPT U SKOHOMUIO dHepruun. Tak, Npu noBbILLe-
HUM YRIMYHON TemnepaTypbl MOHWKAETCS TeMnepatypa nofayv Bofbl B CUCTEMY OTOMNEHUs!
COrnacHo BbIOPaHHOM OnpeaeneHHON KOMMEHCALIMOHHON KPUBOM.

CornacHo perynupoBkam Mo nna.atoLLeil Temneparype, Temneparypa, 3agaHHas kHorka-
MU CUCTEMbI OTOMMEHUs (No3. 3 puc. 1) CTAHOBUTCS MakcUManbHOW TemnepaTypoii nogauu
B cUCTeMy. PekomeHayeTcs ycTaHaBnuBaTh €6 Ha MakCUMarbHyt BEMUYMHY, 4TOObI MO3BO-
NNTb CUCTEME BbINOMHATL PEryn1poBKy BO BCEM paboyem [uana3oHe TemnepaTypsl.

PerynupoBku koTna AOImKHbI BBINONHATLCS KBANMULUMPOBAHHBIMW CrieuuanucTamMi npu
ero yctaHoBke. B panbHeiluem nomnb3oBaternb MOXET CaM U3MEHUTb UX Ans obecneveHus
MakcumanbHoro komdopTa.

KomneHcauunoHHas KpuBas u cMmeLleHne KpuBbIX

Haxatnem Ha kHorky «Reset» (no3. 6 puc. 1) Ha 5 cek. OTKpbIBaeTCS AOCTYN K MeHHo «[Mna-
BaloLLiast Temneparypay» v otobpaxaercs Muratolas Haanues «CUx.

Vicnonbayiite kHonku cuctemsl IBC (no3. 1 puc. 1) Boibepute HyxxHYIO XapakTepuctuky ot 1
10 10 (puc. 6) Mpw ycTaHoBKe KpuBOM Ha «0» pexinm «nasaroLLen TeMnepaTypbl» OTKMKYAETCS.

HaxaTnem Ha KHOMKW cucTembl oTonnermns (nos. 3 puc. 1) ocyLiecTBnseTCa JOCTYN K na-
pannensHoMy nepemeLLeHIio KpUBBIX, MpK 3TOM Ha aucnnee muraet cumeon «OF» Ucnonk-
3yiiTe kHonku cuctembl MBC (no3. 1 puc. 1) ans napannenbHoro N3MEHeHNs KpUBLIX B COOT-
BETCTBUM C XapaKTepUCTUKON (puc. 7)
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Puc. 7. npumep napannenbHOro cMelleH1ss KoOMneHCauMOHHbIX XapakTepUCcTuK

Ipu NOBTOPHOM HaxaTum Ha kHonky «Reset» (no3. 6 puc. 1) B Te4eHne 5 cek. ocylecTens-
eTca BbIXof, U3 MeHio «[nasatowias Temnepartypay.

Ecnn TemnepaTtypa B MOMeLLEHNN OKa3biBAETCH HIKE KEnaeMoii, peKoMeHayeTcs Bbl-
6paTb XapakTepucTuky 6ornee BbICOKOro nopsika 1 Haobopot. [lencTByiiTe, yBenuumBas unu
YMeHbLLAs Ha OfHY €ANHULY 3HAYEHUE KPUBOWA, OLIEHMBAS, KakiuM 06pasoM 3TO CkaxeTest Ha
BENMYMHE TeMNepaTypbl B MOMELLEHNN.

PerynupoBaHu1e ¢ AUCTaHLMOHHOTO NyrbTa YNpaBneHus ¢ TailMepom

Iy

B cnyyae noakmnioyeHns k kotny nyneta [y ¢ TaimMepom (onuus) Bbilieonu-
CaHHbIe PerynnpoBkV AOMKHbI BLINMOMHSATLCS B COOTBETCTBUM C Tabnuuei 1.

Tabnuua 1

PerynupoBka
TemnepaTypbl BOAbI
B CMCTeMe OTONnNeHus

PerynnpoBKky MOXHO OCyLLECTBNATL Kak Yepes MeHIo
nyneta [1Y ¢ TailMepoMm, Tak v C naHenu ynpasnexus
Kotna.

PerynupoBka Temnepa-
TYpbl B CUCTEME FrOpAYero
BofocHabxeHus (FBC)

PerynupoBky MOXHO OCYLLECTBRSATL Kak Yepe3 MeHio
nynsta 1Y ¢ TaiMepoM, Tak 1 C MaHenm ynpasneHns
Kotna.

MepekntoyeHne pexmmoB
«JleTox»/»3umar

Pexum «JleTo» obnaaaeT npuopuTeToM Hag KOMaHZo
Ha BKITIOYEHWE OTOMMEHMs, KOTopasi MOXeT NOCTYNUTb
ot nyneta 1Y ¢ TaimMepom.

BbiGop pexumoB
«9KOHOMUYHbIU»/
«KOM®OPT»

Mpu oTkntoyennmn pexxuma MBC ¢ nynsta 1Y koten ycra-
HaBnMBaeTCs B PeXuM «OKOHOMUYHbINY (ECO). B aTux
YCNOBUAX KHOMKa «IKOHOMMUYHBIN»/ «KomdopT» (nos. 7
puc. 1) Ha naHenw ynpaenexus Kotna 3abnokuposaxa.

Mpu BkMtodeHumn pexxuma MBC ¢ nynbta 1Y ¢ Taiimepom
KoTen ycTaHaBnuBaeTcs B pexum «Komdopt». B aTux
YCMOBWSIX C MOMOLLbIO KHOMKM « QKOHOMUYHBI»/«Kom-
¢opT» (N03. 7 puc. 1) Ha NnaHenu ynpaeneHus kotna
MOXHO BbIOpaTh NGO 13 ATUX ABYX PEXMMOB.

MnaBatowasn Temneparypa | Kak nynst 1Y ¢ TailMepoMm, Tak W 3NeKTPOHHbI Brok
KOTNa OCYLLECTBASIHOT yNpaBneHne KOTIIOM B pexunve
«[MnaBatoLLeii Temnepatypbi». M3 iByX yCTPOWACTB Npuo-

puTeT umeet SJ'IeKTPOHHbIl;l 6ok koTna.

PerynupOBKa AaBneHus BoAabl B CUCTeMe

[laBneHve Npy 3anornHeHUN XONOLHOTO KOHTYpa, CYUTLIBAEMOE MaHOMETPOM KoTria (no3. 2
puc. 8), LOMKHO cOoCTaBnsTb NpubnuauTensHo 1 Gap. Ecrv gasneHve B cucTeme ynaget
HWXe MUHMMarnbHO O0MYyCTUMbIX 3HaHeHVIl7I, KOTen OCTaHOBUTCHA, a Ha Aucniee BbICBETUTCA
HeucnpaBHocTb F37. BbiTsHUTE pyyky 3anonHenus (no3. 1 puc. 8) u noBepHUTE ee npoTue
4acoBOW CTPENKM Ha HauamnbHOE 3HaueHue. 1o OKoHYaHUW onepauum Beeraa youpaiite pyuky
Ha MecTo.

[Mocne BoccTaHOBMNEHUS! [aBneHnsa B CUCTemMe KoTenn 3anyckaeT LMK CTpaBnnBaHns Bo3ay-
xa, koTopblii anuTesa 300 cek. n o6o3HavaeTcs Ha Aucnnee Hagnucsio Fh.

Bo u3bexaHve GNOKMPOBKM KOTNa PEKOMEHYETCS NEPUOANYECKN MPOBEPSITH MO MaHOMe-
Tpy AaBneHue B XonoaHom cucteme. Mpu onyckaHun Aaenerust Huxe 0,8 6ap pekoMeHayeTcs
BOCCTaHOBUTb €ro Ao Tpebyemoro.

Puc. 8. Pyuka 3anonHeHus cuctembl

OnopoxHeHne cucTembl

CronopHas raiika CrIMBHOTO KpaHa HaxoAuTCsl Mo NPefoXpaHUTENbHBIM KnanaHoM, pac-
NONOXeHHbIM BHYTPU KOTNa.

[Ins ONOPOXHEHUS CUCTEMbI MOBEPHUTE raiiky (no3. 1 puc. 9) NPOTMB YacoBOW CTPenku,
4TO6bI OTKPBITH KpaH. He ncnonbayiite HCTPYMEHTbI U AENCTBYITE TOMBbKO pyKamu.

Mpu cnuBe BoAbl 13 KOTNa NpeaBapUTENbHO 3aKpOiiTe 3anopHble KnanaHbl Mexay cucTe-
MOIA M KOTIIOM nepes TeM, kak NoBopaymBaTh CTOMOPHY!IO raiiky.
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Puc. 9. lMpeaoxpaHuTenbHbIiA KnanaH co CAMBHbIM KpaHOM

3. MOHTAX
3.1 Yka3aHus oblero xapakrepa

YCTAHOBKA U HACTPOWKA FOPEIKU [JOMNKHA OCYLLECTBNATLCA TONbKO
CNEUNANU3NPOBAHHBIM NEPCOHANOM, UMEIOLLUM NMPOBEPEHHYIO KBANTU®U-
KALUIO, NPU COBNIOAEHUM NPUBEQEHHbIX B HACTOALLEM TEXHUYECKOM PY-
KOBOACTBE YKA3AHWUW, NPEAMUCAHWUIA QEACTBYIOLLEO 3AKOHOLATESILCTBA,
NOMNOXEHUA MECTHbIX HOPM U NMPABUI, U B COOTBETCTBUM C MPUHATLIMU
TEXHWYECKUMU TPEBOBAHUAMMW.

3.2 MecTo ycTaHOBKM

[laHHbINA arperaT OTHOCUTCS K KOTNaM C «OTKPbITOV kamepoii cropaHusiy. OH
MOXeT 6bITb YCTAHOBIEH W UCMOMNb30BaH TOMLKO B MOMELLEHUsIX, 060pyLoBaH-
HbIX CMCTEMOW MOCTOSIHHOW BEHTMNALMW. HenocTaTouHbIA NPUTOK BO3AyXa,
Heobxoaumoro Ans ropenusi, GyAeT MpensTcTBOBATb HOpManbHOW paboTe
KOTNa W yaaneHuio NpoaykToB cropakus. Kpome Toro, NpogyKThl cropaqusi, 06-
pasyloLLMecs B Takux YCNoBusiX, NPY paccemBaHumn B JOMALLHUX NOMELLEHUSIX
SIBNSATCS YPE3BbIHaHO BPEAHBIMW ANS 3[0POBbS.

Arperat npUroieH Anst paboTbl B YaCTUYHO 3aLUMLLEHHOM MECTE MPY MUHUMAIbHOMN TeMe-
patype -5°C. Arperar, OCHaLLEHHbIV CrieLuanbHbIM KOMMIIEKTOM NPOTUB 3aMEP3aHHsi, MOXET
1CMonb30BaTLCs NpU MUHUMAanbHOV Temnepartype Ao -15°C. Koten fomkeH ycTaHaBnnBaTbes
B YKPbITUM, HAanpumep, Moz CKaToOM KpbiLLUK, BHYTPY GankoHa unm B 3aLMLLIEHHO HULLE.

B nio6om cnyyae, MeCTo yCTaHOBKM [OMKHO ObiTb CBOGOAHBIM OT MbIMK, OTHEONACHBIX
NpenMeTOB UM MaTepPUaroB UM eKUX ra3oB.

KoTen npegHa3HaueH 1S HABELUMBAHUS Ha CTEHY U NOCTABMSIETCs B KOMNEKTe C NOABEC-
HbIM KPOHLUTEHOM. KpenneHue Kk cTeHe JomkHO obecneynBatb CTabUNbHOCTb U MPOYHOCTD
MOMNOXeHNs KoTna.

Iy

3.3 T'mapaBnuyeckne coefMHEHUs

Ecnm arperar yctaHaBnuBaeTcs cpean mebenu unu Gokom k cTeHe, cnenyet
npeaycMoTpeTb cBoboaHoe NPOCTPaHCTBO, Heobxoaumoe Anst AeMOoHTaxa Ko-
XKyXa 1 BbINONHEHUA 06bIYHbIX pa60T no Texoﬁcny»(maano.

MpeaynpexaeHus

CnuBHoe 0TBepCTIe NpeaoXpaHUTENbHONO KnanaHa AOMKHO ObITb COeAnHEHO
C BOPOHKOVA N CO CRMBHOMN TPyBOil BO N3BExaHWe N3NuaHUS BOAbl Ha non
B CIly4ae NOBbILIEHNS JABNEHNS B OTONUTENBHOM KOHTYpe. B npoTueHOM cny-
4ae M3roToBUTENb KOTNA He HECEeT HUKaKoW OTBETCTBEHHOCTM 3a 3aTomnneHne
nomeLLeH1s Npu cpabaTbiBaHUW NPeaoXpaHUTENbHOTO KnanaHa

I'Iepe,q BbINOMHEHVEM NOAKMKYEHMA cnedyet NnpoBepuTb, YTO annapart rotos
Aana paﬁOTbI C MMerLnmMca TUNoM rasa, nocne Yero BbIMOMHUTL TWaTenbHy
O4YUCTKY BCEX pr60I'IpOBO}Z|OB OTOMUTENBHOM CUCTEMBI.

BbINonH1TE NOAKMIOYEHNS K COOTBETCTBYIOLMM LUTYLIEpaM COMMacHO YepTexy Ha puc. 22
1 B COOTBETCTBUM C CUMBOJIaMM, UMEIOLLIMMMCS HA camMoM arperate.
MpumeyaHue: arperat OCHaLLEH BHyTPEHHUM GainacHbIM KranaHoM B CUCTEME OTOMMEHNS.

XapaKTepVICTMKVI BOAbI Ans CUCTeMbl OTOMJIeHUs

B cnydae, ecrnm xecTkocTb BoAbl npesbiwaet 25°Fr (1°F = 10 nnm CaCO,), ucnonbsyemas
BoAa AOMKHa BbiTb Hapnexaluyum o6pa3om MoaroToBreHa, YTobbl NpegoTBpallatb 06paso-
BaHWe Hakvnu B KoTne.

TennoHocuTenb cMCTEMbI OTONNEHUS

PaBora koTna paccuutaHa Ha 1CMoNb30BaHNe B Ka4ecTBe TEMOHOCUTENS UCKIOYUTENBHO
MOATOTOBMEHHON BOAbI. Vcnonb3oBaHne niobbix He3amep3aroLwmx KUaKocTelr (aHTMdpr3os)
3anpeLLeHo 1 niobble 0TKa3bl KOTNA, CBSA3aHHbIE C UCTIONb30BaHUEM aHTU(pU3a, He GyayT siB-
NATLCS rapaHTUAHBIM CIy4aem.

3.4 l'a3o0Bble cOeANHEHMUs

a3 nogkno4YaeTcs kK COOTBETCTBYHOLLEMY LUTYLIEPY (CM. puC. 22) ¢ cobrniofeHnem aencTay-
IOLLMX HOPM, C UCTOMNb30BaHMEM XECTKOI METannmM4eckoii TpyObl unmn rmbKoro WwnaHra u3 He-
pXaBetoLLielt CTanu co CnroLHO onneTkoi. Mexay ra3onpoBofoOM W KOTNOM AOMKeH BbiTb
yCTaHOBIEH ra3oBbli kpaH. MpoBepLTe repMETUYHOCTb BCEX ra30BblX COELUHEHUIA.

3.5 OnekTpuyeckue coeauHeHUs
MPEAYNPEXAEHUA U MEPbI NPEAOCTOPOXHOCTU

MNEPEA BbINOMHEHMUEM NIOBbIX QHEPAHMVI, NPEJYCMATPUBAIO-
LMX CHATUE KOXYXA, OTKIMIOYAUTE KOTEN U3 NEKTPUYECKOU
CETU C MNOMOLLbIO IMABHOIO BbIKNKOYATENA.

HU B KOEM CIYYAE HE MPUKACAWUTECh K NEKTPUYECKUM KOM-
MOHEHTAM UK KOHTAKTAM NPW BKNIOYEHHOM rMABHOM BbIKIHO-
YATENE! ONACHOCTb NOPAXEHUA 3NEKTPUYECKUM TOKOM C PU-
CKOM TPABM UMM CMEPTEIIbHOIO UCXOAA!

Annapar AormkeH ObiTb NOAKMIOYEH K EKTUBHON cUCTEME 3a3eMneHus,
BbINOMHEHHOW B COOTBETCTBUM C [AE/CTBYIOLLMMM HOPMaMK TexHWK1 Besonac-
HOCTU. OdhheKTUBHOCTL KOHTYpa 3a3eMneHus W ero COOTBETCTBME HOpMam
[I0MXKHbI BbITb NPOBEPEHbI KBanNMMULMPOBaHHLIM NEpcoHanom. MarotoButens
HE HEeCceT HUKaKoi OTBETCTBEHHOCTY 3a YLUep6, BbI3BaHHbLIA OTCYTCTBUEM 3a-
3eMIieHus arperata.

KoTten nocTaBnsieTcsi C BbLIMNOMHEHHOW BHYTPEHHe! KabernbHOW NpOBOAKOW
1 cHabXeH CoeauMHMTENbBHBIM LUHYPOM TPEXMOMIOCHOrO TUna 6es3 Bunku Ans
NOAKIIOYEHUs K dNeKTprUyeckoit cetu. MoaknoyeHne K ceTn AOMKHO BbITb no-
CTOSIHHBIM, MPU 3TOM MeXAy MECTOM MOAKITIOYEHNS K CETW 1 KOTNOM crieayeT
YCTaHOBUTb [IBYXMOMKOCHBIA pa3MblkaTenb C PACCTOSHUEM MeXAY Pa3oMKHY-
TbIMW KOHTaKTamMu He MeHee 3 MM, a Takke NpeAoXpaHUTenu ¢ Makcumarnb-
HbIM HOMWHarnbHbIM TokoM 3A. Tpu NOAKMIOYEHUN K SNEKTPUYECKON CeTU
BaxHO cobnionats nonsipHocTs (IMHUSA: kopuuHessiit nposos/ HEVTPAT:
cuHuii npoeoa/3EMIIA: xenTo-3eneHblit NpoBog,).

CeteBoit wHyp arperata HE MOANEXWUT 3AMEHE CAMWUM MOJIb30BA-
TENEM. B cny4ae noBpexaeHusi CEeTeBOro LUHypa BbIKNKYMTE arperat
1 obpaTuTech Ans ero 3aMeHbl K KBaNUGULUMPOBaHHLIM CeLManucTam.
B cnyyae 3ameHbl CETEBOrO LUHypa MCMONb3yWTe MCKMIOUMTENBHO kabenb
3x0,75 MM? ¢ HapyXHbIM UamMeTpoM He Goree 8 MM.

> DD P

KomHaTHbIN TepmocTart (onums)

BHUMAHME: KOMHATHbIA TEPMOCTAT [OMMKEH BbiTb YCTPOM-
CTBOM C KOHTAKTAMM HE noAa HANPAXEHMEM. NMPU NOOAYE
HAMNPSDKEHUSA 230 B HA KIIEMMbl TEPMOCTATA KOMHATHOW TEM-
NEPATYPbI MOBJIEYET 3A COBOW HEMOAJIEXALLEE PEMOHTY MO-
BPEXOEHWE 3NEKTPOHHOW NNAThI.

>

Mpy NOAKMIOYEHNN PETYNATOPOB KOMHATHOW TEMMNEPATYPbI C MOBPEMEHHOW NPOrpamMmon
yNpaBneHus Unu Taimepa, He CriedyeT 3anbiTblBaTb UX YEpe3 PasMbIKAOLLME KOHTaKTI.
B 3aBucumocTu ot Tna yCTpoﬁcma nuTaHne OMKeH NoABOANTLCA HaNpPsiMyto OT CeTU Unu
ot 6atapeex.

[locTyn K KNeMMHOW Konopke

Mocne cHaTUs KOXYXa MOXHO Nony4nTb 4OCTYN K BreKTPUYECKON KNeMMHo konoake. Pac-
NonoxeHue Knemm 1 nx HagHa4yeHne NokasaHo Takke Ha SﬂeKTpMHeCKOVI cxeme B puc. 25.

Puc. 10. locTyn K KNneMMHo kKopoGke

3.6 BosayxoBogb! Ansi NpuUTOKa Bo3ayxalyaaneHus npoayKToB CropaHus

TpyGa noacoenmnHeH!st K AbIMOXOAY AOIKHA UMETb AUAMETD, HE MEHbLUMI YeM AMaMeTp
coeanHUTenbHOTO natpy6ka Ha npepbiBatene Taru. Mocre npepbisatens TArvM AOSKEH MATUA
BEPTUKaIbHbII y4acTok AbiMoxofa AnvHol He MeHee 0,5 MeTpa. Paamepbl 1 MOHTaX AbIMO-
XO[0B U TPyBbl ANs MOACOEAMHEHWUS K HUM KOTNa AOMMKHbI COOTBETCTBOBATbL [ENCTBYIOLLMM

HOpMam.
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Koten obopynoBaH npeaoxpaHUTenbHbIM YCTPOWCTBOM (TepmocTaToM o6Ha-
pyXeHusi AbiMa), BroKUpyoLWMM [eidCTBUE arperata B Criyyae nroxoun Tsru
1NV 3aCopeHns AbIMOBON TpyBbl. 3anpeLaeTca BCKpbIBaTh W OTKMKYaTb AaH-
HOE YCTPOMCTBO.

4.YX0[ U TEXHWYECKOE OBCNYXUBAHUE

Mpeaynpexaenns
Bce HuxeonucaHHble onepauun o perynupoBke, Nepeo6opyaoBaHmto,
BBOAY B IJKCMNyaTauuio M Texo6CnyXuUBaHWIO MoANexXaT BbinonHe-
HUIO WCKMIOYUTENbHO KBanvguUMPOBaHHLIMU CRELManucTamm ¢ nopg-
TBEpXAeHHOW KBanud n (o6naparowy npodgeccrmoHanbHbIMU
TEXHUYECKUMM KayecTBaMW, NPeAYCMOTPEHHbIMU AEUCTBYIOWMM 3a-
KOHOAATeNbCTBOM), TakKUMM KaK COTPYAHUKM OGCMyXMBaiolero Bally
TeppPUTOPUIO CePBUCHOIO LIEHTpPA.

FERROLI cHumaeTt ¢ cebsi BCAKYI0O OTBETCTBEHHOCTb 3a TpaBMbl Unu
MmaTepuanbHbii yuwep6, koTopbie MOryT 6bITb NPUUNHEHBI B pe3ynbTaTe
HeCaHKLMOHMPOBAHHOTO M3MEHEHMA KOHCTPYKLMUM arperata HekBanudu-
LIMPOBaHHbLIMM U HEYMONMHOMOYEHHbBIMU NTULIAMN.

4.1 Perynuposku

Pexum «TecT». lMpoBepka AaBneHns rasa Ha popcyHKax

1) MopkniouynTe MaHOMETP K LUTYLEpy 3amepa [aBneHns BbIXOASLLEro ra3a Ha ra3oBom

KknanaHe (no3.«B» puc. 16).

2) Bkntouute Ha KoTne pexum «Tect» (cMm. puc. 18), ans yero:

O[JHOBPEMEHHO HAXMWTE KHOMKN «+» U «-» OTOMMNEHMs Ha 5 cek.;

Ha XK-gucnnee HauyHyT mopraTb cumBonbl FBC 1 oTonneHus, KOTéN BKMOYAETCA Ha Mak-
CUMarbHY'0 YCTaHOBMEHHYIO ANS HEro MOLLHOCTb (3Ha4eHNe MOLLHOCTW — Ha aucnnee);
KHOMKOW «+» OTONNEHUS YCTaHOBUTE Ha Aucnnee 3HadeHne MowHocTv «100» — Ha Mak-
CUMaIbHY'0 MOLLIHOCTb;

[ANA COXpaHeHNst BBEAEHHOTO 3HAa4YeHNs HaXMuTe kHomnky «RESET».

MpnMevaHue: nNpu onacHOCTM MeperpeBa KOTNa BO BPeMs NPOBEPKN AaBMeHWs rasa
MOXHO OTKPbITb KpaH ropsiueii Boabl — Tenno 6yaet otBoanTbes B KOHTYp MBC.

3) CpaBHuTe [jaBneHue, NokasbiBaemMoe MaHOMETPOM, CO 3HaYEHMEM AABMEHUS MaKch-
MarnbHON MOLLHOCTH, YKa3aHHbIM B TabnuLe TeXHNYeckux AaHHbIX (12 m6ap Ans npupoaHoro
ra3a unu 35 mbap Ans CKWKEHHOrO rasa).

4) ina nepexofa Ha MUHUMAarbHYIO MOLLHOCTb HaXMuUTe KHOMky «-» TBC — Ha aucnnee
nossuTcs «00», ropenka NePeKiounTCH Ha MURMMAnNbHYH MOLLHOCTD.

5) CpaBHUTe JaBneHme, NokasbiBaeMoe MaHOMETPOM, CO 3Ha4EHUeM, ykasaHHbIM B TabnuLe
TEXHUYECKNX AaHHBIX koTna (1,5 MBap Ans NpUpOAHOTo rasa un 5 M6ap Ans CXKEHHOTO rasa).

6) Mpu Heo6Xx0AMMOCTH BO3BPaTa Ha MaKCHMarbHYHO MOLLHOCTb HaXMUTE KHOMKY «+» FBC —
Ha aucnnee nossuTes «100», ropenka NepekniynTCs Ha MakcMManbHYHK MOLLHOCTb.

7) Ecnu 3amepeHHble 3HaYeHUst COOTBETCTBYIOT Tabnn4HbIM JaHHbBIM, BbIKMIOYATE PEXAM
«TeCT», ANs 4ero OAHOBPEMEHHO HaXXMUTE KHOMKM «+» W «-» OTONNEHUs Ha 5 cek. un 3a-
KpoWiTe KpaH ropsidei Boabl (ecrv oTkpeiBanu). B niobom cnyyae pexum «TecT» OTKIoUMTCS
aBTOMaTnyecku Yepes 15 MuH. Mpu 3ToM KOTEN NeperaéT B pabounii pexum.

8) BelkriounTe KOTEN (ropenky koTna), oTkniounte MaHometp, SATAHUTE 3AMOPHbIN
BUHT LUTYLEPA.

Ecnu 3amepeHHble daHHbIe 0aesieHUsl 2a3a He coomeemcmeyrom mabuyHbIM, Heo6-
X0OUMO 8bIMOHUMB Pe2ynupoeKy KnanaHa € o2paHu4eHHOM Ouana3soHe.

Perynupoaka rasoBoro KnanaHa B orpaHM4eHHOM Auana3oHe

1) Bbinonnute n.n. 1-2 pasaena «lpoBepka AaBneHus rasa Ha hopcyHKkax»

I'Ipumeqauue: Mpn oNacHOCTK neperpesa KOT/1a BO BPeMA PerynupoBKu [aBneHns rasa
MOXHO OTKPbITb KpaH ropsiuen BoAbl — Tenno Gyaet otBoanTbes B koHTyp MBC.

2) Haxxmute kHonky «eco/comfort» Ha 5 cek. — BKIKOYAETCS pexuM «perynnpoBka B orpa-
HUYEHHOM [jana3oHey, Ha aucnnee nosenseTcs «q02», ropenka BKMovaeTcs Ha MakcuMarb-
HYI0 MOLLIHOCTb.

3) CpaBHuTE AaBneHue, NokasbiBaeMoe MaHOMETPOM, CO 3Ha4YEHWEM, yKa3aHHbIM B Tabnu-
Lie TeXHUYECKMX JaHHbIX koTna (12 m6ap ans npupogHoro rasa unn 35 m6ap Ans CXUXKXEHHOTO
rasa). KHonkamu «+» unm «-» FBC ycTaHoBUTE Hy)XXHOE 3HayeHue (Mo MaHOMETpY).

Iy

4) Haxxmute KHOMKY «-» OTOMMEHUA — Ha Aycnnee nosiBnseTcs Hagnuck «q01», ropenka
NepeKIoYNTCS Ha MUHUMATbHYHO MOLLHOCTb.

5) CpaBHuTE AaBneHue, NokasbiBaemMoe MaHOMETPOM, CO 3Ha4YEHNEM, YKasaHHbIM B Tabnu-
Lie TeXHUYeCkIX AaHHBbIX koTna (1,5 M6ap Ans npupoaHoro rasa uni 5 mbap Ans CKMKEHHOro
ra3a). KHonkamu «+» unm «-» FBC ycTaHOBUTE HY)XHOE 3Ha4YeHue (Mo MaHOMETpy).

6) Mpyn Heobx0ANMOCTI BO3BpaTa Ha MaKCUMarbHYH0 MOLLHOCTb HaXMWUTe KHOMKY «+» 0TO-
NSeHNA — Ha aucnnee nosiBnseTcs «q02x».

7) Ons Bbixoga U3 pexuma kanubpoBku HaxmuTe KHomnky «eco/comfort» Ha 5 cek. Kotén
BO3BPALLAETCA B PeXUM «TeCT».

BHumaHue: MPU HAXXaTUN KHOMOK 'BC 3HauyeHue AaBneHns Ha MaHoMmeTpe
U3MeHsAeTCA C HeKOTOpbIM 3ana3abiBaHWEM, HYXXHO noAoXxaaTb HEKOTo-
poe Bpems Ao cTabunusaumm 3Ha4yeHusl AaBneHus.

Ecnu peeynuposkoll 8 oepaHu4eHHoM duana3oHe He docmueHymo Heobxooumoe 3Hade-
Hue daeneHusi 2a3a, a makxe
npu 3aMeHe 2a308020 KanaHa,
npu 3aMeHe 3MeKMpPOHHOU nnamsi,
npu nepesode kommna Ha dpyaoll murn 2asa He0bX0AUMO 8bIMOHEHUE MOAHOU Kanubpoe-
KU 22308020 KranaHa.

MonHas KaﬂVIGpOBKa rasoBoro KnanaHa

1) MopknioynTe MaHOMETP K LUTYLEepy 3amMepa [aBneHuns BbIXOASLEro ra3a Ha rasoBoMm
Knanae.
2) YctaHosuTe napametp «b12» B nonoxenue «1», Ans yero:
* O[HOBPEMEHHO HaxmuTe KHomMku «+» U «-» TBC Ha 10 cek. — Ha aucnnee nosensercs
MEHI0 KOHdUrypaLmu;
*+ KHOMkamu oTonneHus BbiGepuTte napametp «b12x;

Puc. 11. Fa30BbIN knanaH
A) wryuep otbopa AaBNeHNs, PaCcNONOXEHHbIR
nepeq rasoBbIM knanaHom; B) wryuep otbopa
[laBreHusl, pacrnonoXeHHbI Nocne ra3oBoro Knanawa;
1) anekTpuyeckuit pasbem Ans NOAKMOYEHNS ra3oBoro
knanaHa; R) Bbixoa rasa; S) nogsop rasa

—— T
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Puc. 12. AnekTpuyeckuin pasbem
ANs NOAKNOYeHUs ra30BOro KnanaHa
TYPE SGV100
Pi makc. 65 m6ap
24 B nocr. Toka — knacc B+A

1

kHonkamu MBC namenute 3HaueHue ¢ «00» Ha «01»;
HaXMUTE «+» OTONNEHNs 4N BO3BPATA B MEHIO HACTPOIIKM NapameTpos;
ANA BbIXOAA M3 PeXiMa HacTPOWKN NapamMeTpoB OJHOBPEMEHHO H@XMUTE KHOMKM «+»
n «-» MBC Ha 10 cek.
3) OBHOBPEMEHHO HaXMUTe KHOMKM «+» oTonneHus u «eco/comfort» Ha 5 cek. — Ha
aucnnee nosiensieTcs «Auto», KOTEN NepPexXoAnT B PeXXUM NONHON KanuMGpoBKM.
Mpun 3ToM nNpoucxoanT cOPOC 3HAYEHUI MUHMMAnNbLHOrO U MakCUMManbHOro Aaene-
HUWA rasa 4o YpOBHS, NPUMEPHO PaBHOTO MONOBUHE MaKCUManbHOrO AaBNeHus.
B meyeHue 8 cek. Komén asmomamuy4ecKu Mpou3eooum po3xuz 20perKu, npu 3mMom 803-
MOXHO HEKOMOPOE U3MEHEHUE 3Ha4YeHUL MaKcuMarnbHO20 Ul MUHUMaIbHO20 0agreHusl.
lMocne nosiBnexns Nnamexn Ha aucnnee nosensaetcs «q02» — MakcManbHash MOLLHOCT.
4) CpaBHuTE AaBneHne Ha MaHOMETpe 1 TabnnyHoe 3HaYeHe MakCMMarnbHOM MOLLHOCTW
(12 mbap anst npupogHoro rasa unu 35 m6ap Anst CKKEHHOro rasa). KHonkamu «+» unm «-»
BC ycTaHOBUTE HY)XXHOE 3Ha4YeHne (No MaHoOMeTpy).

Iy

MpumeyaHue: Npu ycTaHoBKe 3Ha4eHWs kHonkamu MBC Ha aucnnee nosiBRsioTCs Hekne
uncna. Mx 3HayeHue pomu He Wrpaet, aTo — WHAMKALMS TOro, YTo Bbl HaxumaeTe KHOMKY
1 ABWXETECH B HY)XHOM HarnpaBlieHUn — NPW HaKaTUM KHOMKW «+» 3HaYeHne Y1Cen yBenuiu-
BAETCH, KHOMKM «-» — yMEHbLUAETCS.

5) [ins nepexofia Ha MUHUManbHYI0 MOLHOCTb HaXXMUTE KHOMKY «-» oTonneHus. Ha auc-
nnee nosensieTcs Haanucb «q01» — MUHUManbHas MOLLHOCTb.

6) CpaBHWTe JaBneHne Ha MaHOMEeTpe U TabnuyHoe 3Ha4yeHne MUHUMANbHON MOLLHOCTM
(1,5 mbap ans npupoaHoro rasa unu 5 m6ap Ans CKKEHHOTo ra3a). KHonkamu «+» unm «-»
BC ycTaHoBUTE Hy)XXHOE 3Ha4YeHue (Mo MaHOMETpY).

7) Mpyn HeoBXOAMMOCTH BEPHYTLCS K MaKCUMaribHON MOLLHOCTM HaXXMUTE KHOMKY «+» OTO-
NNeHns — Ha aucnnee nosBuTcs «q02».

BeedéHHble 3HayeHuUs 0agrieHuUsI 3aMOMUHAaloMCcsi aémomMamuyecku

8) [ins BbIxog4a U3 pexuma KanMbpoBKk1 OAHOBPEMEHHO HAXMMTE KHOMKW «+» OTOMNEeHUs
u «ecolcomfort» — koTén Bo3BpaLLaeTcsi B pabouuii pexum.

MpumeyaHue: nocne BbIXoAa U3 peXnUMa NONHOIM kanubposku napametp «b12» aBTo-
MaTUyecku nepeBoAUTCA B NpexHee nonoxeHue — «0».

BHumaHue: npu HaxaTum kHonok NBC 3HaueHne AaBneHns Ha MaHoMeTpe
M3MEHSAETCA C HEKOTOPLIM 3anasfbiBaHNEM, HYXHO NOAOXKAATb HEKOTO-
poe Bpems Ao cTabunusauny 3HayeHUs AaBneHus.

MepeBopa koTna ¢ oAHOro BMAa rasa Ha Apyron

Arperat paccuuTaH st paboTbl kak Ha MeTaHe, Tak Ha CXKXEHHOM HedTsiHOM rase. Moa-
roToBka KoTna k pabote Ha TOM WNM Apyrom BuAe rasa Npou3BOAUTCS Ha 3aBOAe, MpUYeM
COOTBETCTBYIOLEE YKa3aHWe MpUBEAEHO Ha yNakoBke, a Takke Ha Tabnmuke TEXHUYECKNX
AaHHbIX, YCTAHOBINEHHOI Ha CamMoM KoTre. B criyyae HeoBXoAUMOCTI nepeBofja koTna Ha pa-
GOTy C ra3oM, OTAIMYHBIM OT rasa, 47 KOTOpOro OH GbiN HACTPOEH Ha 3aBofe, HEOBXOAUMO
nproGpecTy cneumransHo NMPeaycMOTPEHHbIN s 9TOW Lienu KoMnnekT Ans nepeoopyaosa-
HWS M [1eNCTBOBATb, Kak yKa3aHo HIKE:

1. OTKMHOUNTE SMEKTPUYECKOE NUTAHUE OT KOTMA W 3aKPOWATE ra3oBblit BEHTUb.

2. 3amMeHuTe hOPCYHKM Ha roperke, YCTaHOBUB (hOPCYHKM, yKasaHHble B TabnuLe TexHnue-
CKUX [laHHbIX B M. 5, B COOTBETCTBIM C TUMOM UCMONb3yeMOro rasa.

Puc. 13. Pexxum TEST
(MowHoCTL cucTembl otonneHus = 100%)
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3. MopaiiTe nTaHMe Ha KOTeN 1 OTKPOIATE ra30BbIf BEHTUNb.
4. I3MeHWTe napameTp, COOTBETCTBYIOLNA TUMY ra3a, Ans Yero:
YCTaHOBUTE KOTEMN B PEXUM OXWAAHMS;
HaxmuTe Ha kHonku cuctembl TBC (no3. 1 n 2 puc. 1), Ha 10 cek. — Ha aucnnee HayHet
muratb «b01»;
1cnonb3yinTe kHomnku cuctembl [BC, 4Tobbl 3agath 3HayeHne «00» (ans paboTbl Ha MeTaHe)
unu «01» (ans paboTbl Ha CXVKEHHOM HE(TSIHOM rase);
HaxmuTe Ha kHomkwu ccTembl [BC Ha 10 cek. — KOTEN BEPHETCS B PEXUM OXUAAHNS.
5. OTperynupyiiTe MUHUManbHOE ¥ MaKCUManbHOE [aBEeHNe Ha ropernke (CM. Bbilue),
3a/]aB 3HaYeHMs|, ykasaHHble B TabnuLe TEXHUYECKNX AaHHBIX, COOTBETCTBYIOLLME TUMY MC-
norb3yemoro rasa.

6. Haknerite Tabnuuky, BXOASILLYK B COCTaB KOMMMEKTa Ans nepeobopynosaHns, psaom
€ TabnnyKoM TEXHNYECKNX JaHHbIX ANs NOATBEPX/AeHUA hakTa nepeobopyaosaHus.

PerynupoBka MOLHOCTH OTONMNEHMUS

[Ins perynupoBKU MOLLHOCTU OTOMNEHUs ycTaHoBUTe koten B pexum TEST (cm. n. 4.1).
HaxumaiiTe KHOMKM 3apaHna TemnepaTypbl BOAbl B cucTeMe oTonneHus (nos. 3 puc. 1) ans
COOTBETCTBEHHOTO YBENUYEHUS NN YMEHbLUEHUS! MOLHOCTU (MUHUManbHas = 00 / makcu-
manbHas = 100). Mpu HaxaTun B TeyeHne 3 cek. mocne aToro kHomnku «Reset» coxpanntcs
TONBKO YTO 3a/jaHHas MakCMManbHas MOLLHOCTb.

Boiigute u3 pexuma TEST (cm. n. 4.1).

MeHto KoHcpurypaummn

[locTyn K MeHto koHdurypauumu obecneumBaeTcsi OfHOBPEMEHHBLIM HaxaTem kHornok MBC
Ha 10 cekyHa. Mmeetcst 12 napameTpoB, 0603Ha4YeHHbIX BykBOII «b»; OHM HE MOryT name-
HSITbCS C YCTPOCTBA AUCTAHLIMOHHOTO YNPAaBMEHMs C TakMepoM.

C MOMOLLIbKO KHOMOK OTOMMEHUA NMEeeTCA BO3MOXHOCTb NpOoCMarpusaTb CNNUCOK napame-
TPOB B NOpsiAKe BO3pacTaHms unu yobiBaHms. YTobbl 0T06pasnTb Unu M3MeHNUTb 3HaYEHWE Nna-
pameTpa, [OCTaTo4HO UCMOMb30BaTh KHOMKM MBC: M3MEHEeHUe COXpaHSIETCS aBTOMaTUYECKN.

Kop OnucaHve [AvanasoH I;Idaeg_:-
MporpammupoBaHue pacxogomepa | 0 = OTkntodeHo 0
no spemexu (b02 = 1) 0-10 = cekyHa
MporpammupoBaHue pacxogomepa | 0 = BbiknoyeHo

b10 | o spemenm (02 =2) 1-10 = cekyHa
He Bnusiet Ha perynuposky (b02 = 3) | —

He BnnsieT Ha perynupoBky (b02 = 4) | —

Pacxop npu BKMIOYEHWM pexima .

FBC (b02 = 1) 10-100 n/mun/10
Pacxop npu BKMOYEHUM pexuma

b1 | e (02 = 2) P 10-100 n/MMHI10 15
He Bnuset Ha perynuposky (b02 = 3) | —

He Bnusiet Ha perynuposky (b02 = 4) | —

b12 MopkniodeHue npoueaypb! 0 = UckntoyeHa 0
«CamoHacTpoiika» 1 = lMNogkntoyeHa

Mpumeyanue:

1. MapameTpbl ¢ HECKOMBKVMM OMUCAHUSIMU MEHSIIOT CBOE 3HAYEHME /UMK [nanasoH B 3a-
BMCMMOCTY OT YCTAHOBKM NapameTpa, AaHHOTO B CKOGKax.

2. MapameTpbl C HECKOMbKAMW OMMUCAHWSIMU BO3BPALLAKTCS K CTaHAAPTHOMY 3HAYEHW0
B CIyyae U3MeHeH!sl napameTpa, NPUBEAEHHOTO B CkobKax.

Bbixoz 13 MeHIo KoHdMrypaLmm obecneunBaeTcs HaxaTuem Ha kHomnku cuctembl FBC B Te-
yerme 10 cek. MBO aBTOMATUYECKM MO UCTEHEHUN 2 MUHYT.

MeHio «O6cnyxuBaHme»

[octyn k MeHio «OBcnyxuBaHUE» OTKPLIBAETCA MPW HaxaTun Ha KHomky «Reset» Ha
20 cek. Vimeetcs 4 nogmeHIo: nyTeM HaXaTusi Ha KHOMKU pexvma OTOMNEHUS MOXHO BblIOU-

Kop Onucanve AvanazsoH I;I;’;:' patb «tS», «In», «Hi» unn «rE» no HapacTatowen unm no yGisaowweit. «tS» obosHauaeT
0=M «MeHto npospayHbix napameTpoBy, «In» — «/HopmMaLnoHHoe mMeHo», «Hi» — «MeHio ap-
b01 | Beifop BYAa rasa = Meran - - 0 XV1Ba CUrHanuaauum» (Ans Bxopa B BbIopaHHOE NOAMEHI0 He0BX0AMMO NOBTOPHO Haxarb Ha
1 = CxKeHHbI HepTAHOV ra3 kHorky «Reset»), «rE» — «COpoc MeHIo apxuBa curHanuaauumy» (CM. onucanue).
1= MpoTOUHbIV € BuTepMUeckvM «tS» — «MeHI0 Npo3payHbLIX NapaMeTpoB»
TennoobMeHHNKOM
2 = MPOTOuHIN C BTOPUHBIM MpenycmoTpeH 21 napameTp, oTMeYeHHbIe GYKBOI «P», KOTOpble MOXHO U3MEHSITb, B TOM
b02 | Beibop cnocoba Harpesa MBC TennoobmeHHnkom MBC 2 yucrne ¢ nynsTa AMCTaHLMOHHOTNO YNpaBeHns ¢ TalMepoMm.
3 = TonoKo 07O, (3-X04, KnanaH) C NOMOLLbIO KHOMOK OTOMMEHNS MMEETCS BO3MOXHOCTb NPOCMAaTpMBaTh CIUCOK napame-
: : TPOB B NopsiAke Bo3pacTaHus Unu yobisaHns. Ytobbl 0T06Pa3nTL NN U3MEHUTL 3HaYeHe na-
4 = TonbKo oTonn. (UMPKynAL,. Hacoc) pameTpa, 0CTaTOHO MCTONb30BaTh KHOMKK [BC: M3MEHEHe CoXpaHSeTCs aBTOMaTUYECKH.
0 = 3akpbiTas kamepa ¢ KOHTponem
cropaHus (6e3 pene Aaen. AbMa) DiVAtaah
1= OTKp. kKamepa (C TepMOCT.AbIMA) Kon Onucanve [OuanasoH D g"c
2 = 3akp. kamepa (c pere Aaen. Abiva) P01 | CMelLeHe KpUBOIl pO3xura 9+19 15
3 = Bakp. kamepa € KOHTponeM cropa- 00
b03 | BeiGop Tvna kameps! Cropanms HUS (C TepM. [ibiMa Ha ynasnuBarene) 1 P02 | Kpusas oronniens 1-20°Clne 5
4 = LOW NOX 3akpbiTas kavepa P03 | 3agepxka NOBTOPHOTO BKITIOYEHNS TOPENKN 0-10 MuHyT 2
C KOHTpOneM cropanus (6e3 pene P04 | MocTumpkynsLuns B cucTemMe OTONMeHNs 0-20 MuHyT 6
Aaen. Aeiva) P05 | Makc. nonb3oBaTenbckast HacTpoiika OTONNeHUs 31-85°C 80
5 =LOW NOx oTkpbITasi kamepa
(c TepMocT. biMa) P06 | MakcumarnbHasi MOLHOCTb OTOMMEHNs 0-100% 100
4 (ans 0 = dukcmpoBaHHoe
MoZaenu 1= CBs3aHHoe C 3a-
po4 | BbiBOP T ocHosHoro 0-13 C24) [aHHbIM 3Ha4eHeM
TennoobmeHH1Kka 5 (anst BeikntoueHne ropenku B pexiume MBC (b02 = 1) 2 = ConHeqHas naHens
cay 3 = HE VICTIONb30BATH
0 = Hapy>Hblil ra3oBbli knanaH 4 = HE CMONb30BATL
1 = OreKTpoKranaH 3anofHeHus 0 = dukcvposatHoe
cucTembl P07 1 = CBs3aHHoe C 3a-
2 = 3-X0[0BOV KlanaH Ast COMHENHbIX B [BC (b02 = 2 AaHHBIM 3Ha4eHNem
aHenei STTBnyeTT bIKIIOYEHNE TOPEnk B pexuMe (b02 =2) 2 = ConHeuHas nanens
BriGop paGoTsi pene nepemeHHoro | 3 = yrarie ceeToBoro MHANKaTOPA | ans 3= HE VICMONb30BATb
Bbixopa (b02 = 1) NPV HaNM4YUM HENCTPABHOCTH [aHHoi 4= HE VCHIONB30BATG 0
b05 4 = MNuTaHne CBETOBOTO MHAMKATOPA monen 5
MpU OTCYTCTBIW HENCMIPABHOCTH McTepeaic Govinepa (b02 = 3) 1_(2F1§_ﬂngﬂbSOBaTb)
5 = BHELWHI LMPKYNALMOHHbIA HAacoc
(Bo Bpemsi paboTbl N0 TpeGoBaHMo McTepeaic Govinepa (b02 = 4) 0 (He VISI'IOﬂbSOBaTb)
1 nepuoga nocne LMpKynsiunm) 1-2-3-4°C
He Bnusiet Ha perynuposky (b02 = 2) | — Bpewms oxupanua NBC (b02 = 1) 0-60 cekyH
He Bnusiet Ha perynuposky (b02 = 3) | — 0 Po8 Bpewms oxvpaHus I'BC (b02 = 2) 0-60 cekyHa 30
He BnusieT Ha perynuposky (b02 = 4) | — Bpewms oxwupanus NBC (b02 = 3) 0-60 cekyHn
bos |4 0=50Ty 0 Bpewms oxuganus MBC (b02 = 4) 0-60 cekyHn
lacToTa CETEBOrO HanpsKEHUs
P 1=60Ty MakcumarnbHoe 3HayeHne Temnepartypebl B cucteme 50-65°C
Bpens BKITIoHeHHOM ropenk 'BC, 3agaBaemoe nonb3osaternem (b02 = 1)
B pexume Comfort (b02 = 1) 0-20 cexyna MakcumarnbHoe 3HayeHne Temnepartypebl B cucteme 50-65°C
_ 'BC, 3agaBaemoe nonb3osatenem (b02 = 2)
po7 | He Brnsiet Ha perynupoeky (b02 = 2) | — 5 P09 " 50
— aKkcUManbHoe 3HaueHue Temnepatypel B cucTeme _AEo
He Bnuser Ha perynvposky (002 = 3) | — 'BC, 3agasaemoe nonb3osarenem (b02 = 3) 50-65°C
He snwser Ha perynuposky (002 =4) | - MaKc/marieHoe 3HaueHNe TEMNEPATYPbl B CUCTEME | go) wro
b08 | MpuBoA razoBoro knanaHa 0 = CtaHgapTHbliA, 1 0 'BC, 3agaBaemoe nons3osatenem (b02 = 4)
0 = Perynstop pacxoga Temnepatypa nput chyHKLNM aHTUMHepLK (D02 = 1) 5-85°C
b09 | BuG rBC 1= Pacxogomep (190 umn./n) 1 P10 He enuset Ha perynuposky (b02 = 2) - 0
bIBop TMNa 3anpoca pexuma
P pocap 2 = Pacxogomep (450 umn./n) Temneparypa nogasaemoi Bofbl B cucteme [BC (002 = 3) | 70-85°C
3 = Pacxopomep (700 umn./n) Temneparypa nogasaemoi Bofbl B cicteme [BC (002 = 4) | 70-85°C
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Ferroli

DIVAtech C24/C32

Kon OnucaHue [vnanasoH Dl\g\g‘:h
MocTumpkynsiums npu pyHKUMM aHTMHepuvn (b02 = 1) | 0-10 cekyHa
P11 MocTumpkynsuns B cucteme MBC (b02 = 2) 0-60 cekyHp, 30
MocTumpkynsauns 8 cucteme MBC (b02 = 3) 0-60 cekyH,
Moctumpkynsums B cucteme MBC (b02 = 4) 0-60 cekyHn
P12 | MakcumanbHas MoLwHocTb B pexuve BC 0-100% 100
P13 | ABcontoTHas MUHMManbHas MOLHOCTb 0-100% 0
P14 OTCYTCTBYET A1 BAHHOW MOAENN
Cweuenue npegena CO, (b03 = 0) g()(’?r::zr’:wmﬁ;::: g e)
He BnusieT Ha perynuposky (b03 = 1) -
He BnnsieT Ha perynupoBky (b03 = 2) -
P15
Cweuenue npegena CO, (b03 = 3) g()(’?r::zr’:wmﬁ;::: g e) 20
_ 0 (MMHMManbHoE)
Cwmeuuenue npegena CO, (b03 = 4) 30 (MaKcHMansHoe)
He BnusieT Ha perynuposky (b03 = 5) -
0=Ne F43
P16 | Cpabotana 3awuta TennoobMeHHuka 10
1-15 = 1-15°Clcek.
Pa6otaeT Ha 100%.
P17 MakcumansHas abcontoTHas ckopocTb Perynupyetcs ¢ nomo- 100
MOAYNMPYHOLLEro Hacoca LBKO JONOMHATENBHOTO
kabens.

0-100% He pabotaer.
B naHHo mogenw 60
Bceraa Ha 100%

P18 MakcumanbHas abcontoTHasi CKopoCTb
Hacoca NoCTUMPKYnAuMn

Temnepatypa Bblkrio4eHUs pexvuma «ConHeuHble

navenu» (b02 = 1) 0-20°C

Temneparypa BbIKIO4EHUS pexvuMa

P19 | «Conmeurble naHen» (b02 = 2) 0-20°c 10

He BnusieT Ha perynuposky (b02 = 3) -

He BnusieT Ha perynuposky (b02 = 4) -

«Hi» — MeHto apxuBa («History»)

OneKkTpOHHas nnata Mo3BOMSET XpaHWUTb B MamMsTi UHcopMaLmio o nocnegHnx 11 Heuc-
NpaBHOCTSIX, KOTOPble BO3HMKIM B cucteme: H1 o6osHaveHa Haubonee Gninskas no BpemeHu
HeucnpaBHocTb; H10 06o3HaveHa Hanbonee otaaneHHas no BpeMeHN HeMcnpaBHOCTb.

BHeceHHble B NamMsiTb KOAbl HEUCTPABHOCTEN MOXHO BbIBECTWHA AUCMNEN Takke B COOT-
BETCTBYIOLLEM MEHIO UCTAHLMOHHOTO MynbTa ynpaBneHus ¢ TaiMepoM.

C NOMOLLbIO KHOMOK CUCTEMbI OTOMMEHNS UIMEETCS BO3MOXHOCTb MPOCMATPUBATL CMUCOK
napamMeTpoB COOTBETCTBEHHO B BOCXOAALLEM UNMHUCXOAALWEM HanpasneHuu. ,U.J'Iﬂ omﬁpame—
HUSt COOTBETCTBYIOLLMX 3HAYEHWIA UCMONb3YOTCS KHOMKM cuctembl MBC.

[ins Bo3BpaTa K MeHio «Service» [OCTAaTOMHO HaxaTb kHOMKy «Reset». [ins Bbixopa v3
MeHIO0 «Service» aMeKTPOHHOM NnaTkl HE06X0ANMO HaxaTb KHOMKY «Reset» B TeveHe 20 cek.
v nopoxaatb 20 MUHYT, 4TO6bI NPON30LLIO aBTOMATUYECKOe BbIKOYEHME.

«rE» — Copoc MeHto apxuBa («History»)

Mpu 3-cekyHOHOM HaxaTun Ha KHomKy «eco/comforty MOXHO yaanuTb u3 namst MeHio
apxusa («History») Bce HeuCnpaBHOCTU: NpW ATOM MPOUCXOAUT aBTOMATUYECKMIA BbIXOA, 13
MeHI0 «Servicey, YTo NOATBEPXKAAET YCMELLHOE 3aBepLLEHIe onepaLui.

[ns BbIXOAA U3 MEHK «Service» SMEeKTPOHHOM NnaTbl HEOBXOAMMO HaxaTb KHOMKy «Reset»
B TeueHme 20 cek. unu nofoxaatb 20 M HYT, 4TOGbI NPOU3OLLIO aBTOMATUYECKOE BbIKIIOHEHME.

4.2 Beog B 3Kkcnnyataumio

Mepen BkNloYeHUem kotna

poBepLTE repMETUYHOCTb CUCTEMBI NOABOAA rasa.

MpoBepbTe NPaBUNBLHOCTL NPEABaPUTENBHO CO3AAHHOTO B pacluMpuTensHom bake fasne-
HUS.

3anonHuTe cucTemy BOAOW 1 MOMHOCTBIO CYCTUTE BO3AYX M3 KOTIIA U CUCTEMbI OTOMMNEHNS.
YnocToBepbTeCh B OTCYTCTBUW yTEYEK BOAbI U3 CUCTEMbI OTOMNMEHNS, KOHTYpa BC, 13 koT-
a 1 B pasnnyHbIX COeaNHEeHNAX.

MpoBepbTe NPaBUIbHOCTL BLINOMHEHUS SMEKTPUYECKUX COEOUHEHUI U 3DPEKTUBHOCTL
3a3eMneHus.

YnocToBepbTeCh, YTO BENUYMHA AaBNEeHUs ra3a CoOTBETCTBYIOT TpebyeMoMy 3HauYeHwIo.
MpoBepeTe, YTO B HEMNOCPEACTBEHHOMN BNM30CTI OT KOTNA HE HaXOAATCS OrHeOoNacHble Xua-
KOCTM 1 MaTepuansbl.

MPU HECOBNIOAEHW BbILLEYKA3AHHBLIX UHCTPYKLIMA MOXET BO3-
HUKHYTb ONACHOCTb YAYLIEHUA UNK OTPABNEHUA NO NPUYMHE
| BbIXOOA FA30B UK AbIMOB, A TAKXE OMACHOCTb MOXAPA UK

Temnepatypa BKIOYEHUS pexuma

«ConHeyHble nanenu» (b02 = 1) 0-20°c

Temneparypa BKIOYEHUS pexuma

P20 | «Conwedrble narenm» (b02 = 2) 0-20°C 10

He Bnuset Ha perynuposky (b02 = 3) -

He BnusieT Ha perynuposky (b02 = 4) -

Bpems oxuzgaHus pexuma

«ConHeuHble naxenu» (002 = 1) 0-20 cexyra

Bpewms oxuaanus pexuma

P21 | «Conwedrbie narenm» (b02 = 2) 0-20 cexyra 10

He Bnusiet Ha perynuposky (b02 = 3) -

He Bnuset Ha perynuposky (b02 = 4) -

Mpumeyanme:

1. MapameTpbl C HECKOMbKVMM OMUCAHUSIMI MEHSIIOT CBOE 3HaYeHUe U/Wnn AnanasoH B 3a-
BUCUMOCTU OT YCTAHOBKM NapameTpa, JaHHOTO B ckobKax.

2. MapameTpbl ¢ HECKOMbKAMM ONMMUCAHWAMU BO3BPALLAKTCS K CTaHOApPTHOMY 3HAYEHWHO
B Cllyyae N3MeHeHVs napameTpa, NpUBeAeHHOro B Ckobkax.

3. MapameTp MaKkcumarnbHON MOLLHOCTY OTOMNEHUSI MOXKET ObiTb U3MEHEH TakKke B pexu-
me Test.

[ins Bo3Bpata k MeHto «Service» [OCTATOMHO HaxaTb kHomky «Reset» [ins Bbixoga v3
MeHio «Service» 3nekTpoHHoro 6roka HeoBxoaMMo HaxaTb KHOMKy «Reset» B TeuyeHune
20 cek. unm nopoxaatb 20 MUHYT, 4TOOBI NPOK3OLLIO aBTOMATUYECKOE BbIKMIOYEHNE.

«In» - UHdopmaumoHHoe MeHI0

HaxaTnem Ha KHOMKM OTONNEHNS MOXHO npocmaTpmeaTtb CNNCOK CBe,ElGHVII?I no HapacTato-
wew unu yobiBatowen. [ins otobpaxeHnss COOTBETCTBYIOLMX 3HAYEHNIA JOCTATOMHO MCMOMb-
30BaTb KHOMKW cuctembl MBC.

Kon | HaumeHoBaHue [AuanasoH

t01 | Odatumk NTC cuctemsl otonnenus (°C) mexay 05 n 125°C

B3PbIBA. KPOME TOIO, MOXET BO3HUKHYTb OMACHOCTb MOPAXE-
HUA ANEKTPUYECKUM TOKOM MUK 3ATOMNEHWA NOMELLEHUA.

KOHTpOJ'II:HbIe onepauuu, BbinoJiHAeMble BO BpemMs pa60'rb|

BkntounTte annapar.

OcobeHHOCTH paGoTbl aBTOMATUKK KOTNA: Mocrne NoAayu 3reKTPONUTaHUs U BKIO-
YeHMsA KOTNa Ha KOHTYpP OTOMNNIEHUA aBTOMaTUYeCKN BKntovyaetTca pexum «FH» — yaa-
neHve BO3ayxa U3 NepBMYHOIO KOHTYpa Kotna. Mpu 3ToM BKNOYaeTCs TONbKO Hacoc.
[nutenbHocTb pexuma «FH» — 3 MuH.

MpoBepbTE repMETUYHOCTb TOMMMBHOTO KOHTYPa W BOAOMPOBOZOB.

Mpn paBoTatoLem koTne NpoBepLTe, HOPMANbHO Nu paboTaloT ALIMOXOA M BO3AYXOBOAbI
ANs NPUTOKa BO3AYyXa W yAaneHns AbIMOBbIX ra3os.

MpoBepkTe, NPaBUMBLHO NN LMPKYNMPYET BOAA MEXAY KOTIIOM 1 CUCTEMOW OTOMMEHMS.
YnocToBepbTeCh, YTO ra3oBblii knanaH npaBunbHO obecneynBaeT MOAYNALMI0 MOLHOCTH,
KaK B pexume oTonneHus, Tak u B pexxume MNBC.

MpoBepkTe paboTy crcTEMbI Po3xura KoTna. [1ns 3TOro HECKOMbKO pa3 BKMOUNTE U BbIKITHO-
YnuTe KoTen nyTeMm perynvpoBK KOMHATHOTO TepmocTata WK C MynbTa AUCTaHLMOHHOTO
ynpaBneHus:.

YnocToBepbTeCh N0 NOKa3aHUAM CHETHMKA, YTO PACcXof rasa CoOOTBETCTBYET BENNYMHE, YKa-
3aHHON B TabnuLe TEXHUYECKMX JaHHbIX B M. 5.

poBepkTe, YTO NPY OTCYTCTBUM CUTHAMA Ha BKITIOYEHWE OTOMMEHWS!, FOPEenka 3axuraeTcs
npw OTKpbITUM NMto6oro kpaHa cuctembl MBC. YaocToBepbTeCh, Y4TO BO Bpems paboThbl B pe-
XUMeE OTOMNMEHUS NPY OTKPLITUW KpaHa ropsideit Bofbl OCTaHABNMBAETCS LIMPKYNSLIMOHHBIN
HacoC CMCTEMbI OTOMMEHNS N NPOM3BOAMTCA BbipaboTka Boabl MBC.

MpoBepLTe NMPaBUIBbHOCTL 3aNPOrpamMMMPOBaHHbLIX NapaMeTpoB W, ecnu Heobxoaumo,
BHecuTe Heobxoaumble M3MEHeHUst (KpuBasi MOrof03aBUCUMOTO PerynpoBaHWsl, MOLL-
HOCTb, TEMMNepaTypa u T.4.).

4.3 TexHuyeckoe obcnyxuBaHue

NPEAYNPEXAEHUA U MEPbI NPEOOCTOPOXHOCTHU

BCE OMEPALIUMN NO TEXHUYECKOMY OBCNY)XXUBAHWUIO NN 3AMEHE
' KOTNA NOMKHbI BbINONHATLCA CNELIMANU3NPOBAHHBLIM NEPCO-
. HAJIOM C NOATBEPXOEHHOW KBANTM®UKALIMEN.

t02 | Aatumk NTC, 3awmTHein (°C) mexay 05 n 125°C

t03 | Aatumk NTC cuctemsl MBC (°C) mexay 05 n 125°C

B AvanasoHe -30...+70°C (oTpuuatens-

104 | Harunk NTC, HapyxHbiii (°C) Hble 3Ha4yeHust muraiot) bea NTC = --

LO5 | Tekywas mowyHoCTb ropenkw (%) 00% = muH., 100% = makc.

F06 | Conpotusnenue aktuyeckoro nnamenm (kOm) | 00-99 kOm (-- = ropenka BbIKNKOYEHa)

St07 OTCYTCTBYET AN JAHHOW MOLENM

FO8 | Tekywwit pacxog B cucteme MBC (nmin/10) nmin/10 Gonblue 99 muranne 3 undp

PP09 | Tekywas ckopocTb MogynmpytoLuero Hacoca (%) | 00-100% He pab. B AaHHOV Mofenm

Mpumeyanme:

1. B cnyyae noBpexaeHus AaTynMka Ha AWCnniee SNeKTPOHHOM nnaTbl oTobpaxatoTcs
LUTPUXM.

[ins Bo3BpaTa k MeHw «Service» [OCTaTOMHO HaxaTb kHOMKy «Reset». [ins Bbixoga w3
MEHI0 «Service» 3MeKTPOHHOM NnaTkl HE0GX0AMMO HaxaTb KHOMKY «Reset» B TeueHue 20 cek.
unu nofoxaatb 20 MUHYT, YTOGbI NPOM30LLIO aBTOMATUYECKOe BbIKITOUEHME.

I'IepeA BbINONHEHUeM NnobbIxX onepauvw“l BHYTPMU KOTIa OTKIHOYUTE ANeKTPpo-
nuTaHue n 3aKpoﬁ're rasoBblil BEHTUNb, ycTaHOBJ‘IeHHbIﬁ nepea KOTnom.
B MPOTUBHOM CJly4yae MOXET BO3HUKHYTb PUCK B3pPbiBa, ANIEKTPUYECKOro
yaapa, yayweHus Unu otpaBrneHuA.

Mepuoanyeckuin KOHTponb

Y106kl 06ecneunTb UcnpasHyo paboTy arperata ¢ TeHeHWEM BpeMeHu, Heobxoaumo pas
B rofla npurnaLuarhb KBanuuumpoBaHHbIi NepcoHan Ans creayoLyx NpoBepoK:
ynpasnstoLmne n NpesoxpaHUTENbHbIE YCTPOCTBA (ra3oBblii knanaH, pacxofoMepsbl, Tep-
MOCTaTbl M Np.) AOMKHbI MCMPaBHO paboTatb;
KOHTYp OTBOAA AbIMa AOMKeH ObiTb 3dh(DEKTUBHBIM (aHTUHArHeTaTenb, TepMocTar AbiMa
nnp.);
TpyGonpoBoabl 1 OronoBku Ans 3abopa Bo3ayxa v 0TBOAA AbIMa He AOMKHbI ObiTb 3arpo-
MOXAEHbI U He AOMXKHbI UMETb yTeYek;
ropenka 1 TennoobMEeHHK JOMKHbI BbITb YNCTBIMU 1 Be3 OTNOXEHWA. [N NX O4MCTKN He
CNONb3YNTE XUMUYECKUE NPOAYKTI MW CTanbHbIe LWETKY;
3MeKTPOz He JOMKEH UMETb Harapa 1 AOIMKEH NPaBUIbHO pacnonaratbes;
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-— — Koa H p b B npuunHa Cnocob ycTpaHeHus
JEL JEL HeucnpasHocTb flarmk nospexaeq
[farunka Temneparypebl | Kopotkoe 3ambikaHue B CO- )
oy e F10 | Boabl B nopatoLiem eanHuTENLHOM Kabene MpoeepLre GoCTORHMe ANEKTPONPO
— = = BOAKM UNW 3aMeHNTE AaTymk
= = = KOHTYpe cucTembl
J— —_— O6pbIB COEANHUTENBHOTO
= == = oTonneHns
kabens
J— = J—
=
= = [aTuunk noBpexaeH
= = HeucnpaeHocTb KopoTkoe 3amblkaHue B co-
= = F11 | matuwka TemnepaTyps! | eanuTenbHoM kabere Ec?::me5;;832(:;23:522:5:;‘)0@0-
= = = Bofle! B KOHTYpe TBC O6pbIB COBANHUTENBHOTO
= = = kabens
HeucnpasHocTb Par-uk nospexaen
[fatynka Temneparypebl | KopoTkoe 3ambikaHue B CO- .
Puc. 14. Monoxenue anektpoaa F14 | Bogbl 2 B nopatoliem | eavHUTENbHOM Kabene 25;::E;Leéiggs;':en::fgponpo
KOHTYPe CUCTEMb! O6pbIB COBANHUTENBHOTO
* BCE rasoBble 1 IMAPABINYECKNE COEANHEHNS AOMKHbI GbiTb FePMETUYHBIMMU; oronneHus kabens
. .
[laBreHue Bofbl B XONTOAHOM OTOMUTENBHOM KOHTYpe ,Cl-OH)KHO cocTaBnsTb okoro 1 6apa; OBpbIB COBAVHMTENBHOMO | TpOBEpbTE MPABATTEHOCTS MOAKITIo-
B MPOTMBHOM Cryuae crieayer HaCTngITb 3T063HaHeHI/Ie, At | Hevenpasrocrs abens: 4eHust NPOBOAOB
*  LIMPKYNSLMOHHBIA HACOC HE AOIKEH ObiTb 3aBNMOKMPOBAHHbIM; ~ -
. uasn)(;HML(‘a B03IVXa B aCLUI/IHMTeﬂbHOM Gake Oﬂ)KEO GbiTh = 1 6aD: ra3oBoro Knanaxa HewcnpasHbiii ra3oBbii MpoBepbTe 1 Npy HeoBX0AMMOCTH
A 3AY p p! A - p; KknanaH 3aMeHUTe ra3oBblit knanaH
*  pacxof 1 [jaBreHue rasa [JOormkHbI COOTBETCTBOBATL 3HAYEHNSIM U3 COOTBETCTBYIOLLMX TabuL.
C6ov 5 napamerpax HenpasunbHo 3afaHo [MpoBepbTe ANEeKTPOHHYHO NAaTy
4.4 N F20 ANEKTPOHHOM NN 3HaveHve napamertpa 1 U3MEHUTE COOTBETCTBYIOLLMIA
-4 YCTpaHeHne HemcnpasHoCTen 3NeKTPOHHOIA NnaTkl napameTp, ecn 310 HeobXoaANMo
NuarHoctuka C6ou B napaverpax HenpasunbHo 3agaHo NpoBepbTe anekTPoHHYIo Nnaty
KoTen ocHalleH COBPEMEHHOM CUCTEMON CaMOAMarHoCTvkA. B criyyae BO3HMKHOBEHWS A21 aNIeKTPOHHOV NaThl g;z:fg‘:}il?apgggga ﬂa"'36""';::Teggﬁ‘r:fgf:g’gﬁ”:m
Kakon-nMbo HeMcnpaBHOCTM B KOTNE AUCNEl HaYMHaeT Muratb BMECTE C CUMBOMIOM Heuc- P P P. a
npaBHocTK (no3. 11 puc. 1), oTobpakas kof 3TOM HEeMCNpPaBHOCTU. C6ow B napametpax HenpasunbHo 3anaxo MpoBepeTe anekTpoHHyio nnaty
VIMEIoTCS HEeNCTIPABHOCTH, BbI3bIBAIOLLME MOCTOSIHHYIO BMOKMPOBKY (0603HaYaeMble Byk- A23 | ekTpOHHOM niaty | HANEHUE NapameTpa Y1 UISMEHWTE COOTBETCTBYHOLLMM
u . 3MEKTPOHHOM NNaTbl napameTp, ecrniv 310 HeoBXoauMo
BOM «A»): Ans Bo306HOBNEHMs paboTbl AOCTAaTOYHO HaxaTb knasuily «Reset» Ha 1 cek. unu,
npu Hanuuum, knaeuwy «Reset» Ha nynste Y ¢ Taiimepom (onuws). Mpu aTom Ha gucnnee A% C6ov B napamerpax HenpasunbHo 3aaHo MposepkTe anekTpOHHYIo Nnaty
BbICBETUTCS HAAMMCH «d4» MPUMEpHO Ha 30 cek., B0 «d5» NPUMEPHO Ha 5 MUHYT, NoKasbl- ONeKTPOHHO! nnarbl | HAHEHNME NapameTpa Y MISMEHWTE COOTBETCTBYHOLLNN
3MEKTPOHHOM NMnaTbl napameTp, ecrnv aTo HeoBXoANMO
Basi BpEMS OXMAAHWS, N0 UCTEYEHUI KOTOPOTO KoTen BO306HOBUT HopMarbHyto paboty. Ecnn
3TOrO He NPOM3OMAET, HEOBXOAMMO YCTPaHMTb HENCMPABHOCTb. F34 Hanpﬂ)«e;%e é:em HeucnpasHocTy B ceTy MpoBepLTe COCTOSHNE CUCTEMBI
[lpyrvie HencnpaBHOCTH (0G03HaYaeMble BykBol «F») BbI3bIBAIOT BPEMEHHYIO GHIOKUPOBKY, MeHble : SNEKTPOMMTaHNS SNEKTPOMMTaHNS
KoTOpas CHMMaeTCsi aBTOMaTMYEeCKM, kak TOMbKO BbI3BaBLUMIA CH0I NapameTp Bo3spallaeTcs F35 Hapywerus HewcnipasHocTy & ceTi MpoBepETe COCTOSHME CUCTEMbI
B YacToTe ToKa B CeTH
B HOpMarbHble paboune npeaensi.
p P pen ANeKTPONHTAHYS 3NeKTPONUTaHUS 3MeKTPONUTaHUs
MepeyeHb HencnpaBHOCTEH
CrnLKOM HU3KOe AaBne- .
3arnonHuTe cucTemy BogoN
Tabnuua 2 Hue B CUCTEMe ¥ BOA
F37 HesepHoe faBneHve
BOAbI B CHCTEMeE Pene fasneHusi Bogel
He NOAKNKYeHO nnn MpoBepbT TYUK
Kon HeucnpaBHocTb Bo3moxHas npuunHa Cnoco6 ycTpaHeHus qué:'ﬂ)aaiz oe 0 poBepeTe Ad
B vsperaon n | Mposeprs paonmorocr 1o
YT Pkt A Py KOPOTKOE 3aMblkaHue B CO- | KIo4eHWst NpOBOAOB AaTyumka unm
p Y Fa9 HewcnpasHocTb . eOuHUTENbHOM Kabene 3aMeHuTe ero
- [aryuka ynu4Hoi —
Eg:::z;:fkfngggp::eg;”ﬁggg’é:b Temneparypbl OtcoeaynHeH farunk nocne | CHoBa NOACOEAMHUTE BHELLHUNA
H P p aKTMBaLMN pexuma nnasa- | 4aT4uK Unu OTKIIUUTE PEXUM
lencnpaBHOCTb JNeKTPoaa | ero pacnonoxenus. Ounctute foLLeii Temneparypb! NNaBaoLLEN TeMNEpaTyphI
AO1 He npousoLuno 3MEKTPOA OT OTNOKEHUIA, ECIIN ATO ¥ Y
3a)KUraH1e ropenkn HeobxoAnMo [JlaTumnk Temneparypbl MpoBepbTe NpaBUbHOCTb
= = = Mo3anumoHupoBaHue BO/bl, NOAABaEMOV NOMNOXEHNS U NCNPABHOCTb AaTymKa
rﬁ:nc;ﬁawbm fa30BbM gp;::Hpre Y1 SAMEHWTE Ta30BbIN farunka B CUCTEMY OTOMNMEHNS, Temnepartypbl Bofibl B CUCTEME
OTCOEAMHWUICS OT TPYGbl OTONMEHNs!
Pa3pbiB anekTponposoaku | MpoBepkTe NpaBUnbHOCTL A4l
ra30BOrO KnanaHa MOAKOYEHNS NPOBOOB He yBenuuveaet OTCYTCTBME NOMHOTO ysenuybte  napametp P01 po
" TeMnepaTypy nofaumn 03)KMra ropenkv
Huakast MoLHOCTb podxura | OTperynupyinTe MOLWHOCTb po3Xxura paTypy noa P pe MaKCUMAITbHOTO 3HaueHws 19
CurHanuaauus HeucnpasHocTb anekTpoga | MpoBepkTe NPoBOAKY aMekTpoaa HencmoasHocTs
AQ2 | O Haniny nnameHi H ,anqMKF; Temneparypbl
npu HepaboTatoLei eUCnpaBHOCTL F42 [laTumk nospexaeH 3ameHuTe farumk
ropenke SMEKTPOHHOM NNaTb! [poBepbTe aNeKTPOHHYIO Nnaty BOAbI B CUCTEME
oTonneHus
[MoBpexaeH faTumk [MpoBepLTE NPaBUMBHOCTb YCTAHOBKNA
TemMneparypbl BOAbI 1 q)yHKuMOHMPOBaHMﬂ AaTIVIKa TeM- ol;lrﬁyE‘IrOCT:IMBe (I)-ll/llll(?l"(eyhj:g- MpoBepbTe LMPKYNALMOHHBIA HAacoc
Cpab B CUCTEME OTONMEHUS neparypbl BOfibl B CUCTEME OTOMNEHNS! CpaGorarno u A POBEPLTE LMPKYNAL
A03 | Cpaborana saumra o F43 | ycTpoiicTeo sawmtsl | OTONNEHMS
oT neperpesa TCYTCTBUE LMPKYNSALMN n . TennooBMeHHIKa
0BEPLTE LMPKYNALMOHHBIA HACOC -
BOAb! B cUCTEME POBEPLTE LNPKYNIALY ?Tin’::we Bo3ayxa B cu CTpaBuTe BO3AYX U3 CUCTEMBI
Hanuuve Boaayxa B cucteme | CTpaBuTe BO3AYX U3 CUCTEMbI Pa3pbis aMeKTPONpO-
CpaGarbiBaHue Pa3OMKHYT KOHTAKT TEPMO- | [0 oo oo orar BOAKM MOZYNVPYHOLLEro ‘T:s:: ﬁb?sgngmnwocn rioAkrto-
Tepmocrara cTata [1bIMOBbIX rasoB poBep P F50 | HevcnpasHocts ycTpolictea PosoA
[16IMOBBIX ra3oB (npu ra3oBoro knanawa - -
F04 | cpabareisahmt aToro O6pbiB coeguHuTensHoro | MpoBepsTe NPaBUNbHOCTbL MOAKIHO- HeucnpasHbiii ra3oBbiit MpoBepbTe 1 Npu HeOBXOAMMOCTH
kabens YeHus NpoBOAOB 7
TepMocTaTa paGOTa abe! el POBOAO KnanaH 3aMeHnTe ras3oBbin KnanaH
Kotna uckniouaeTcs HbimMOX0R, HeBEPHbIX MpoBepsTe AbIMOBYI0 TPYGY 5. XAPAKTEPUCTUKU N TEXHUYECKWUE OAHHbIE
B TeyeHne 20 MUHYT) | pa3mepos Unm 3abut 5.1 TabnuLa TEXHUYECKUX aHHbIX
HenpasunbHo 3afaHo MpoBepLTe ANEKTPOHHYIO NAaTy
F05 g_?:'g Boli%;'":;gfs 3HaveHne napameTpa 1 U3MEHNTE COOTBETCTBYIOLLMIA Mapametp “E::":::ﬂ Dllgl»:\:tze: b DI[\)II(\:tgzc b
P 9MEKTPOHHOM MnaTbl napameTp, ecrniv aTo HeoBXoAUMO P
HuaKoe JaBneve B raso- lposspsTe AsEneHwe 38 B o Makc. pacxop Tenna kBT 25,8 34,4 Q)
BOVI MarucTpanu MUH. Tennonpoun3BoaNTENbHOCTL KBT 8,3 11,5 Q)
A06 | OTCYTCTBME NNameHy
nocrie uukna poaxura | HenpasunbHas Tapupoeka Makc. Tennosas MOLLHOCTb CUCTEMbI OTOMNEHNS kBt 235 31,3 (P)
MUHUMArbHOTO AaBneHnst | MpoBepkTe BeNWUYMHbI AABNEHUS
ropeniu MUH. Tennosas MOLLHOCTb CUCTEMbI OTOMMEHNS! kBT 7,0 9,7 (P)
CBon B napameTpaX HenpasnrioHo 3azano MpoBepLTe BMEKTPOHHYIO n1aTy Makc. Tennosasi MOLHOCTb cucTembl FBC kBT 23,5 31,3
FO7 ANEKTPOHHOM NN 3HaveHve napamertpa 1 U3MEHUTE COOTBETCTBYIOLLMIA MwuH. Tennosas MOLHOCTL cuctemsl MBC KBT 7,0 9,7
9NEKTPOHHOM NMnaTbl napameTp, ecriv aTo HeoBXoaANMO KM Pmax (80-60°C) % 91.0
blB WNHUTENBHOI MpoBepkTe NPaBUNbHOCTbL NOAKMHO-
066p coeq| €NbHOro poBepbTE NPaBUIbHOCTb NOAKITIO KM 30% % 89.6 | 898
A0y | Hewenpasrocts kabens YeHsi NPOBOAOB o s o 3 0B n
, - _ < .
ra30BOro knanaxa HewcnpasHbii ra3osbii MpoBepsTe 1 Npu HEOGXOAMMOCTY ace no Bbibpocam NUX ( mrikBT-y) (NOx)
KnanaH 3aMeHuTe ra3oBblii knanaH Conna ropenku G20 WT. X Anam. 11x1,35 | 15x1,35
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5.3 O6LMit BUA U OCHOBHbIE KOMIOHEHTbI
Mapawmetp EnuHuua DIVAtech DIVAtech
nuamepeHus D C24 D C32
[aBnenue nogauv rasa Ha G20 mbap 13-20

126 ——~aT5

Makc. naenenve rasa B ropenke (G20) mbap 12,0 ™ | —78
MwuH. faBnexue rasa B ropenke (G20) mbap 15
Makc. pacxop rasa Ha G20 M3y 2,73 3,64
MwuH. pacxop rasa Ha G20 M3y 0.88 1.22
Conna ropenku G31 LWT.Xauam. 11x0,79 15%0,79
[laBneHue nogauv rasa Ha G31 mbap 37-50

| — 27
Makc. naBneHue rasa B ropenke (G31) mbap 35,0
MuH. paBnexve rasa B ropenke (G31) mbap 5,0
Makc. pacxos rasa Ha G31 Kr/4 2,00 2,69 | — 56
MwuH. pacxop rasa Ha G31 Kr/4 0,65 0,90 ;
Makc. paboyee aaBneHne B cUCTEME OTOMNEHMS 6ap 3 (PMS) 278 —
MuH. paboyee faBneHne B cucTeme OTOMNEHUs 6ap 0,8 4
Makc. Temneparypa B cucTeme OTonmneHns °C 90 (tmax) i
O6beMm Bofbl B KOHTYpe OTONNEHMs KoTna n 1,0 1,2 81 :
EmkocTb paclumpntensHoro 6aka n 8 10
Eg;ng:f:reﬂbuoe [iaBMeHne paclumpuTens- 6ap 1 22— |

02 03 03 v s o

Makc. paBouee aasnenve 8 cucteme MBC 6ap 9 (PMW) | 136
MuH. paboyee faBnenue B cucteme MBC Gap 0,25 1137
Pacxop MBC npu At 25°C n/MWH 13,4 17,9
Pacxon BC npu At 30°C vk 1,2 14,9 D) —95
Knacc 3awmtsl P X5D
HanpspkeHne nutanms Bfy 230/50
MoTpebnsiemas anekTpuyeckas MOLLHOCTb Br 80 920 — 36
E:ijj;ﬂ[gggﬂ 3neKTpUYeckasi MOLLHOCTb Br 80 %
MopoxHuit Bec Kr 27 30
Twn arperata B11BS

5.2 l'mapaBnuyeckui KOHTYp

126 — {5 o
Eg I —78

| — 56

L — 27

Puc. 15. KoHTyp otonnexus

8) Bbixop Boabl Ans MBC — @1/2”; 9) Bxog Boab! Anst [BC — @1/2”;
10) nogava B cuctemy — @3/4”; 11) BosBpart u3 cuctembl — @3/4”;

14) npegoxpaHuTenbHbIii knanaH; 22) ropenka; 27) 0CHOBHOM TeNNO0BMEHHIK;
32) uMpKynsILMOHHBIA Hacoc koTna; 36) aBToMaTuyeckuit Bo3ayxooTsoa; 37) unbtp
Ha BXofe XornonHown Bofbl; 42) aatunk Temnepatypbl Boabl [BC; 44) ra3osblii knanaH;

56) paclumpuTenbHblit 6ak; 74) kpaH 3anonHeHUs U NOAMUTKU CUCTEMbI OTONNEHUS;

78) npepbiBatens Tarw; 81) anektpop; 95) Tpéxxonosoii kpaH; 114) pene aaenexns Boabl;
126) TepmocTaT Temnepartypbl NpofyKToB cropaust; 136) pacxogomep; 137) aatumk npotoka BC;
194) BTOpNYHbIN TennoobmenHnk MBC; 241) aBTomaTnyeckuin 06BoaHON knanaH (6aiinac);

278) ABOVMHOM AaTuMK (NPEeAOXpPaHNTENbHBINA + TeMnepaTypbl BOAbl B CUCTEME OTOMMEHMS) Puc. 17. O6wwuit Bug DIVAtech D C32
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5.4 Pa3amepbl U coeguHeHUs

400

mm 131  C24
mm 143 | C32
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700

Puc. 18. Bua cnepeaun
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Puc. 19. Bug ceepxy DIVAtech D C24
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|

208

]
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Puc. 20. Bua csepxy DIVAtech D C32

330

—

Puc. 21. Bupg c6oky

6 66 66 66 66 100
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|
|
|
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Puc. 22. Bup cHusy DIVAtech D C24/C32

7) noggop rasza — @3/4”;

8) Bbixoa BoAbl MBC — @1/27;
9) Bxoa Boabl MBC — @1/27;
10) nopava B cucremy — @3/4”;
11) Bo3Bpar u3 cuctembl — @3/4”
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5.5 fivarpamme! H [m H,0]
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Puc. 23. lnarpammbl aBneHne-MoLHOCTb Qihl
H - DIVAtech D C24; M - DIVAtech D C32
A) CHT; B) meTaH Puc. 24. MoTepu Harpy3ku/Hanopa LMpKYNALMOHHbIX HACOCOB
A) DIVAtech D C24; B) DIVAtech D C32;
1, 2, 3 — CKOPOCTb LIMPKYMALMOHHOIO Hacoca
5.6 OnekTpuyeckas cxema
BHuMaHue: nepeq nogknto-
@ YeHMeMm KOMHaTHOro Tep-
— MocTata MNnu YCTpOWCTBa
OY c TaimepoM CcHumMUTE
nepeMbIYKy Ha KNneMMHUKe.
Puc. 25. SnekTpuyeckas cxema
32) uMpKyNALMOHHBIA Hacoc;
42) patunk TemnepaTtypbl BOAbI B cUCTEME
BC;
1kQ 81 44) ra3oBblif knanaH;
72) KOMHaTHbI TepMOCTaT (onums);
_EC% 81) anexTpoa;
= 95) TpEXX0A0BOIA KpaH;
114) pene paBneHus Boabl;
126) TepmocTaT fbIMOyAaneHNs;
136) pacxogomep;
138) ynuuHbIA gatyuk (onuwms);
139) nynbT AUCTAHUMOHHOTO yrpaBneHust
ABMO1A C TanMepom (onuus);
278) [BOVHO AaTYMK (MPeaoXpaHnTenb-
HbIl + TEeMnepaTypbl BOAbI B CUCTEME
OTONMNeHus )
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